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1. Montá� kolektor �  

1.1. Základní montá�ní soubor S4111 
 
 

Obj. 
� íslo 

Název Po� et ks 

S4120 Nátokový T-kus s odvzdušn� ním 
ø22 x ø26W x 1/2� 

1 

J3012 Odvzduš� ova�  topená�ský 1/2� 1 
I3020 Podp� rné pouzdro 22x1 2 
U1053 Zátka W ø26 1 
U1056 Zátka M odvzduš� ovací ø26 1 
U1011 Odvzduš� ovací šroub 1 
S4121 Koleno zpáte� ky ø22 x ø26M 1 

S4035 Rychlospojka se šrouby M6x35 5  
(1 rezerva ) 

D2311 Krou�ek O ø17x3, Viton 6  
(1 rezerva ) 

F5090 Odvzduš� ovací klí�  1 
D2126 Krytka jímky � idla ø8 1 

D4327 Montá�ní pasta na O-krou�ky a 
šrouby 

1 

Pro ka�dé kolektorové pole je pot �eba jeden 
základní montá�ní soubor. 

1.2. Rozši � ovací montá�ní soubor S4019 
 
 

Obj. 
� íslo 

Název Po� et ks 

U6050 Svorka ø26 2 
F1131 Šroub M6x35 4 
D2311 Krou�ek O ø17x3, Viton 2 
Soubor se montuje mezi jednotlivými kolektory.  
 
P� íklad:  
– pro 3 kolektory jsou pot�ebné 2 rozši�ovací 
montá�ní soubory 
– pro 7 kolektor�  je pot�eba 6 rozši�ovacích 

montá�ních soubor �  
 
 

 

2. Propojení solárního okruhu 
Všechny instala� ní práce musí vykonávat oprávn� ná osoba. Potrubí primárního okruhu se zhotovuje z m� di, 
� erné anebo nerezové oceli. Pozinkované trubky nejsou povolené. 
 

Kolektorová 
plocha [m²] 

Jednoduchá 
délka max. [m] * 

Nátok/zpáte � ka 
Cu 

do 6 27 Ø 18 x 1 
do 10 20 Ø 22 x 1 
do 14 18 Ø 22 x 1 
do 30 15 Ø 22 x 1 
do 60 50 Vypo� ítat ! 

* pro v� tší délky potrubí je nutný hydraulický výpo� et! 
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3. Schéma zapojení 

4. Solární okruh 

4.1. Pr� tok 
Doporu� ený pr� tok: 60 l/h na kolektor p�i 100% výkonu � erpadla. Zapojení primárního okruhu se d� lá podle 
Tichelmanna. Tepeln� -izola� ní materiály primárního okruhu musí odolávat provozním teplotám do 180 °C. 
Na izolování ve vn� jším nebo vnit�ním prost�edí (prvních 4-6m) je t�eba pou�ít minerální nebo skelnou izolaci 
obalenou kašírovanou hliníkovou fólií. P�ípadný hliníkový pláš� , jeho� podélné a p �í� né spoje se ut� sní 
silikonem, chrání tepelnou izolaci. Stejn�  vhodné jsou teplu a sv� tlu odolné p� nové izolace. Tepeln� -izola� ní 
materiál musí být UV stabilní. V interiéru m� �e být pou�ita p � nová izolace. Síla izolace se  
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�ídí na�ízením o topných za�ízeních, t.j. všechno potrubí na 100 % izolovat. Nap�. vzta�eno na tepelnou 
vodivost k=0,035 W/mK p�i trubce o jmenovité sv� tlosti 22 je minimální síla izolace d=30 mm. Vakuové 
potrubí nepot�ebuje �ádnou izolaci. V kolektorovém okruhu se dopo ru� uje t� snit závitové spoje t� snícím 
vláknem (nebo t� sn� ním z tepeln�  a tlakov�  odolných materiál� ). Vyhýbejte se �ezání potrubí, aby ste 
p�edešli pozd� jším provozním poruchám zp� sobených usazeninami. Doporu� uje se bezt�ískové �ezání 
potrubí. Jeliko� mohou vzniknout teplotní rozdíly a � 200 K , je nutné zohlednit i odpovídající teplotn í dilatace. 
Nátokové a zpáte� kové potrubí se pájí bu�  pájkou Sn97Cu3 (tzv. solární pájka podle ÖNORM M 7828 – 1, 
oddíl 3.2. , pokud stagna� ní teplota kolektoru není v� tší ne� 200 °C a pracovní p �etlak je maximáln�  6 bar� ), 
nebo tvrdou pájkou L-Ag2P p�ípadn�  L-Cu P6, ob�  se pou�ívají bez tavidla. Jiné  mohou narušit prot ikorozní 
odolnost. 

4.2. Zapojení kolektor �  
Z technických d� vod�  nesmí být do jedné skupiny zapojeno více ne� 10 ko lektor� . Víc ne� 10 kolektor �  je 
mo�né zapojit jako paralelní skupiny. Uvnit �  skupiny jsou kolektory zapojené paraleln� . Objemový pr� tok 
jedením kolektorem: max. 120 l/h kolektor DZ 3000 S 
Doporu� ený pr� tok: 20-120 l/h na kolektor p� i 100% výkonu � erpadla. Tlaková ztráta potrubí, � erpadel a 
ostatních potrubních prvk�  se vypo� ítá podle celkového �ešení systému! 

4.3. Odvzdušn � ní za� ízení 
Je pot�eba zabezpe� it, aby za�ízení mohlo být kdykoliv odvzdušn� no. P�i integraci do st�echy je jeho pou�ití 
nevyhnutelné! Odvzduš� ovací potrubí je zhotoveno z m� d� né trubky (Ø 6 mm). 

4.4. Vedení potrubí 
Vedení potrubí uvnit� budovy zále�í na konkrétních podmínkách. Doporu � ené jsou vlnovcové hadice DN 16. 
Na taškové st�eše s v� tším sklonem st�echy se doporu� ují v� trací tašky. Na st�echách s malým sklonem 
st�echy se doporu� uje vést potrubí po vn� jší st� n� . V potrubí mezi kolektory a pojistným ventilem nesmí být 
�ádná uzavírací armatura. Otevírací tlak bezpe � nostního ventilu je 6 bar. V nejni�ším míst �  za�ízení 
namontovat vypoušt� cí ventil.  

5. Montá� kolektor �  

5.1. Montá� systému 
Kolektory DZ 3000 S jsou vhodné pro montá� na šikmo u st�echu. Prosím dodr�ujte pokyny p �íslušných 
montá�ních návod � . Pokud je pot�eba meziskladování kolektor�  p�ed za� átkem montá�e, skladovat 
kolektory tak, aby nebyly vystaveny p�ímému slune� nímu zá�ení a aby do nich nevnikla voda. Prov�� it, zda 
jsou správn�  nasazena všechna �lutá ochranná ví � ka. Prov�� it bezchybný stav st�ešní konstrukce. P�i práci 
na st�eše dodr�ovat platné bezpe � nostní p�edpisy ! 
Dodr�ovat pokyny na vytahování kolektor �  na st�echu v montá�ním návod �  ! 
Kolektor umístit na st�echu a� po úsp � šné instalaci potrubí, aby se p�edešlo zbyte� nému p�eh�ívání 
kolektor� . V p�ípad�  existující ochrany budovy proti blesku je t�eba projednat zapojení kolektor�  a nosných 
konstrukcí k této soustav�  s oprávn� nou osobou. P�i zapojení kolektoru k hromosvodu se nesmí kolektor 
v �ádném p �ípad�  provrtat. 

5.2. Postup 
Po úsp� šné montá�i nosných konstrukcí kolektory ulo�it na st�echu; ú� elné je, všechny kolektory hned 
osadit a zabezpe� it. P�i osazení kolektor�  nepoškodit t� snící krou�ky! Poškozené t � snící krou�ky hned 
vym� nit! T� snící krou�ky v�dy vyjmout lepící páskou, šroubovák  by mohl poškodit t� snící plochy. 
Rychlospojky namazat na závitech dodanou pastou, potom rovnom� rn�  p�itáhnout šrouby, aby se p�edešlo 
zaklín� ní závitu! Na volné vývody namontovat p�íslušné koncové zátky. Jakékoliv otá� ení a vyrovnávání 
namontovaných p�ípoj�  je zakázané! (nebezpe� í p�est�ihnutí t� snících krou�k � , zaklín� ní p�ípoj� ). 

5.3. Tlaková zkouška 
V zásad�  se nedoporu� uje plnit za�ízení vodou. Na krátkodobou tlakovou zkoušku je mo� né za�ízení, pokud 
nehrozí nebezpe� í zamrznutí, naplnit vodou s maximálním zkušebním tlakem 6 bar. Následn�  se musí celé 
za�ízení pou�itím stla � eného vzduchu vyprázdnit! P�i nebezpe� í mrazu je t�eba za�ízení tlakovat teplonosnou 
kapalinou nebo stla� eným vzduchem. 
Za�ízení p�i nebezpe� í mrazu netlakovat vodou! 
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5.4. Pln � ní za� ízení teplonosnou kapalinou  
Doporu� uje se plnit za�ízení jen originální teplonosnou kapalinou Solaren Eko (D4103). Plní se po ukon� ení 
instalace potrubí a napln� ní zásobníku vodou. Dodr�ujte pokyny na bezpe � nostním list�  teplonosné 
kapaliny. Za�ízení neplnit p�i vysoké intenzit�  slune� ního zá�ení. Nebezpe� í zapa�ení. P�ípadn�  kolektory 
zakrýt. 

5.5. Teplonosná kapalina 
Teplonosná kapalina je p�ipravena pro pou�ití, nepot �ebuje u� �ádné další zpracování. Za �ízení by se m� lo 
plnit pomocí plnící a proplachovací stanice. Kdy� j e vycházející kapalina bez vzduchových bublin, uzav�ít 
solární okruh a ‘studené za�ízení’ (pod 30°C) se m � �e naplnit na tlak podle bodu 10. Provozní tlak sol árního 
okruhu musí být nad p�etlakem expanzní nádoby, který je roven hydrostatické výšce. P�imíchávání vody 
nebo jiné teplonosné kapaliny není povolené! V opa� ném p�ípad�  nejsou garantované pot�ebné vlastnosti 
a ochrana p�ed korozí. Za�ízení se nesmí plnit vodou! 

5.6. Pojistný ventil 
P�epad pojistného ventilu musí ústit do nádr�e, která  zachytí celý obsah za�ízení. V tomto p�ípad�  sta� í u 
malých za� ízení prázdný kanystr od teplonosné kapaliny. Pou�i tou teplonosnou kapalinu je nutné zlikvidovat 
vhodným zp� sobem. 

6. Bezpe� nostn � -technické p � edpisy 
Platí legislativa pro elektrická za�ízení, vodoinstalaci, tlaková za�ízení a solární za� ízení ve všech � ástech. 

7. Elektrické zapojení za � ízení 
Za�ízení je t�eba zapojit podle pou�itého regulátoru. Elektrické spoje mezi sníma� em v kolektoru 
a regulátorem spájet a následn�  vodot� sn�  izolovat. Dodr�ovat platné vyhlášky a normy ! Komp letní funkce 
za�ízení je zabezpe� ená jen tehdy, kdy� jsou zapojeny všechny sníma � e a p�ístroje. 

8. Ochrana p � ed bleskem a uzemn � ní 
Kolektorové pole je pot�eba uzemnit podle platné legislativy. Uzemn� ní za�ízení zabrání p�i své elektrické 
ochranné funkci i elektrochemickému rozkladu teplonosné kapaliny. 

9. Uvedení do provozu 
P�ed uvedením do provozu by se m� ly všechny šroubové spoje a kontrolní otvory (bojler) ješt�  jednou 
dotáhnout. Za�ízení m� �e být uvedeno do provozu, pokud je napln � né teplonosnou kapalinou a 
odvzdušn� né. Minimální plnící tlak „studeného za�ízení (pod +30°C)“ se vypo � ítá následovn� : 
 

Pprac = hydrostatická výška + 0,7 bar 
 
Hydrostatická výška = rozdíl výšky mezi horní hranou kolektor�  a manometrem na � erpadlové jednotce 
(SIJ), 1 metr rozdílu výšky = 0,1 bar, minimální hydrostatická výška pro výpo� et je 5 m (0,5 bar), tedy i pokud 
by výška byla menší ne� 5 m, pou�ije se hodnota 0,5  baru. 
Po napln� ní a zapojení za�ízení se m� �e za � ít se zkušebním provozem. Silné kolísání na manometru 
poukazuje na vzduch v kolektorovém okruhu. Odvzdušnit nebo propláchnout ! V automatickém provozu se v 
závislosti na dosáhnutí teploty kolektor�  a nastaveném rozdílu teplot za�ízení samostatn�  uvede do provozu. 

10. Odstavení za � ízení 
Solární za�ízení je dimenzované tak, �e i p �i dlouhodobém odstavení, kdy� se neodebírá teplo, n ejsou 
pot�ebná �ádná zvláštní opat �ení. Teplonosná kapalina nesmí vytéct ! Aby se p�edešlo p�eh�átí za�ízení, 
nem� la by se vypnout regulace. 

11. Provoz se zásobníkem 
Pokud se má za�ízení pou�ít na podporu vytáp � ní, je nutné zabezpe� it, aby byl vytáp� cí systém zrealizován 
podle platné legislativy, t.j. p�edevším spojovací potrubí mezi zásobníkem, kotlem a expanzní nádobou 
nesmí být uzavíratelné. Velikost expanzní nádoby na stran�  topného za� ízení se ur� uje podle jeho 
celkového objemu a musí se vypo� ítat. 
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12. Záruka a údr�ba 
Pro uplatn� ní záruky je pot�eba, aby údr�bu za �ízení vykonávala oprávn� ná osoba. 
Údr�bu vykonávat jednou ro � n�  a musí zahrnovat následující � innosti: 
 
– Zkouška t� snosti, 
– Úrove�  kapaliny (tlak za�ízení), 
– Kontrola kapaliny - pH> 7, 
– Mrazuvzdornost (-30°C), 
– V opa� ném p�ípad�  dopln� ní p� íp. nové napln� ní za�ízení (nedopl� ovat vodou !), 
– Kontrola p�echod�  p�es st�echu s ohledem na t� snost v�� i deš�ové vod� , 
– Všeobecná kontrola funkcí. 

12.1. D� le�ité informace pro provozovatele za � ízení 
Rozbití skla: Kolektory DZ jsou odolné námraze. P�esto doporu� ujeme provozovateli za�ízení sjednat 
pojišt� ní, aby byly kolektory zahrnuty do eventuálního pojišt� ní budov proti poškození sklen� ných výplní. P�i 
odevzdávaní za�ízení pou� it zákazníka o nesledujících bodech: 
– Pravidelná tlaková kontrola solárního okruhu, po� adovaná hodnota podle bodu 10. 
– P�i odchylkách od po�adované hodnoty je nutné kontakt ovat montá�ní firmu. 

13. Záru� ní podmínky 
Platí záru� ní podmínky platné v � ase dodání/montá�e za �ízení. 

14. Recyklace 
Po ukon� ení �ivotnosti se mohou kolektory vrátit výrobci. M ateriály budou recyklovány zp� sobem šetrným 
k �ivotnímu prost �edí. 
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!!Oh� íva� e OKC NTRR/SOL mají sv� j vlastní záru� ní list na poslední stran�  svého návodu!! 
 

ZÁRU� NÍ PODMÍNKY 
 
Pro vým� nu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí p�íslušná ustanovení ob� anského zákoníku. 
Jestli�e se na výrobku vyskytne v záru� ní dob�  vada, která nebyla zp� sobena u�ivatelem, nebo neodvratnou událostí (nap�. �ivelnou 
pohromou), bude výrobek opraven bezplatn� . 
Záru� ní lh� ta na výrobek se poskytuje ode dne prodeje kone� nému zákazníkovi v délce: 

· 5 let na solární panely  
· 2 roky na ostatní � ásti kompletu – nap�. solární regulátor DX4101, solární instala� ní jednotka Regusol II. L130, expanzní 

nádoba,  nosná konstrukce solárních panel� , spojovací materiál 
1. Podmínky pro uplatn� ní záruky: 

· Všechny � ásti záru� ního listu musí být �ádn�  vypln� ny ( potvrzen datum prodeje, montá�e, atd. ). 
· Montá� výrobku musí být provedena oprávn� nou osobou ( potvrzeno v záru� ním listu ) podle platných norem a p�edpis� .  
· Kupující je povinen p�ed uvedením výrobku do provozu se seznámit s provozn�  montá�ními p�edpisy p�íslušnými pro daný 

výrobek. 
2. Zánik záruky: 

· Neplnil-li zákazník podmínky bodu 1. 
· Nebyla-li provád� na oprava v záruce prodávajícím, nebo jeho smluvním servisním partnerem. 
· Je-li zjevné zavin� ní závady výrobku zavin� no nesprávnou montá�í nebo u�íváním výrobku. 
· Nebyl-li výrobek u�íván dle provozn�  montá�ních p�edpis�  a po�adavk�  ur� ených prodávajícím � i výrobcem. Toto zahrnuje 

mechanické poškození, pou�ití nesprávného pracovního media, nedodr�ení pracovního tlaku, teploty, hodnoty elektrického 
proudu a nap� tí, neodborný zásah t�etí osoby, poškození �ivelnou pohromou. 

· Byly-li na výrobku provád� ny neodborné úpravy � i zásahy do jeho konstrukce. 
· Je-li poškozen výrobní štítek s výrobním � íslem, nebo tento schází. 

3. Servis: 
· Záru� ní i mimo záru� ní opravy zajiš� uje prodávající DZ Dra�ice - strojírna s.r.o. vlastními opravami, nebo pomocí 

smluvních a pov�� ených smluvních servisních partner�  
4. Postup p� i reklamaci : 

· Kone� ný zákazník oznámí p�ednostn�  na adresu instala� ní firmy, v p�ípad�  nedostupnosti firmy výrobci, druh závady, 
výrobní � íslo, typ výrobku, datum prodeje výrobku (ze záru� ního listu) spole� n�  se stru� ným  popisem závady. 

· Vy� ká p�íjezdu servisního mechanika, který závadu odstraní nebo provede další opat�ení d� le�itá pro vy�ízení reklamace . 
· Nikdy nedemontuje výrobek ze systému (d� le�ité pro posouzení závady) ! 

V p�ípad�  neoprávn� né reklamace budou náklady s reklamací spojené ú� továny p�ímo zákazníkovi. 


