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NAVOD K OBSLUZE A POUZiTi VYROBKU PRO SPOTREBITELE @

Zasobnikovy ohfiva¢ vody: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Zasobniky teplé vody: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Vyrobce: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

Obecna upozornéni
e Vyrobek neni uréen pro pouZivani osobami (vcéetné déti) se snizenymi fyzickymi a smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytuje
dohled nebo je nepoucila o pouzivani vyrobku.
e Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze si s vyrobkem nehraji.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné. Zasobniky vody jsou uréeny k ekonomické pripravé
teplé vody (TV) pomoci rlznych zdrojli energie. Pro ohtev TV lze zvolit rizné typy kotl Ustfedniho vytapéni, obnovitelné zdroje energie (tepelna
Cerpadla, solarni kolektory) a jejich kombinace, popf. elektrickou energii. Zasobniky vody typd BP (mimo objemu 160 1), SOL a HP je mozné
dovybavit elektrickou topnou jednotkou s pevnym nebo volitelnym vykonem topnych téles. Vhodny typ topné jednotky konzultujte s odbornikem
nebo na telefonnim Cisle zdkaznického centra +420 326 370 911.

Zasobnikovy ohtiva¢ se smi pouzivat vylucné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku. Kromé zakonné uznanych narodnich
predpist a norem se musi dodrZzovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi energetickymi a vodohospodarskymi podniky. Mistnost,
ve které bude zafizeni provozovano, musi byt nezamrzla. Teplota v misté instalace ohfivace musi byt vy$si nez +2 °C. Pro montaz pristroje je tieba
poditat s takovym mistem, aby pfistroj zistal pfistupny bez problém{ pro naslednou potiebnou tdrzbu, opravu nebo eventualni vyménu.
V pfipadé umistnéni vyrobku v koupelné nebo umyvarné konzultujte tuto moznost pro dany typ ohfivace s odbornikem.

Instalaci vyrobkid jsou opravnény provadét pouze autorizované osoby - driitelé platného Zivnostenského opravnéni k femesiné Zivnosti
instalatérstvi, topenarstvi. Elektrické zapojeni musi provést osoba s pfislusnym elektrotechnickym opravnénim v souladu s pfislusSnymi
technickymi normami. Jakékoliv neautorizované zasahy jsou zakazany.

Informujte se, zda pro dany typ ohfivace nepotrebujete souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

Informace pro osoby opravnéné provadét instalace uvedeni vyrobku do provozu
Ke kazdému vyrobku je k dispozici podrobny ndvod k instalaci na internetové strdnce https://dzd.cz/podpora/ke-stazeni nebo se informujte
na tel. ¢isle zakaznického centra +420 326 370 911.

Bezpecnostni a informacni pokyny k obsluze vyrobku

Kazdy tlakovy ohfivac uZitkové vody a zasobnik teplé vody musi byt po celou dobu provozu vybaven funkéni bezpecnostni armaturou s pojistnym
ventilem podle CSN 060830. Ohfivace vybavené elektrickym ohievem s objemem vét$im neZ 200 litrd a soldrnim ohievem jesté pojistnym
ventilem na vystupu teplé vody. Mezi ohfivaéem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena zaddna uzaviraci armatura. Funkce pojistného ventilu
se musi pravidelné kontrolovat podle navodu k obsluze pojistného ventilu. Technické parametry naleznete na vyrobnim Stitku na plasti ohfivace.
Opravy a kontroly ohfivaée mizZe provadét pouze subjekt opravnény k této ¢innosti.

U zasobnikl vybavenych elektrickou topnou jednotkou muze vyjimecné tepelna pojistka vypnout i pfi prehrati vody pretopenim kotle teplovodni
otopné soustavy. To i v pfipadé, Ze je elektricka topna jednotka mimo provoz. Pro zabranéni vzniku Legionelly (bakterie vznikajici ve stojaté vodé,
pokud je teplota pod 60 °C) doporucujeme minimalné 1x tydné nastavit teplotu teplé vody nad 65 °C.

Vyrobky maji kovové Casti, z nichz nékteré obsahuji olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni, nebo termostaty
s hydrogenovanym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentraci vétsi nez 0,1 % hmotnostni. Jedna se o latky, které mohou mit velmi zdvainé
dopady na zdravi ¢lovéka a Zivotni prostfedi. Pfi predepsaném zplsobu pouZiti téchto vyrobk( (dle ndvodu k obsluze), jejich servisu a Udrzbé
provadénych v souladu s technickymi pokyny a standardni servisni praxi, nehrozi Zadné riziko pro zdravi osob ani pro Zivotni prostredi. Vyslouzilé
nebo vyrazené vyrobky nepatfi do komunalniho odpadu. Jejich pfedanim odborné zplsobilym spolec¢nostem opravnénym k prevzeti odpadd nebo
v pripadé elektrozatizeni do mist jejich zpétného odbéru je zajisténo jejich zpracovani, vyuziti a odborné odstranéni v souladu s platnymi predpisy
s vyloucenim rizik pro Zivotni prostiedi a zdravi lidi.

Udriba zasobniku

Kontrolujte funkénost pojistného ventilu min. jednou mésicné a pfi kazdém uvedeni do provozu podle ndvodu k obsluze pojistného ventilu.
Pti pochybnosti o spravné funkci bezpecnostniho tlakového ventilu odstavte ohfivac z provozu prerusenim dodavky elektrické energie, uzavrete
privod studené vody, a v pfipadé kombinovaného ohfivace uzavrete i privod topné vody. Kontaktujte servis. Na sténdch nadoby a elektrickém
topném télese se tvori usazeniny, které mohou snizit uc¢innost ohfivace. Tvorba usazenin je zavisla na kvalité vody v misté provozu ohfivace.
Nadoba je chranéna proti korozi kromé smaltovaného povrchu také hofcikovou anodou. Jeji Zivotnost je dana teplotou a sloZzenim pouzivané
vody. Po dvou letech provozu si nechte odbornou firmou vymeénit horcikovou anodu a vycistit nddobu ohfivace. Podle stupné opotiebeni anody
a mnozstvi usazenin v nddobé zvolte dalsi periodu udrzby. Pravidelné kontrolujte, zda se na plasti ohtivace nebo podlaze neobjevuje voda. Mohlo
dojit ke ztraté tésnosti nadoby. V takovém pripadé odpojte ohfivac od elektrické energie, vodovodni sité a kontaktujte servis. K Cisténi vnéjsiho
plasté ohfivace nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky, chemikalie ani redidla.
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V ptipadé poruchy a servisu ohfivate naleznete seznam servisnich firem na internetovych strankich https://www.dzd.cz/kontakty#servis,
nebo se informujte na tel. Cisle zakaznického centra +420 326 370 911.

Vydavatel Druzstevni zavody Draice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad Jizerou, 294 71, Ceska republika uji$tuje, Ze obal splfiuje pozadavky
§ 3 a 4 zakona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuZziti obalového materialu. Servisni poplatek
byl uhrazen dle zakona ¢. 477/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist u spole¢nosti EKO-KOM a. s. Klientské Cislo spoleénosti je F06020274. Obaly
z ohtivace vody odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouZzitelny vyrobek po ukonceni provozu demontujte a dopravte
do stfediska recyklace odpadu (sbérny dvir) nebo kontaktujte vyrobce.

Obsluha zafizeni

Zasobniky teplé vody:

OKC 100-200 NTR: S jednim vymeénikem, k postaveni na zem.

OKC 200 NTRR: Se dvéma vymeéniky, k postaveni na zem.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: S jednim vyménikem, k postaveni na zem pod plynovy kotel.

Teplota vody v ohfivaci mGze byt fizena kotlovou regulaci s funkci ohfevu TUV.

Obsluha regulatoru je znazornéna v obrazové casti.

Zasobniky teplé vody:

OKC 160-1000 NTR/BP: S jednim vyménikem, k postaveni na zem.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Se dvéma vymeéniky, k postaveni na zem.

OKF 200-300 NTR/S: S jednim vyménikem, k postaveni na zem.

Teplota vody v ohfivadi maze byt fizena podle navodu k obsluze centralniho reguldtoru topného systému, ve kterém je zasobnik namontovan
nebo samostatnym reguldtorem teploty. Ten je dodavan jako volitelné pfislusenstvi. Ovladani teploty je znazornéno v samostatném navodu
regulatoru.

Zéasobniky teplé vody:

OKC 200-1000 NTR/HP: S jednim vyménikem, k postaveni na zem.

Zasobniky jsou uréené k ohfevu TV tepelnym ¢erpadlem. Regulace teploty se provadi na panelu tepelného ¢erpadla podle navodu k obsluze TC.
Zéasobniky teplé vody:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Se dvéma vyméniky, k postaveni na zem.

Spodni vyménik je urcen k ohfevu TV solarnimi kolektory. Regulace ohfevu solarnim vyménikem se provadi podle navodu k fidici jednotce
solarniho systému. Regulace ohfevu horniho vyméniku maze byt fizena podle ndvodu plynového kotle, ndvodu k obsluze centrélniho reguldtoru
topného systému, ve kterém je zdsobnik namontovan, nebo samostatnym regulatorem teploty. Ten je dodavan jako volitelné prislusenstvi.
Ovladani teploty je znazornéno v samostatném navodu reguldtoru.

Zéasobniky teplé vody:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW, : S jednim vyménikem a elektrickym ohfevem k postaveni na zem.

Teplota vody v ohfivaci mUze byt fizena kotlovou regulaci s funkci ohfevu TUV. Obsluha regulatoru je znazornéna v obrazové ¢asti. Regulace
teploty vody elektroohfevem.

Zasobniky teplé vody:

OKCE 500 -1000 S: Elektricky zasobnik k postaveni na zem.

Zasobniku je nutné vybavit elektrickou topnou pfirubou typl TPK, TPJ.

Regulace teploty TV je popsana v samostatném ndvodu elektrické topné priruby.

Zasobnikovy ohftivac vody:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektricky zdsobnik k postaveni na zem.

Obsluha zafizeni spociva pouze v nastaveni poZadované teploty vody, pomoci ovladace termostatu, podle obrazové ¢asti.

OKCE 160-300 S: Elektricky zasobnik k postaveni na zem.

Zasobniku je nutné vybavit elektrickou topnou pfirubou typ TPK,TPJ.

Regulace teploty TV je popsana v samostatném navodu elektrické topné priruby.

Uplatnéni prava z vadného plnéni
Uplatnit pravo z vadného plnéni Ize do 24 mésicli, ode dne montaze konecnému zdkaznikovi opravnénou osobou. Subjektem mimosoudniho
feseni spotiebitelskych spor je Ceska obchodni inspekce (www.coi.cz). Pro vyménu vyrobku nebo odstoupeni od kupni smlouvy plati pfisluéna
ustanoveni obcanského zdkoniku. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruc¢ni dobé vada, ktera nebyla zplsobena uZivatelem, nebo neodvratnou
uddlosti (napf. Zivelnou pohromou), bude vyrobek opraven bezplatné.
Nad ramec této doby poskytujeme prodlouzené plnéni ode dne montdaze kone¢nému zakaznikovi opravnénou osobou na tyto vyrobky nebo jejich
Casti:

- 5let na vnitini nadobu ohfivace a viko pfiruby.
Lh{ta z vadného pInéni na nahradni dily ¢ini 24 mésica.

1. Podminky pro uplatnéni vadného pInéni nad ramec zakonné lhity:

- Zarudni list musi byt fadné vyplnén (potvrzené datum prodeje a monzaze).

- Montaz vyrobku musi byt provedena opravnénou osobou (potvrzeno v zdru¢nim listu, jinak doloZzeno).

- Kupuijici je povinen seznamit se pied uvedenim vyrobku do provozu s provozné montaznimi predpisy prislusnymi pro dany vyrobek.
2. Zanik plnéni:

- Nesplnil-li zdkaznik podminky bodu 1.

- Nebyla-li provadéna oprava v zaruce vyrobcem, prodavajicim, nebo odbornym servisem.

- Je-li zjevné zavinéni zavady vyrobku zavinéno nespravnou montazi nebo uzivanim vyrobku.

- Nebyl-li vyrobek uZivan dle provozné montaznich predpist a poZzadavk( urcenych prodavajicim ¢i vyrobcem.

- Byly-li na vyrobku provadény neodborné Upravy ¢i zasahy do jeho konstrukce, popf. dojde-li k neautorizovanému zasahu do vyrobku

(poruseni tésnosti nadoby, zasah do elektrické instalace).
- Je-li poskozen vyrobni stitek s vyrobnim cislem, nebo tento schazi.
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3. Servis:
- Zaruéni i mimozéruéni opravy zajistuje vyrobce DZ DraZice — strojirna s.r.o. vlastnimi opravami nebo pomoci smluvnich a povéfenych
smluvnich servisnich partnera.
4. Postup pfi reklamaci:
- Konecny zakaznik oznami na adresu smluvniho servisniho partnera nebo ptimo prodavajiciho druh zavady, vyrobni cislo, typové Cislo,
datum prodeje (montaze) vyrobku (ze zaruc¢niho listu) spolecné se stru¢nym popisem zavady.
- Vycka prijezdu servisniho mechanika, ktery zavadu odstrani nebo provede dalsi opatieni duleZita pro vyrizeni reklamace.
- Nikdy nedemontuje vyrobek ze systému (dUleZité pro posouzeni zavady).
-V pripadé neopravnéné reklamace budou naklady s reklamaci spojené uctovany pfimo zakaznikovi.

NAVOD NA OBSLUHU A POUZITIE VYROBKU PRE SPOTREBITELOV @

Zasobnikovy ohrievac vody: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Zasobniky teplej vody: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Vyrobca: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: info@dzd.cz

Vseobecné upozornenia

¢ Vyrobok nie je uréeny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti) so znizenymi fyzickymi a zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, ak im osoba zodpovedna za ich bezpeénost neposkytuje dohlad
alebo ich nepoucila o pouzivani vyrobku.

e Deti by mali byt pod dohladom tak, aby sa zabezpedilo, Ze sa s vyrobkom nehraju.

Spolahlivost a bezpeénost vyrobku preveril Strojirensky zkusebni stav v Brne. Zasobniky vody st uréené na ekonomicku pripravu teplej vody (TV)
pomocou réznych zdrojov energie. Na ohrev TV mozno zvolit rozne typy kotlov Ustredného vykurovania, obnovitelné zdroje energie (tepelné
Cerpadl3, soldrne kolektory) a ich kombinacie, popripade elektrickl energiu. Zasobniky vody typov BP (mimo objemu 160 1), SOL a HP je mozné
dodatoéne vybavit elektrickou ohrevnou jednotkou s pevnym alebo volitelnym vykonom ohrevnych telies. Vhodny typ ohrevnej jednotky
konzultujte s odbornikom alebo na telefénnom Cisle zakaznickeho centra +420 326 370 911.

Zasobnikovy ohrievac sa m6zZe pouzivat vyluéne v stlade s podmienkami uvedenymi na vykonovom stitku. Okrem zakonne uznanych narodnych
predpisov a noriem treba dodrZiavat aj podmienky pre pripojenie, stanovené miestnymi elektrarfiami a vodohospodarskymi podnikmi. Miestnost,
v ktorej sa bude zariadenie prevadzkovat, musi byt nezamfzajica. Teplota v mieste inStaldcie ohrieva¢a musi byt vy$sia ako +2 °C. Pristroj sa musi
namontovat na takom mieste, s ktorym mozno pocéitat ako s vhodnym, t.j., Ze zariadenie musi byt bez problémov pristupné pre pripadne
potrebnt tdrzbu, opravu alebo pre eventudlnu vymenu. V pripade umiestnenia vyrobku v kupelni alebo umyvarni konzultujte s odbornikom
tuto moznost pre dany typ ohrievaca.

Na instalaciu vyrobkov si opravnené len autorizované osoby - drzitelia platného Zivnostenského opravnenia pre remeselnicke Zivnosti
intalatérstvo, kurenarstvo. Elektrické zapojenie méZe urobit len osoba so zodpovedajicim elektrotechnickym opravnenim, v silade
s prislusnymi technickymi normami. Akékolvek neautorizované zasahy su zakazané.

Informujte sa, i pre dany typ ohrievaca nepotrebujete stihlas miestneho dodavatela elektrickej energie.

Informacie pre osoby opravnené robit instaldcie, uvedenie vyrobku do prevadzky
Ku kazdému vyrobku je k dispozicii podrobny ndvod na instalaciu na internetovej stranke https://www.dzd.sk/podpora/na-stiahnutie,
alebo sa informujte na tel. Cisle zdkaznickeho centra +420 326 370 911.

Bezpecnostné a informacné pokyny pre obsluhu vyrobku

Kazdy tlakovy ohrievac teplej Uzitkovej vody a zasobnik teplej vody, musi byt po cely ¢as prevadzky vybaveny funkénou bezpeénostnou armaturou
s poistnym ventilom, podla CSN 060830. Ohrievace, ktoré st vybavené elektrickym ohrevom, s objemom vacésim ako 200 litrov a so solarnym
ohrevom, musia byt eSte vybavené poistnym ventilom na vystupe teplej vody. Medzi ohrievaéom a poistnym ventilom nesmie byt zaradena Ziadna
uzavieracia armatura. Funkcia poistného ventilu sa musi pravidelne kontrolovat podla ndvodu na obsluhu poistného ventilu. Technické parametre
néjdete na vyrobnom $titku na pldsti ohrievaca. Opravy a kontroly ohrievaéa méze robit len podnik, opravneny na tieto innosti.

V pripade zasobnikov, vybavenych elektrickou ohrevnou jednotkou, méze tepelna poistka vynimocne vypnut aj pri nadmernom ohriati vody
prehriatim kotla teplovodnej vykurovacej sustavy. To aj v tom pripade, Ze je elektrickd ohrevna jednotka mimo prevadzky. Kvoli zabraneniu vzniku
Legionelly (baktéria, vznikajuca v stojatej vode, ak je teplota pod 60 °C) odpori¢ame minimalne 1x tyzdenne nastavit teplotu teplej vody nad
65 °C.

Vyrobky maju kovové €asti, z ktorych niektoré obsahuju olovo (CAS Nr. 7439-92-1) v koncentracii vacsej ako 0,1 % hmotnosti, alebo termostaty
s hydrogénovanym terfenylom (CAS Nr. 61788-32-7) v koncentracii va¢sej ako 0,1 % hmotnosti. Ide o latky, ktoré mdzu mat velmi vazne dopady
na zdravie ¢loveka a Zivotné prostredie. Pri predpisanom spdsobe poufZitia tychto vyrobkov (podla navodu na obsluhu), ich servise a Udrzbe
v stlade s technickymi pokynmi a so Standardnou servisnou praxou, nehrozi Ziadne riziko pre zdravie os6b ani pre Zivotné prostredie. Vysluzilé
alebo vyradené vyrobky nepatria do komundlneho odpadu. Ich odovzdanim odborne sp&sobilym spolo¢nostiam oprdvnenym na prevzatie
odpadov alebo v pripade elektrozariadeni do miest ich spatného odberu je zaistené ich spracovanie, vyuZitie a odborné odstranenie v sulade
s platnymi predpismi, s vylu¢enim rizik pre Zivotné prostredie a zdravie ludi.

Udriba zasobnika

Kontrolujte funkénost poistného ventilu min. raz mesaéne a pri kazdom uvedeni do prevadzky, podla ndvodu na obsluhu poistného ventilu.
V pripade pochybnosti o spravnej funkcii bezpe¢nostného tlakového ventilu odstavte ohrievac¢ z prevadzky prerusenim dodavky elektrickej
energie, uzavrite privod studenej vody av pripade kombinovaného ohrievaca uzavrite aj privod vykurovacej vody. Kontaktujte servis. Na stenach
nadoby a na elektrickom ohrevnom telese sa tvoria usadeniny, ktoré moézu znizit U¢innost ohrievaca. Tvorba usadenin zavisi od kvality vody
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v mieste prevadzky ohrievaca. Nadoba je proti korézii okrem smaltovaného povrchu chranena aj horéikovou anddou. Jej Zivotnost je dana
teplotou a zloZenim pouZivanej vody. Po dvoch rokoch prevadzky si nechajte $pecializovanou firmou vymenit horéikovi anddu a vyéistit nadobu
ohrievaca. Podla stupria opotrebovania anédy a mnoZstva usadenin v nddobe zvolte dalSiu periédu Gdrzby. Pravidelne kontrolujte, ¢i sa na plasti
ohrievaca alebo na podlahe neobjavuje voda. Mohlo déjst k strate tesnosti nddoby. V takomto pripade odpojte ohrieva¢ od elektrickej energie,
vodovodnej siete a kontaktujte servis. Na Cistenie vonkajsieho plasta ohrievaca nepouZivajte Ziadne agresivne Cistiace prostriedky, chemikalie
ani riedidla.

V pripade poruchy a servisu ohrievata zoznam servisnych firiem najdete na internetovych strankach https://www.dzd.sk/kontakty#servis,
alebo sa informujte na tel. Cisle zakaznickeho centra +420 326 370 911

Za obal, v ktorom bol vyrobok dodany, bol uhradeny servisny poplatok za zabezpecenie spatného odberu a vyuZitie obalového materialu. Servisny
poplatok bol uhradeny podla zakona u firmy NATUR PACK, a.s. Klientske ¢islo firmy je 00230.0baly z ohrievaca vody odloZte na miesto, ktoré obec
urcila na ukladanie odpadu. Vyradeny a nepouZzitelny vyrobok po ukonéeni prevadzky demontujte a dopravte ho do strediska recyklacie odpadov
(zberny dvor) alebo kontaktujte vyrobcu.

Obsluha zariadenia

Zasobniky teplej vody:

OKC 100-200 NTR: S jednym vymennikom, pre postavenie na zem.

OKC 200 NTRR: S dvoma vymennikmi, pre postavenie na zem.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: S jednym vymennikom, na postavenie na zem pod plynovy kotol. Teplota
vody v ohrievacdi moze byt riadena kotlovou reguldciou s funkciou ohrevu TUV. Obsluha regulatora je znazornena v obrazovej ¢asti.

Zéasobniky teplej vody:

OKC 160-1000 NTR/BP: S jednym vymennikom, pre postavenie na zem.

OKC 200-1000 NTRR/BP: S dvoma vymennikmi, pre postavenie na zem.

OKF 200-300 NTR/S: S jednym vymennikom, pre postavenie na zem.

Teplota vody v ohrievadi moze byt podla ndvodu na obsluhu riadena z centralneho regulatora vykurovacieho systému, v ktorom je zasobnik
namontovany alebo samostatnym reguldtorom teploty. Ten sa dodava ako volitelné prislusenstvo. Ovladanie teploty je znazornené
v samostatnom navode regulatora.

Zéasobniky teplej vody:

OKC 200-1000 NTR/HP: S jednym vymennikom, pre postavenie na zem.

Zasobniky su uréené na ohrev TV tepelnym &erpadlom. Regulacia teploty sa robi na paneli tepelného ¢erpadla, podla ndvodu na obsluhu TC.
Zasobniky teplej vody:

OKC 200-300 NTRR/SOL: S dvoma vymennikmi, pre postavenie na zem.

Spodny vymennik je ur¢eny na ohrevu TV solarnymi kolektormi. Regulacia ohrevu solarnym vymennikom sa robi podla navodu k riadiacej jednotke
solarneho systému. Reguldcia ohrevu horného vymennika moze byt riadena podla navodu plynového kotla, ndvodu na obsluhu centralneho
regulatora vykurovacieho systému, v ktorom je zdsobnik namontovany alebo samostatnym reguldtorom teploty. Ten sa doddva ako volitelné
prislusenstvo. Ovladanie teploty je zndzornené v samostatnom navode k regulatoru.

Zasobniky teplej vody:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: S jednym vymennikom a elektrickym ohrevom na postavenie na zem. Teplota
vody v ohrievadi méze byt riadena kotlovou reguldciou s funkciou ohrevu TUV. Obsluha reguldtora je znazornend v obrazovej ¢asti. Regulacia
teploty vody elektroohrevom.

Zasobniky teplej vody:

OKCE 500-1000 S: Elektricky zasobnik pre postavenie na zem.

Zasobniky treba vybavit elektrickou ohrevnou prirubou typov TPK, TPJ.

Reguldcia teploty TV je popisana v samostatnom navode k elektrickej ohrevnej priruby.

Zasobnikovy ohrievac vody:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektricky zasobnik pre postavenie na zem.

Obsluha zariadenia spociva len v nastaveni pozadovanej teploty vody pomocou ovladaca termostatu, podla obrazovej ¢asti.

OKCE 160-300 S: Elektricky zasobnik pre postavenie na zem.

Zasobniky treba vybavit elektrickou ohrevnou prirubou typov TPK, TPJ.

Reguldcia teploty TV je popisana v samostatnom navode k elektrickej ohrevnej priruby.

Uplatnenie prava z nespravneho plnenia

Pravo z chybného plnenia mozno uplatnit do 24 mesiacov, odo dfia montéaze kone¢nému zakaznikovi oprdvnenou osobou. Pri vymene vyrobku
a odstupeni od kupnej zmluvy platia prislusné ustanovenia obcianskeho zdkonnika. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej lehote chyba, ktora
nebola spdsobena uZivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), vyrobok bude opraveny bezplatne.

Zaruénd lehota na vyrobok sa poskytuje odo diia montaze koneénému zakaznikovi v dizke:
- 5rokov na vnutornu nadobu ohrievaca a veko priruby.
Lehota z nespravneho plnenia na nahradné diely Cini 24 mesiacov.

1. Podmienky pre uplatnenie nespravneho plnenia nad ramec zakonnej lehoty:
- Zaruény list musi byt riadne vyplneny (potvrdeny datum predaja a montaze).
- Montaz vyrobku musi byt vykonana opravnenou osobou (potvrdené v zaru¢nom liste, inak doloZzené).
- Kupujuci je povinny sa pred uvedenim vyrobku do ¢innosti sa oboznamit s prevadzkovo montadznymi predpismi prislusnymi pre dany
vyrobok.
2. Zanik plnenia:
- Ak zadkaznik nesplnil podmienky bodu 1.
- Ak oprava v zaruke nebola vykonana vyrobcom, predavajucim alebo odbornym servisom.
- Ak je chyba vyrobku zjavne sp0sobena nespravnou montazou alebo pouZzivanim vyrobku.
- Ak sa vyrobok nepouzival podla prevadzkovo montaznych predpisov a poziadaviek urc¢enych predavajicim alebo vyrobcom.
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- Ak na vyrobku boli vykonané neodborné Upravy alebo zdsahy do jeho konstrukcie, pripadne doslo k neautorizovanému zdsahu do vyrobku
(porusenie tesnosti nadoby, zasah do elektrickej instalacie).
- Ak je vyrobny stitok s vyrobnym cislom poskodeny alebo chyba.
3. Servis:
- Zaruéné aj mimozaruéné opravy zaistuje vyrobca DZ DraZice — strojirna s.r.o. vlastnymi opravami alebo pomocou zmluvnych a poverenych
zmluvnych servisnych partnerov.
4. Postup pri reklamacii:
- Konecny zakaznik ozndmi na adrese zmluvného servisného partnera alebo priamo predavajicemu typ chyby, vyrobné ¢islo, typové Cislo,
datum predaja (montaza) vyrobku (zo zarucného listu) spolu so stru¢nym opisom chyby.
- Pocka na prichod servisného mechanika, ktory chybu odstrani alebo urobi dalSie opatrenia dolezZité pre vybavenie reklamacie.
- Nikdy nedemontuje vyrobok zo systému (dolezité pre posudenie chyby)!
-V pripade neopravnenej reklamacie budu naklady spojené s reklamdciou uétované priamo zakaznikovi.

PYKOBOZACTBO MO OCNYHUBAHUIO U MPUMEHEHWNIO N3AENUA OANA NOTPEBUTENA @

HakonuTenbHblli BogoHarpesartenb: OKCE 100-125 S/2,2 kBT, OKCE 160-300 S
Boiinepbl ropauein sogbl: OKCE 100-125 NTR/2,2 kBt, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2 kBT, OKCE 160 NTR/HV/2,2 kBT,
OKC 160-1000 NTR(R)/BP, OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV,
OKH 100-125 NTR/HV, OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

MpoussoguTtenb: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad lJizerou, tel.: +420 / 326 370 911,

e-mail: export@dzd.cz

O6uwue npeaynpexgeHus

e Wsgenue He npeAHasHauyeHO ANA UCMONb30BaHUA /uuaMmu (BKAO4Yaa AeTei) C yMeHblUeHHbIMU (GU3UUYECKMMHU
M YMCTBEHHbIMU CNOCOBHOCTAMMU MU C HEAOCTAaTKOM 3HaHUIi U OMbITOM, €C/IN OTBevalollee 3a UX 6e3onacHoCTb ANLO
He OCyLLEecTBAAET Haf30p UK He 06BACHUIO0 UCMONb30BaHME U3LeNus.

e JleTu fONXKHDbI 6bITb NOA NPUCMOTPOM, YTO6bI 66110 06ecneyeHo, YTO OHU He UrPaIT C u3penmnem.

HapexHocTb M 6e3onacHocTb usgenna 6binnv npoBepeHbl MalMHOCTPOUTENbHBIM  UCMbITAaTe/IbHBIM - MHCTUTYTOM B BpHO. BoWnepsl
npesHasHayeHbl 415 SKOHOMUYHOTO NMPUTOTOB/IEHUSA FOpAYEi BOAbI C MOMOLLBIO Pa3/IMYHbIX UCTOYHUKOB 3Hepruun. s nonyveHns ropsyeit Boapl
MOHO BbIGpPaTb PA3/INYHbIE TUMbI KOT/IOB LEHTPANIbHOTO OTOMN/IEHWUA, BO30OHOBAAEMbIE UCTOYHUKN 3HEPrMU (TENSIOBble HACOChI, CO/IHEYHble
KONNEKTOPbI), @ TaKXKe MUX KOMOWHAUMIO, UK Ke SNEeKTpUYecKyto sHepruto. boinepbl Tvna BP (kpome obbema 160 n), SOL u HP MoxHO
OOMONHUTENbHO OCHACTUTb 3/1EKTPUYECKMM HarpeBaTesibHbiM 610KOM € GUKCMPOBAHHOW WAM BbIOMPAEMOW MOLLHOCTbIO HarpeBaTesbHbIX
anemeHTOB. KacaTe/sibHO NOAXOAALLErO TUMA HarpeBaTeNbHOro 610Ka NPOKOHCYNbTUPYMTECH CO CNEeLUanncTom uam no tenedoHy KANEHTCKOro
ueHTpa +420 326 370 911.

Bolinep [AONKEH MCNONb30BATbCA MCKAOYUTENBHO B COOTBETCTBMM C YC/NOBUAMM, NPUBELEHHbIMM HA Tabauyke napameTpos. Kpome
HALMOHaNbHbIX 3aKOHOAATENbHbIX NPEeANUCAaHUA U CTaHA4APTOB, AOMKHbLI COBAOAATLCA YCNOBUA NOAKAIOYEHWA, YCTAHOBNEHHbIE MECTHbIMM
npeanpuATUAMKU 3HEPro- U BogoCcHabxeHuna. MomelyeHure, rae ByaeT aKCNAyaTMPOBaTbCA YCTPOMCTBO, HE AO/IKHO Npomep3aTb. TemnepaTtypa
B MeCTe YCTaHOBKM BOZOHarpesatens AO/Ha 6biTb 6onbwe +2 °C. MoHTax npubopa A0/MKeH NPOBOAUTLCA Ha MecCTe, KOTOpoe MOXKeT
CYMUTATbCA NPUTOAHBLIM ANA YCTAHOBKM, T. €. o6ecneunBaeTca 6ecnpobaemHbiii AOCTYN K 060pyA0BaHUIO A1 BO3MOXKHOIO TeX06CNYKMBaHUA,
pemMoHTa unAmn 3ameHbl. B cnyyae pasmelueHus M3gennsa B BAHHOW AN MOEYHOM, MPOKOHCYNbTUPYIiTEe 3Ty BO3MOXHOCTb ANA AAHHOrO TMNA
BOAOHAarpeBarTensa co cneLuanmncTom.

YCTaHOBKY M3Aenuii MmeloT NpaBo BbiNONHATb TO/NIbKO aBTOPU3OBaHHble /MLA - 06najaTenn AelCTBYIOWEro MNpeAnpUHUMATENbCKOro
paspelleHua ANs pemMec/eHHOW AeATeNbHOCTM B 06/1acTU CaHTEXHMKU, OTOMJIEHUA. DNEKTPUYECKoe NOAK/AIOUYEHME MOXKET OCyLUecTBAATb
TONbKO /IML0, MMEIOLLLEE COOTBETCTBYIOLLEE INIEKTPOTEXHUYECKOE pa3pelleHre B COOTBETCTBMM C TEXHUYECKMMU CTaHAapTaMu. 3anpelueHbl
nobble HeaBTOPU30BaHHbIE BMELLATE/IbCTBA.

MonyynTe MHGOPMaLMIO O TOM, YTO AN AaHHOrO TMMa BOAOHArpesaTensn He TpebyeTca cornacme MecTHOro NOCTaBLUMKa 3NEKTPUYECKOM SHeprum.

Nudopmauna ana amua, umetowiero NPaso BbINOJIHATb MOHTaX U BBOA U3AeN1A B IKCNIyaTaumnio
[OnA KaxkAoro n3aenus B pacnopsaxeHUn umeetca noapobHoe pyKoBOACTBO MO MOHTaXy Ha caiite http://www.dzd.cz/ru/dokumenty, nnu xe Bbl
MOXKeTe NoNyunTb nHbopmMauuto no TenedoHy KNMEHTCKOro LeHTpa +420 326 370 911.

YKkasaHua no 6esonacHocTy U MHGOPMALIMOHHbIE YKa3aHUA Ana obcayxusaHua nsgenua

Kaxkablt HamopHbIi BofoHarpesatesib M 6ovnep AOMKEH Ha NPOTAXEHUW BCEro CPOKa IKCMAyaTaLMM OCHALWATLCA WCMPABHOW 3aLLMTHOM
apMaTypoi ¢ npeaoxpaHUTeNbHbIM KnanaHom cornacHo YCH 060830. BogoHarpeBaTenn, OCHALLEHHbIe 3NEKTPUYECKMM HAarpeBom, ¢ 06bemom
60nee 200 NUTPOB M CONHEYHBIM HAarpPeBOM TaK}Ke AO0/IKHbI OCHALATLCA NPeAOXPaHWUTE/IbHbIM KanaHOM Ha BbixoZe ropsaveit Boabl. Mexay
BOAOHArpeBaTesieM U MNPefoOXPaHUTENbHbIM  KNanaHOM  3aMpelieHo YCTaHaBAMBaTb  KaKyto-nnbo  3anopHyto  apmatypy. ®PyHKuuA
npefoXpPaHUTENbHOrO KaanaHa [AO/KHA PeryifapHO NPOBepPATbCA COTAaCHO PYKOBOACTBY MO OBCNYKMBAHMIO NpefoOXPaHUTENbHOTO K/aanaHa.
TexHWYecKne napameTpbl Bbl HallAeTe Ha 3aBOACKOM LLMTKe Ha 060/104Ke BOAOHArpesaTeNs. PEMOHT U NPOBEPKY 3/1eKTPo06opyA0BaHUA MOXKET
OCYLLLeCTBAATb TO/IbKO NpeAnpuaTUe, KOTOPOe MMeeT NPaBO Ha 3Ty AeATe/IbHOCTb.

B MCKNOUNTENbHBIX Cyyasx y BOMNEPOB C 3/1eKTPUYECKMM HarpeBaTe/ibHbiM 6/10KOM TENOBOM NPefOXpPaHUTENb MOXKET NPEKPaTUTb Noaady
3NIEKTPUYECKOrO TOKA U NpU Neperpese KOTa CUCTEMbI BOAAHOTO OTOM/IEHUA. ITO TaKKe B C/Iy4ae, KOra 3/1eKTPUYECKUI HarpeBaTe/ibHbIi 610K
He paboTaet. [lna npenoTBpaLLeHUs BO3SHUKHOBeHUA JleroHennsl (6akTepus, BO3HUKaAIOWAn B CToAYEl BoAe, ecnmn TemnepaTtypa Huske 60 °C)
peKkomeHAayeTcs MMHUMaNbHO 1 pas B Heento HaCTPOUTL TeMnepaTypy ropayeit Bogpl Boiwwe 65 °C.
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O6cnyxuBaHue 6onnepa

MpoBepaiTe paboToCNOCOBHOCTL NPeAOXPaHMTENbHOMO KAanaHa MUHUMMaAbHO OAMH Pa3 B MeCAL, M MPU KaXkAOM BBOAE B 3KCryaTauuio
B COOTBETCTBMM C PYKOBOACTBOM MO OBCAYMMBAHWUIO NPeaoXpPaHUTeNbHOro KaanaHa. B ciyyae COMHEHWI B mpaBuabHOM paboTe 3alWMTHOrO
HaMopHOro KNanaHa BbIK/OYMTE BOAOHArpeBaTe b NpepbiBaHMEM NO4au4M 3NEKTPUHECKOM SHEPriM, 3aKpbiTe No4aqy X0104HOW BOAbI, a B C/iyyae
KOMBMHUPOBAHHOrO BOAOHArpeBaTena TakKe 3aKpbiTe NoAady oTonUTeNbHOM BOAbl. CBAMUTECH C CEPBUCHBIM OTAENOM. Ha CTEHKaX eMKOCTU
W 3NEKTPUYECKOM  HarpesaTe/ibHOM  3/7emMeHTe  06pa30BbIBAlOTCA  OCAMAEHMA,  KOTOPble  MOMYT  YMEHblMTb  3PPEeKTUBHOCTb
BogoHarpesaTens.06pasoBaHMe OCaXKAeHMI 3aBUCUT OT KayecTBa BOAbl B MECTe 3KChjyaTauuu BogoHarpesaTens. EMKocTb 3awmuieHa oT
KOPPO3MM 3MaIMPOBaHHOM NMOBEPXHOCTbIO, @ TaKXe MarHueBblM aHOAO0M. Ero cpok cny»k6bl 3aBUCUT OT TEMMepaTypbl M COCTaBa NPUMeEHAEMOi
BoAbl. Yepes ABa roga sKcnayaTaumm obecnedybTte, YTObbI CneumanmsnpoBaHHas GUpma 3ameHMIa MarHMeBblit aHOA M OYMCTUAA EMKOCTb
BOAOHarpesatens. B 3aBMCMMOCTM OT CTeMeHW M3HOCa aHOAAa WM KOMIMYECTBA OCAXAEHMI B €MKOCTU BblbepuTe cneaylowmii nepuoa,
06CnyKMBaHUA. PerynapHoO KOHTPOIMPYiiTe, YTO Ha 060/104Ke BOAOHArpeBsaTeNs UM Ha Nnosy He nossaseTca Boga. MoXeT nponsoinTu noteps
repmMeTMYHOCTM EMKOCTU. B Takom c/iyyae OTK/AOUMTE BOAOHArpeBaTeslb OT 3/IEKTPUYECKOM 3SHEepruu, BOAONPOBOAHON CETU U CBAMKMUTECH
C cepBMCcOM. [J18 OUYUCTKM HAPYKHOIO KOPMyca BOAOHArpeBaTefd He UCMNO/b3yMTe HUKAKMX arpeccMBHble YACTALLME CPeAcTBa, XMMUKaAINUN UK
pactsoputenu.

B cnyyae HEMCNpPaBHOCTM U CEPBUCHOMO 06CNYKUBAHUA BOAOHArpeBaTesf CBAXKMTECh CO CBOMM NPOAABLIOM.

YnaKoBKy BOZOHarpesaTens OTNPaBbTE HAa MECTO, OTBEAEHHOe MyHWUMnanuTeTom aAns cbopa oTxomos. OTCAYKMBLUEE WM HENPUTOAHOE
K MUCMO/Ib30BaHWNIO MU3AE/IMEe MO OKOHYAHWUM SKCMyaTauuu AeMOHTUPYITE U nepedaliTe Ha CTaHUMIO nepepaboTKM OTX0A0B (MYHKT npuema)
nAm obpatTuTech K NpomssBoauTento.

O6cny:kmBaHue o6opyaosaHus

Bolinepbl ropayei Boapl:

OKC 100-200 NTR: C ogH1M Ten1o0bMeHHUKOM, A8 YCTaHOBKK Ha 3eme.

OKC 200 NTRR: C aByma Ten1006MeHHUKAMM, 15 YCTAHOBKKU Ha 3emie.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125NTR/HV: C ogHMM Ten1006MeHHMKOM, pa3meLLaemMbliM Ha MOJy Mo, ra3osbim
KOTNOM. TemnepaTypy BoAbl B BOAOHArpeBaTe1e MOXKHO PEryiMpoBaTh C NOMOLLbIO PEFYIMPOBAHUA KOTA C NOMOLLbIO GYHKLLMM NPUTOTOBAEHUA
ropsayelt Bogpl. PaboTa KOHTPO/Iepa NOKA3aHa B paszene U30bparkeHui.

Bonnepbl ropsyeit Boabl:

OKC 160-1000 NTR/BP: C oaHMM TEeNN006MEHHMKOM, A/1A YCTaHOBKM Ha 3emie.

OKC 200-1000 NTRR/BP: C aByma Tenn006MeHHUKaMM, A1A YCTAaHOBKM Ha 3emie.

OKF 200-300 NTR/S: C oaHMM Ten1006MeHHMKOM, A4 YCTAHOBKM Ha 3em/ie

TemnepaTypa BOAbl B BOAOHArpeBaTene MOXKET YNpaBAATbCA B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM MO OOCNYKMBAHWUIO LLEHTPANbHOIO perynstopa
CUCTEMbl OTOMJIEHUA, B KOTOPOM YCTaHOB/IEH 6oinep, WAM OTAE/bHbIM perynatopom TemnepaTypbl. OH NOCTaBAseTCs B KayecTse
NpUHaAiexXHocTel no Boblbopy. YnpasaeHne TeMNepaTypoit NoKasaHo B OTAE/IbHOM PYKOBOACTBE K PEryNATOpY.

Bolinepbl ropayei Boapl:

OKC 200-1000 NTR/HP: C ogHMM Tenn006MEHHUKOM, A1 YCTAHOBKM Ha 3emAe.

Boinepbl NpegHasHayeHbl AN Harpesa BOAbl TEMN/I0BbIM HAacOCOM. Perynaumsa TemnepaTtypbl OCYLLECTBAAETCA Ha MaHeAn TemnjoBOro Hacoca,
COrNacHO PyKOBOACTBY MO 06CNYKMBAHMIO TENIOBOFO Hacoca.

Boinepbl ropayeit Boapl:

OKC 200-300 NTRR/SOL: C aBymsa Ten006MeHHUKaMM, A8 YCTAaHOBKM Ha 3eme.

HWKHUI TENN00OMEHHUK NpeaHa3HaYeH AN Harpesa BOAbl COMTHEYHbIMU KONNEKTOPaMU. Perynaums HarpeBa cCoONHEeYHbIM TeN1006MEHHNUKOM
OCYLLLECTBAAETCA COMIAaCHO PYKOBOACTBY K G/I0KY ynpaB/ieHUs CONHEYHON CUCTEMOM. Perynaums HarpeBa BEpXHEro TeM/JI006MeHHMKa MOXKET
YNpPaBAsATbCA B COOTBETCTBMM C PYKOBOACTBOM K ra3oBOMY KOT/ly, PYKOBOACTBY MO OBCNYKMBAHMIO LLEHTPANIbHOTO Perynastopa CUCTEMbI
OTON/NIeHUA, B KOTOPOM ycTaHOBNEH Bolinep, UAW OTAEeNbHbIM PEerynsaTopom Temnepatypbl. OH NOCTaBAAETCA B KayecTBe MpUHagIexHoCTen
no Bblbopy. YnpasaeHne TemnepaTypoi NOKasaHo B OTAE/bHOM PYKOBOACTBE K perynatopy.

Bolinepbl ropayent Boapl:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kBT, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kBT: C ogHMUM TenN006MEHHMKOM W 3/1IEKTPUYECKMM OTOM/IeHMEM aNA
pa3smeLlleHuns Ha 3emse. TemnepaTypy BOAbl B BOAOHArpeBaTesie MOXKHO PeryimpoBaTthb C MOMOLLbIO PEryIMPOBaHMA KOTAA C MOMOLbIO GYHKL MK
npuUroToBAeHMA ropayeii Boabl. PaboTa KOHTpoOA/epa NOKasaHa B pasaese usobpaxkeHuit. PeryanpoBaHue TemnepaTypbl BOAbI 31EKTPUHECKUM
Harpesom.

Bolinepbl ropayeit Boapl:

OKCE 500-1000 S: dnekTpuyeckuii boinep gns yCTaHOBKKU Ha 3eme.

Bolinep Heo6X0AMMO OCHACTUTL INEKTPUYECKMM HarpeBaTenbHbim dnaHuem Tmna TPK, TPJ.

Perynauma TemnepaTypbl ropayeit BoApl OnucaHa B OTAe/IbHOM PYKOBOACTBE K 3NEKTPUYECKOMY HarpeBaTeNbHOMY paHLy.

HakonuTenbHbll BoAOHArpeBaTeb:

OKCE 100-125 S/2,2 KBT: IneKkTpuueckuin 6oinep Ana ycTaHOBKM Ha 3emie.

Ob6cnymBaHWe 060pYyA0BaHMA 3aKNOYAETCA TOMbKO B HACTpOMKe Tpebyemoi TemnepaTypbl BOAbl, C MOMOLLbIO MAxOoBMKA TepmocTaTa,
B COOTBETCTBUM C PUCYHKAMM.

OKCE 160-300 S: dnekTpuyeckuii bolinep ANA yCTaHOBKM Ha 3emne.

Boinep HeObX0AMMO OCHACTUTL INEKTPUYECKUM HarpeBaTenbHbIM dnaHuem Tuna TPK, TPJ.

Perynauma TemnepaTypbl ropayeit BoAbl ONMcaHa B OTAE/IbHOM PYKOBOACTBE K 3N1EKTPUYECKOMY HarpesaTenbHOMY paHLy.

FapaHTuUitHbIe ycnosusa
Ha cnyyait 3ameHbl U34e/Ma UM OTKasa OT [OroBopa Kynau-npoAaxv AencTBYIOT COOTBETCTBYIOLUME NONOXKEHUA [paxkaaHCKoro Kofekca. Ecimn
B TeYeHMe rapaHTUIMHOro cpoka obHapyKuBaeTca aedeKT 3aenus, BO3HUKLLUIA He N0 BUHE NOJ/Ib30BaTeNs KU He B CBA3W C HEeNpPeaBUAEHHbIMU
cobbITUAMM (Hanpumep, CTUXUIAHBbIM beacTBuem), usgenne byaeT oTpeMoHTMpoBaHO 6ecnaaTHo.
FapaHTUIHBIA CPOK Ha M3Aenne NpefoCTaBAAETCA OT AaTbl MPOAANKM KOHEYHOMY 3aKa3uuKy (HO He mosgHee, Yem Yepes 6 MecALEB CO AHA
npofaxu B DraZice) Ha nepuoa;

- 55eT Ha BHYTPeHHI00 eMKOCTb BOAOHarpesaTens 1 Kpbiwky GpnaHua.
FapaHTUIHBIN CPOK Ha 3anacHble YacTu cocTaBnaeT 24 mecaua.




1. YcnoBua UCNONHEHUA rapaHTUiiHbIX 06:A3aTeNbCeTB:

- FapaHTUIHBIN TaNOH JO/KEH bbiTb HaANEXKaLLMM CnocoboMm 3anonHeH (NOATBEPKAEHA AaTa NPOAAXKM U YCTaHOBKM).

- YcTaHoBKa M34enua fO/KHa 6biTb BbINOSIHEHA YNOJHOMOYEHHbBIM IMLOM (MOATBEPKAEHO B rapaHTUMHOM Ta/loHe, MHbIM 0bpasom
NnoATBEPXAEHO).

- Mepepn BBOAOM B 3KCMAyaTaLMIo, MOKyNaTes b 06A3aH 03HAKOMUTLCA C MOHTAYXKHO-IKCMYaTaLMOHHBIMMN MHCTPYKLMAMM, OTHOCALLMMUCA
K JQHHOMY M3aenutio.

2. Motepa rapaHTumn:

- Ecnv nokynaTtenb He BbINOAHAET yC/10BMA NyHKTa 1.

- Ecnn pemoHT B nepuog rapaHTUIMHONO CPOKa MPOBOAM/ICA He MPOU3BOAUTENEM, MPOAABLOM WAM €ro [OroBOPHbIM CEPBUCHbBIM
napTHepoMm.

- Ecnu agHOM npnunHon aedekTa ABNAAOTCA HEMNPaBU/IbHbIN MOHTaX UM HENPABU/IbHOE UCMO/Ib30BaHWE U3 eNus.

- Ecnu  w3genve WCnonb3oBasoCb C  HapPyLUEHWEM  MOHTAXKHO-3KCMYaTaLUMOHHbBIX MHCTPYKUMA U TpeboBaHMi npogasua
1 Npou3BoAMUTENS.

- Ecnu nponssoamance HekBanudmLMpoBaHHble NpeobpasoBaHMa U3AENNA UM BMELLATEIbCTBA B €r0 KOHCTPYKLMIO.

- Ecnun noBpekaeHa A oTCyTCTBYET NAacnopTHan Tabanyka ¢ 3aBOACKMM HOMEPOM.

3. Cepsuc:

- FapaHTUIHBIA M MNocaerapaHTUitHLIA PeMOHT obecneyvBaeT nNpogasel, COBCTBEHHbIMM CUAAMWU WAWM C MOMOLLBbIO AOrOBOPHbIX

1 aBTOPU30BAHHBIX CEPBUCHBIX MAPTHEPOB.
4. NopAAoK NpeabABAEHNA PeKNamaLmii:

- KoHeuHbIlt noKkynaTesb coobLLaeT Ha agpec 4OroBOPHOIO CEPBUCHOIO NapTHePa UM HENOCPEACTBEHHO NPOAABLA XapaKTep AedekTa,
3aBO/ACKOM HOMEp, TUMNOBOW HOMEP U AaTy NPOoAaXKM (YCTaHOBKM) n3genus (M3 rapaHTUIAHOTO TasloHa) COBMECTHO C KPaTKMM ONMUCaHUEM
aedekra.

- OxupaeT npuessa CEpBUCHOTO TEXHMKA, KOTOPbIA ycTpaHAeT AedeKT WM MpUHMMAeT AasibHellune Mepbl Mo paspeLleHuto
peknamauuu.

- HvKoraa He AeMOHTUPYET u3aenue (3To BaXKHO A/1A aHaM3a HEUCNPaBHOCTK)!

- B cnyyae Heo60CHOBAHHOM peKfamaLMmn pacxoapl, CBA3aHHbIE C ee PacCMOTPEHWEM, OMavyMBaeT HenocpeaCcTBEHHO NOKynaTeb.

SERVICE AND OPERATING PRODUCT MANUAL FOR USER @

Tank type water heater: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Hot water storage tanks: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Manufacturer: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

General notices
e The product is not designed for use by people (including children) with limited physical, sensual or mental abilities,
or those with the lack of experience and knowledge, unless a person responsible for their safety provides supervision
or familiarise them with the way of using the appliance.
e Children must be supervised in order to ensure they will not play with the appliance.

Product’s reliability and safety is proven by tests implemented by the Engineering Test Institute in Brno. Water tanks are designed for economical
preparation of hot water (HW) using various power sources. For HW reheat, various types of central heating boilers, recoverable energy sources
(heat pumps, solar collectors) and combination of those can be chosen. It is possible to retrofit BP (except the volume of 160 I), SOL and H type
water tanks with an electrical heating unit with a fixed or optional performance of the heating elements. Consult a suitable type of heating unit
with an expert or call customer center line on +420 326 370 911.

The tank type heater may be used solely in accordance with the conditions specified on the nameplate. Besides the legally acknowledged national
regulations and standards, also conditions for the connection defined in the local electric and water works have to be adhered to. The room,
in which the appliance will be operated, must be frost-free. The temperature in the heater installation location must not exceed +2 °C.
The appliance has to be mounted at a convenient place; it means that the appliance must be easily accessible for potential necessary
maintenance, repair or replacement, as the case may be. If the product is placed in a bathroom or washroom, please consult that option for
a particular type of heater with a specialist.

The installation of products shall only be carried out by authorised persons - holders of valid authorisation to craft trade of plumbing, heating;
the wiring must be performed by a competent person with a relevant electrical licence in accordance with the relevant technical standards.
Any unauthorised interventions are prohibited.

Please make sure that for the type of heater you don't need the approval of the local electricity supplier.

Information for persons authorised to perform the installation and putting the product into operation
Each product is attached with a detailed installation instructions on the website https://www.dzd.cz/en/podpora/ke-stazeni, or you can receive
information on the phone number of the customer center line +420 326 370 911.

Product safety information and operating instructions

Any pressure heater of hot service water and any hot water tank must be at all times equipped with a functional safety fitting with a safety valve
in accordance with CSN 060830. Heaters equipped with electric heating with a capacity of more than 200 litres and solar heating have a safety
valve on the hot water outlet. No stop valves can be put between the heater and the safety valve. The function of the safety valve should be
checked regularly by the safety valve operation manual. The technical parameters are to be found on the nameplate on the heater shell. Repairs
and inspections of the heater may only be performed by an enterprise authorised for that activity.
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In tanks equipped with electric heating unit, thermal fuse may exceptionally switch off when water overheats due to overheating the hot water
heating system boiler. This can happen even if the electric heating unit is out of operation. To prevent formation of Legionella (a bacteria emerging
in stagnant water when the temperature is below 60 °C), at least once a week the hot water temperature should be set above 65 °C.

The products have metal parts, some of which contain lead (CAS Nr. 7439-92-1) in concentrations exceeding 0.1 % by weight, or thermostats with
hydrogenated terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in concentrations exceeding 0.1 % by weight. These are substances which can have a very serious
impact on human health and the environment. If these products are used in the prescribed manner (according to the operating instructions),
and are serviced and maintained in accordance with the technical instructions and standard servicing procedures, they pose no risk to human
health and the environment. Obsolete or discarded products do not belong in municipal waste. Passing them on to specialised companies licensed
to accept waste or, in the case of electrical equipment, to collection points, ensures that they are processed, used and professionally disposed of
in accordance with the applicable regulations, thus eliminating any risk to the environment and human health.

Maintenance of the tank

Check the safety valve's functionality at least once a month and on every activation, as advised in the safety valve user manual. When in doubt
about the proper operation of the safety pressure valve, put the heater out of operation by interrupting the electricity supply and closing the cold
water supply. If it is a combined water heater close the hot water to the heat exchanger as well. Contact the service shop. On the walls of the
receptacle and in the electric heating element deposits form that may reduce the efficiency of the heater. Formation of deposits is dependent on
the quality of water at the point where the heater is operated. In addition to the enamel the receptacle is further protected against corrosion by
magnesium anode. Its service life is determined by the temperature and composition of the water used. After two years of operation, let a
specialised company replace the magnesium anode and clean heater receptacle. Depending on the degree of wear of the anode and the amount
of sediments in the receptacle select he next maintenance interval. Regularly check the shell of the heater or floor for any water occurrence.
There may be a loss of the tightness of the receptacle. In this case, disconnect the heater from the electricity, water supply system and contact
the service shop. Do not use any aggressive cleaning agents (such as chemicals or thinners) to clean the outer shell of the heater.

If a failure occurs or service of the heater is needed, contact your dealer or inquire at the following phone number of the customer center
+420 326 370 911.

Take the water heater packaging to a waste disposal place determined by the municipality. When the operation terminates, disassemble,
and transport the discarded and unserviceable heater to a waste recycling centre (collecting yard), or contact the manufacturer.

Operation of the device

Hot water storage tanks:

OKC 100-200 NTR: With one heat exchanger, to be put on the ground.

OKC 200 NTRR: With two heat exchangers, to be put on the ground.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: With one exchanger, to be placed on the ground under the gas boiler.
The water temperature in the heater can be controlled by the boiler regulation with the TUV heating function. The operation of the controller is
shown in the image section.

Hot water storage tanks:

OKC 160-1000 NTR/BP: With one heat exchanger, to be put on the ground.

OKC 200-1000 NTRR/BP: With two heat exchangers, to be put on the ground.

OKF 200-300 NTR/S: With one heat exchanger, to be put on the ground

The water temperature in the heater can be controlled accordingly with the user manual of the central controller of the heating system where
the tank is mounted, or by an independent temperature controller. It is supplied as an optional accessory. Controlling the temperature is shown
in a separate controller manual.

Hot water storage tanks:

OKC 200-1000 NTR/HP: With one heat exchanger, to be put on the ground.

The tanks are designed for heating HSW by heat pump. The temperature is controlled from the panel of the heat pump, as advised in the heat
pump operating instructions.

Hot water storage tanks:

OKC 200-300 NTRR/SOL: With two heat exchangers, to be put on the ground.

Lower heat exchanger is designed for heating HSW via solar collectors. Controlling the heating by solar exchanger is performed by the solar system
control unit service manual. The water temperature in the upper heater can be controlled accordingly with the gas boiler service manual,
or the service manual of the central controller of the heating system where the tank is mounted, or by an independent temperature controller.
It is supplied as an optional accessory. Controlling the temperature is shown in a separate controller manual.

Hot water storage tanks:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: With one exchanger and electric heating to be placed on the ground. The
water temperature in the heater can be controlled by the boiler regulation with the TUV heating function. The operation of the controller is
shown in the image section. Water temperature regulation by electric heating.

Hot water storage tanks:

OKCE 500-1000 S: Electric tank for position on the ground.

The tank must be equipped with an electric immersion heater of types TPK, TPJ.

The temperature control of HW is described in a separate electric immersion heater manual.

Tank type water heater:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Electric tank for position on the ground.

The appliance operation only involves setting the desired water temperature using the thermostat knob, as advised in the image section.

OKCE 160-300 S: Electric tank for position on the ground.

The tank must be equipped with an electric immersion heater of types TPK, TPJ.

The temperature control of HW is described in a separate electric immersion heater manual.




Warranty

To exchange a product or withdraw from a purchase agreement, relevant resolutions of the Civil Code are valid. If a defect caused by either

the user or an inevitable event (natural disaster) occurs on the product during warranty period, the product will be repaired free of charge.

The warranty period for the product is begins on the day of assembly to the end customer, (but no later than 6 months from the sale Drazice) for:
- 5years for water heater internal vessel and the flange lid.

The term from defective performance for replacement parts is 24 months.

1. Conditions of warranty claim:
- The warranty certificate must be completed properly (confirming dates of both sale and assembly).
- Product assembly must be implemented by an authorised person (confirmed in the warranty certificate, other confirmation).
- Before the product commissioning, the buyer must study the operation-assembly regulations relevant for given product.
2. Warranty termination:
- If the customer does not meet the conditions in point 1.
- If arepairin the warranty period was not implemented by either the producer, seller or professional service.
- Ifitis obvious that the defect was caused by improper assembly or use of the product.
- If the product was not used in accordance with operation-assembly regulations given by either the seller or the manufacturer.
- If the product was adjusted or its construction changed by an unauthorised person.
- If the production plate with serial number is either damaged or missing.
3. Service:
- Warranty servis and post-warranty service is provided by the seller himself through autorized service partners.
4. Complaints procedure:
- The end customer reports the defect type, serial number, type number, product purchase (installation) date (in the warranty certificate),
and a brief defect description to the address of either a contractual service partner or the seller.
- The customer waits for the arrival of a service engineer, who either removes the defect or takes other steps important for settling
the claim.
- The customer must never disassemble the product or remove it from the system (essential for defect evaluation)!
- In case of an unjustified claim, the customer will be charged with claim related costs.

BEDIENUNGS-UND GEBRACHSANWEISUNG ZUM PRODUKT FUR DEN VERBRAUCHER @

Aufwirmender Wasservorratsbehilter: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S
Warmwasservorratsbehilter: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW,
OKC 160-1000 NTR(R)/BP, OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV,
OKH 100-125 NTR/HV, OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Hersteller: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Allgemeine Hinweise

e Das Produkt darf nicht von Personen mit eingeschrankten physischen, mentalen oder geistigen Fahigkeiten oder auch
von Personen bedient werden, die nicht iiber ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfiigen (einschlieBlich
Kindern), sofern diese nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder iiber den Gebrauch des Produkts
belehrt wurden.

e Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass sie mit dem Produkt nicht spielen!

Die Zuverlassigkeit und Sicherheit des Produkts wurde durch das Maschinenbauprifungsinstitut in Brno gepriift. Die Wasservorratsbehalter sind
zur 6konomischen Warmwasseraufbereitung mittels verschiedener Energiequellen bestimmt. Zur Erwarmung von Warmwasser kdnnen
verschiedene Kesselarten der Zentralbeheizung, erneuerbare Energiequellen (Warmepumpen, Sonnenkollektoren) sowie deren Kombinationen,
gegebenenfalls die Elektroenergie gewdhlt werden. Die Wasservorratsbehélter der Typen BP (mit Ausnahme von Volumen 160 1), SOL und HP
kénnen mit einer elektrischen Heizeinheit mit einer festen oder optionalen Leistung der Heizkdrper nachgeristet werden. Besprechen Sie den
geeigneten Typ der Heizeinheit mit unserem Fachmann oder rufen Sie sich telefonisch beim Kundenzentrums +420 326 370 911.

Der aufwirmende Vorratsbehilter darf ausschlieRlich in Ubereinstimmung mit den auf dem Typenschild aufgefiihrten Bedingungen benutzt
werden. AuBer den gesetzlichen nationalen Vorschriften und Normen sind auch die von lokalen Strom- und Wasserversorgungsunternehmen
festgelegten Anschlussbedingungen einzuhalten. Der Raum, in dem das Gerat betrieben wird, muss frostfrei sein. Die Temperatur an der
Installationsstelle des Erhitzers muss liber +2 °C liegen. Die Montage des Geradtes muss mit Bedacht an einer hierfiir geeigneten Stelle erfolgen,
d. h. an einem Ort, der bei eventuell notwendigen Wartungs- oder Reparaturarbeiten oder Austausch problemlos zugdnglich ist. Bei der
Anordnung des Produkts im Bad oder Waschraum diese Mdoglichkeit fiir den jeweiligen Typ des Erhitzers mit dem Fachmann besprechen.

Nur autorisierte Personen - Besitzer der giiltigen Gewerbeberechtigung sind befugt, diese Produkte zu installieren sowie das handwerkliche
Installateur- und Heizungstechnikgewerbe durchzufiihren. Die elektrische Schaltung muss eine Person mit der jeweiligen elektrotechnischen
Befugnis durchfiihren, die mit den in der Montageanweisung enthaltenen technischen Normen iibereinstimmt. Jegliche nicht autorisierte
Eingriffe sind verboten.

Lassen Sie sich davon in Kenntnis setzen, ob Sie fiir den jeweiligen Typ des Erhitzers die Zustimmung des ortlichen Stromversorgers bendtigen.

Informationen fiir Personen, die berechtigt sind, Installationen durchzufiihren und das Produkt in Betrieb zu nehmen
Zu jedem Produkt steht eine ausfiihrliche Installationsanweisung unter https://dzd.cz/de/podpora/ke-stazeni zur Verfligung oder erkundigen Sie
sich telefonisch beim Kundenzentrums +420 326 370 911.
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Sicherheits - und Informationsweisungen zur Bedienung des Produkts

Jeder Drucknutzwassererhitzer und Warmwasserspeicher muss lber die gesamte Betriebsdauer mit einer funktionsfahigen Sicherheitsarmatur
samt Sicherheitsventil CSN 060830 ausgestattet sein. Erhitzer, die mit einer elektrischen Heizeinheit, deren Volumen groRer als 200 Liter ist,
und mit einer solaren Heizeinheit versehen sind, werden am Warmwasseraustritt noch mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Zwischen
Warmwasserbereiter und Sicherheitsventil darf keine Absperrarmatur installiert werden. Die Funktion des Sicherheitsventils ist nach den
Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Sicherheitsventils regelmaRig zu priifen. Die technischen Parameter sind dem Typenschild auf dem
Mantel des Erhitzers zu entnehmen. Reparaturen und Kontrollen des Erhitzers miissen von einem zu diesen Tatigkeiten befugten Unternehmen
durchgefiihrt werden.

Bei den mit der elektrischen Heizeinheit ausgestatteten Vorratsbehaltern kann die Warmesicherung ausnahmsweise auch beim tGbermaRigen
Aufwirmen von Wasser durch die Uberhitzung des Kessels des Warmwasserheizsystems ausschalten. Das kann auch dann passieren, wenn die
elektrische Heizeinheit auRer Betrieb ist. Fir die Verhinderung der Entstehung von Legionellen (eine im Altwasser entstehende Bakterie, wenn
die Temperatur unter 60 °C liegt) empfehlen wir, die Warmwassertemperatur mindestens 1x wochentlich auf Gber 65 °C einzustellen.

Die Produkte weisen metallische Teile auf, von denen einige Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in einer groReren Konzentration als 0,1 % (Gewichtsprozent)
oder Thermostate mit Wasserstoff-Terphenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in einer groReren Konzentration als 0,1 Gewichtsprozent enthalten. Es handelt
sich um Stoffe, die sich auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt sehr negativ auswirken kénnen. Beim vorgeschriebenen Gebrauch dieser
Produkte (in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung), bei deren vorgesehenen Pflege und Wartung, die im Einklang mit den technischen
Hinweisen und der standardmaRigen Wartungspraxis erfolgen, droht weder fiir die menschliche Gesundheit noch fiir die Umwelt irgendein Risiko.
Ausgediente oder aussortierte Produkte gehdren nicht zu Kommunalabfillen und sind getrennt zu entsorgen. Durch deren Ubergabe an mit deren
Versorgung beauftragte Gesellschaften (bei Elektroanlagen durch deren Rickgabe an Verkaufsstellen) wird flir deren Verarbeitung,
Wiederverwendung und umweltfreundliche Entsorgung gesorgt, wobei jegliche Risiken fiir die Umwelt und die menschliche Gesundheit
ausgeschlossen sind.

Wartung des Vorratsbehilters

Mindestens einmal im Monat und bei jeder Inbetriebnahme die Funktion des Sicherheitsventils anhand der Bedienungsanweisung
des Sicherheitsventils Gberprifen. Bei einem Zweifel Gber die korrekte Funktion des Sicherheitsdruckventils den Erhitzer durch die Unterbrechung
der Stromversorgung, schliessen Sie den Kaltwassereinlass und bei kombinierte Variante des WW-Speicher auch den Heizwassereinlass. Zum
Kundendienst Kontakt aufnehmen. An den Wanden des Behélters und im elektrischen Heizkérper werden Ablagerungen gebildet, die die Effizienz
des Erhitzers reduzieren konnen. Die Bildung von Ablagerungen ist von der Wasserqualitat an der Einsatz- und Betriebsstelle des Erhitzers
abhangig. Der Behalter ist auRer der emaillierten Oberflache auch durch eine Magnesiumanode korrosionsgeschiitzt. Seine Nutzungsdauer ist
durch die Temperatur und die Zusammensetzung des verwendeten Wassers gegeben. Nach zwei Jahren die Magnesiumanode durch eine
Fachfirma wechseln und den Behalter des Erhitzers reinigen lassen. Je nach Abnutzungsstufe der Anode und je nach Menge der Ablagerungen im
Behalter die weitere Wartungsperiode wahlen. RegelmaRig Gberprifen, ob am Mantel des Erhitzers oder auf dem FuBboden kein Wasser zu sehen
ist. Es konnte zum Verlust der Behdlterdichtheit kommen. in einem solchen Fall den Erhitzer von der Stromversorgung sowie dem
Wasserleitungsnetz trennen und mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. Zur Reinigung der AulRenverkleidung des Warmwasserspeichers
weder aggressive Reinigungsmittel noch Chemikalien noch Verdlinner verwenden.

Bei einer Storung und einer Wartung des Erhitzers mit Ihrem Handler Kontakt aufnehmen oder sich unter folgenden Telefonnummer beim
Kundenzentrums +420 326 370 911.

Geben Sie die Verpackung des Wassererwdrmers an der von lhrer Gemeinde zur Deponierung/Entsorgung von Abfillen bestimmten
Annahmestelle ab. Das ausgediente und unbrauchbar gewordene Erzeugnis muss nach der Betriebsbeendigung demontiert und im Zentrum
fur Abfallverwertung (Sammelhof) abgeliefert werden; anderenfalls bitte den Hersteller kontaktieren.

Bedienung der Anlage
Warmwasservorratsbehélter:

OKC 100-200 NTR: Mit einem Warmetauscher, zum Stellen auf den FuBboden.

OKC 200 NTRR: Mit zwei Warmetauschern, zum Stellen auf den FuBboden.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125NTR/HV: Mit einem Warmetauscher, der auf dem Boden unter dem Gaskessel
platziert werden kann. Mit der Warmwasserbereitungsfunktion kann die Wassertemperatur im Heizgerat Uber die Kesselregelung gesteuert
werden. Die Bedienung des Controllers wird im Bildausschnitt dargestellt.

Warmwasservorratsbehalter:

OKC 160-1000 NTR/BP: Mit einem Warmetauscher, zum Stellen auf den FuBboden.

OKC 200-1000 NTRR/BP Mit zwei Warmetauschern, zum Stellen auf den FuRboden.

OKF 200-300 NTR/S: Mit einem Warmetauscher, zum Stellen auf den FuRboden

Die Wassertemperatur im Erhitzer kann nach der Bedienungsanleitung des Zentralreglers des Heizsystems, in dem der Vorratsbehalter angebracht
ist, oder durch den selbststandigen Temperaturregler gesteuert werden. Dieser wird optional als Zubehor geliefert. Die Temperaturbetatigung ist
in der selbststdndigen Bedienungsanleitung des Reglers abgebildet.

Warmwasservorratsbehilter:

OKC 200-1000 NTR/HP: Mit einem Warmetauscher, zum Stellen auf den FuRboden.

Die Vorratsbehalter sind zur Warmwasseraufbereitung durch die Warmepumpe bestimmt. Die Temperaturregelung erfolgt an der Bedientafel
der Warmepumpe entsprechend der Bedienungsanleitung der Warmepumpe.

Warmwasservorratsbehilter:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Mit zwei Warmetauschern, zum Stellen auf den FuRboden.

Der untere Warmetauscher ist zur Warmwasseraufbereitung durch solare Kollektoren bestimmt. Die Regelung der Aufwarmung durch den solaren
Warmetauscher erfolgt nach der Bedienungsanleitung zur Steuereinheit des solaren Systems. Die Regelung der Aufwarmung des oberen
Warmetauschers kann nach der Bedienungsanleitung des Gaskessels, der Bedienungsanleitung des Zentralreglers des Heizsystems, in dem der
Vorratsbehdlter angebracht ist, oder durch den selbststéandigen Temperaturregler gesteuert werden. Dieser wird optional als Zubehor geliefert.
Die Temperaturbetéatigung ist in der selbststandigen Bedienungsanleitung des Reglers abgebildet.
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Warmwasservorratsbehélter:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Mit einem Warmetauscher und elektrischer Heizung zum Aufstellen auf dem
Boden. Mit der Warmwasserbereitungsfunktion kann die Wassertemperatur im Heizgerat Gber die Kesselregelung gesteuert werden. Die
Bedienung des Controllers wird im Bildausschnitt dargestellt. Regulierung der Wassertemperatur durch elektrische Heizung.
Warmwasservorratsbehdlter:

OKC 500-1000 S: Elektrischer Vorratsbehalter zum Stellen auf den FuRboden.

Der Vorratsbehalter ist mit dem elektrischen Heizflansch von Typen TPK, TPJ.

Die Regelung der Warmwassertemperatur ist in der selbststandigen Anleitung des elektrischen Heizflansches beschrieben.

Aufwdrmender Wasservorratsbehalter:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektrischer Vorratsbehélter zum Stellen auf den FuBboden.

Die Bedienung der Anlage besteht nur in der Einstellung der erwlinschten Wassertemperatur mittels des Drehknopfs des Thermostats anhand
des Abbildungsteils dieser Anweisung.

OKCE 160-300 S: Elektrischer Vorratsbehalter zum Stellen auf den FuRboden.

Der Vorratsbehalter ist mit dem elektrischen Heizflansch von Typen TPK, TPJ.

Die Regelung der Warmwassertemperatur ist in der selbststandigen Anleitung des elektrischen Heizflansches beschrieben.

Geltendmachung des Rechts aus mangelhafter Leistung

Fur den Austausch des Produktes oder den Ricktritt vom Vertrag gelten die einschldgigen Bestimmungen des (tschechischen) Birgerlichen
Gesetzbuches. Sofern das Produkt innerhalb der Garantiefrist einen Mangel aufweist, der weder durch den Benutzer noch durch ein
unabwendbares Ereignis (z.B. Naturkatastrophe) versuracht wurde, wird das Produkt unentgeltlich repariert.

Die Garantiefrist fiir das Produkt wird dem Endkunden ab dem Tag der Montage (Beginn der Garantiefrist nicht spater als 6 Monate nach
Verkaufsdatum von DraZice), wie folgt gewahrt:

- 5lJahre auf den Innenbehalter des Warmwasserspeichers und den Flanschdeckel.
Die Frist aus einer mangelhaften Leistung hinsichtlich der Ersatzteile betragt 24 Monate.

1. Bedingungen fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen:

- Der Garantieschein muss ordnungsgemal ausgefillt sein (mit bestatigtem Verkaufs- und Montagedatum).

- Die Montage des Produktes muss von einer berechtigten Person durchgefiihrt werden (im Garantieschein bestatigt oder anders belegt).

- Der Kaufer ist verpflichtet, sich vor der Inbetriebnahme des Produktes mit den Betriebs- und Montagevorschriften fir das jeweilige
Produkt vertraut zu machen.

2. Erléschen der Garantie:

- Sofern der Kunde die unter Punkt 1 aufgefiihrten Bedingungen nicht erfiillt.

- Wenn eine innerhalb der Garantiefrist erfolgte Reparatur weder vom Hersteller, vom Verkadufer, noch von einer Fachwerkstatt
durchgefiihrt wurde.

- Wenn der Mangel am Produkt offensichtlich durch eine unsachgemaRe Montage oder Verwendung des Produktes entstanden ist.

- Wenn das Produkt nicht entsprechend den vom Verkaufer oder Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Montagevorschriften
und Anforderungen verwendet wurde.

- Wenn am Produkt unsachgemifRe Veranderungen oder Eingriffe in dessen Konstruktion vorgenommen wurden, bzw. wenn es zu einem
nicht autorisierten Eingriff in das Produkt kommt (Zerstérung der Behalterdichtigkeit, Eingriff in die Elektroinstallation)

- Wenn das Typenschild mit der Herstellungsnummer fehlt oder beschadigt ist.

3. Kundendienst:

- Garantiereperaturen und Reparaturen ausserhalb der Garantiezeit werden vom Verkaufer bzw. Handelspartner eigenstandig

durchgefiihrt oder an vertragliche und autorisierte Servicepartner vermittelt.
4. Abwicklung von Reklamationen:

- Der Endkunde meldet an der Adresse des vertraglichen Kundendienstpartners oder direkt dem Verkaufer die Art des Mangels,
die Herstellungs- und Typennummer, das Verkaufs-/Installationsdatum des Produktes (laut Garantieschein), zusammen mit einer
Kurzbeschreibung des Mangels.

- Dann wartet er die Ankunft des Kundendienstmechanikers ab, der den Mangel behebt oder weitere, zur Abwicklung der Reklamation
wichtige MaRBnahmen trifft.

- Der Kunde ist grundsatzlich nicht berechtigt, das Produkt selbst aus dem System zu demontieren (dies ist wichtig fur die Beurteilung
des Mangels)!

- Im Falle einer unberechtigten Reklamation werden die mit der Reklamation verbundenen Kosten direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.

INSTRUKCJA OBStUGI | UZYTKOWANIA @

Zasobniki cieptej wody uzytkowej: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Zasobniki cieptej wody uzytkowej: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW,

OKC 160-1000 NTR(R)/BP, OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Producent: DruZstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 /326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Uwagi ogdlne
e  Wyrdb nie jest przeznaczony do uzywania przez osoby (fgcznie z dzie¢mi) z obnizong zdolnoscia fizyczng i zmystowa lub
umystowg. Osoby te powinny znajdowac sie pod opiekjg osoby, ktora jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.
e Dzieci nie powinny przebywa¢ bez nadzoru.
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Niezawodnos¢ i bezpieczenstwo wyrobu sprawdzit Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego w Brnie. Zasobniki wody sg przeznaczone
do ekonomicznego przygotowania cieptej wody (TV) z pomocg réznych zrodet energii. Do ogrzewania cieptej wody mozna wybra¢ rdzne typy
kottéw centralnego ogrzewania, odnawialne zrodta energii (pompy ciepta, kolektory stoneczne) i ich kombinacje, ew. energie elektryczna.
Zasobniki wody typéw BP (oprécz pojemnosci 160 ), SOL i HP mozna dodatkowo wyposazy¢ w elektryczng grzatke elektryczng o statejlub
nastawnej mocy. Odpowiedni typ grzatki elektrycznej nalezy konsultowac ze specjalista.

Zasobnik wody moze by¢ uzywany wytgcznie zgodnie z warunkami podanymi na tabliczce znamionowej. Oprécz obowigzujacych przepisow
krajowych i norm nalezy przestrzega¢ tez warunkdéw podtgczenia wedtug lokalnych wymagan miejscowych zaktaddéw energetycznych
i wodociggowych. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym zostanie zainstalowany zasobnik wody musi by¢ wyzsza niz +2 °C. Nalezy wybrac
takie miejsce na montaz urzadzenia, aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia w celu konserwacji, napraw i ewentualnej wymiany.
W razie umieszczenia wyrobu w tazience nalezy konsultowa¢ te mozliwosc¢ dla danego typu zasobnika ze specjalista.

Zasobniki moga by¢ instalowane wytgcznie przez autoryzowane osoby, ktére posiadajg wainege uprawnienia do wykonywania zawodu
hydraulika oraz instalacji systeméw grzewczych. Podtjczenie elektryczne musi przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
elektrotechnicznymi zgodnie z wtasciwymi normami technicznymi. Jakiekolwiek nieautoryzowane ingerencje s zabronione.

Nalezy upewnic sie, czy na dany typ zasobnika wody nie jest potrzebna zgoda miejscowego dostawcy energii elektrycznej.

Informacje dla oséb uprawnionych do przeprowadzania instalacji i wprowadzania zasobnikéw wody do eksploatacji
Aby uzyskac szczegotowe instrukcje, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i informacyjne dotyczace obstugi zasobnikéw wody

Kazdy ciénieniowy zasobnik cieptej wody uzytkowej musi byé wyposazony w sprawny zawér bezpieczeristwa wedtug normy CSN 060830. Zasobniki
wody wyposazone w grzatke elektryczng o pojemnosci wiekszej niz 200 litrow i wspotpracujace z kolektorami slonecznymi dodatkowo musza miec
zawOr mieszajacy na wyjsciu cieptej wody. Miedzy zasobnikiem wody i zaworem bezpieczenstwa nie moze by¢ wigczony zaden zawor odcinajacy.
Dziatanie zaworu bezpieczenstwa musi by¢ regularnie kontrolowane wedtug instrukcji obstugi zaworu bezpieczenstwa. Parametry techniczne
sg podane na tabliczce znamionowej na ptfaszczu zasobnika. Naprawy i kontrole instalacji elektrycznej moze przeprowadzaé¢ wytgcznie
uprawniona firma.

Wyjatkowo bezpiecznik termiczny ogrzewacza z ogrzewaniem elektrycznym moze wytacza¢ kombinowane ogrzewacze w razie przegrzania wody
w kotle systemu grzewczego. Réwniez w przypadku, kiedy grzatka elektryczna nie dziata. W celu zapobiegania rozowjowi bakterii Legionelli
(bakterie rozmnazajgce sie w wodzie stojacej, jezeli temperatura jest ponizej 60 °C) zalecamy minimalnie 1 x w tygodniu nastawienie temperatury
cieptej wody powyzej 65 °C.

Wyroby majg metalowe czesci, z ktérych niektére zawierajg otow (CAS Nr. 7439-92-1) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %, lub termostaty
z uwodornionym terfenylem (CAS Nr. 61788-32-7) w stezeniu wagowym wiekszym niz 0,1 %. Chodzi o substancje, ktére moga miec¢ bardzo
powazny wptyw na zdrowie cztowieka i Srodowisko. Pod warunkiem przepisanego sposobu uzycia tych wyrobdw (wedtug instrukcji obstugi),
ich serwisu i utrzymania przeprowadzanego zgodnie z zaleceniami technicznymi i standardowe] praktyki serwisowej, nie grozi zadne ryzyko
dla zdrowia oséb ani dla srodowiska. Zuzytych lub wycofanych z eksploatacji wyroby nie nalezy likwidowac jako odpad komunalny. Ich przekazanie
firmom specjalistycznym uprawnionym do likwidacji odpaddéw, lub w przypadku urzadzen elektrycznych w miejscach odbioru zapewni
ich utylizacje, wykorzystanie i fachowe usuniecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wykluczeniem zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Konserwacja zasobnika

Kontrolowa¢ sprawno$¢ zaworu bezpieczeristwa min. raz w miesigcu i po kazdym oddaniu do uzytku wedtug instrukcji obstugi zaworu
bezpieczenstwa. W razie watpliwosci co do prawidtowego dziatania zaworu bezpieczenstwa nalezy wytgczy¢é podgrzewacz wytgczajac
doprowadzenie energii elektrycznej, zamkng¢ doptyw zimnej wody, aw przypadku podgrzewacza kombinowanego réwniez doprowadzenie wody
grzewczej. Skontaktowac sie z serwisem. Na Scianach zbiornika i grzatce elektrycznej powstajg osady, ktdre moga obnizy¢ jego sprawnosc.
Powstawanie osaddéw zalezy od jakosci wody w miejscu eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest chroniony przed korozjg, oprécz emaliowanej
wewnetrznej powierzchni, rdwniez anodg magnezowa. Jej zywotnosé zalezy od temperatury i sktadu uzywanej wody. Po dwdch latach eksploatacji
nalezy zlecic¢ firmie specjalistycznej wymiane anody magnezowej i wyczyszczenie zbiornika. W zaleznosci od stopnia zuzycia anody i ilosci osadéw
w zbiorniku ustali¢ nastepny termin przegladu._Kontrolowac regularnie, czy na ptaszczu zasobnika lub na podtodze nie pojawia sie woda. Mogto
dojs¢ do straty szczelnosci zbiornika. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z serwisem. Do czyszczenia ptaszcza zewnetrznego zasobnika
nie uzywac zadnych agresywnych srodkéw czyszczgcych, chemikaliow ani rozpuszczalnikow.

W razie usterki i potrzeby wezwania serwisu nalezy skontaktowac sie ze swoim sprzedawca.

Opakowania zasobnika wody nalezy oddaé¢ w miejscu wyznaczonym przez wtadze lokalne do sktadowania odpaddéw. Wytaczony z eksploatacji
i nienadajacy sie do uzytku wyrdb po ukonczeniu eksploatacji zdemontowad i dostarczy¢ na miejsce recyklingu odpadéw lub skontaktowac
sie z producentem.

Obstuga urzadzenia

Zasobniki cieptej wody:

OKC 100-200 NTR: Z jedng wezownicg, do postawienia na ziemi.

OKC 200 NTRR: Z dwoma wezownicami, do postawienia na ziemi.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: Z jednym wymiennikiem, do postawienia na ziemi pod kottem gazowym.
Temperature wody w podgrzewaczu mozna regulowac poprzez regulacje kotta z funkcja podgrzewania TUV. Dziatanie sterownika pokazano w
czesci obrazkowe;.

Zasobniki cieptej wody:

OKC 160-1000 NTR/BP: Z jedng wezownicg , do postawienia na ziemi.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Z dwoma wezownicami, do postawienia na ziemi.

OKF 200-300 NTR/S: Z jedng wezownicg , do postawienia na ziemi.

Temperatura wody w zasobniku moze by¢ sterowana wedtug instrukcji obstugi centralnego regulatora systemu grzewczego, w ktérym jest
zainstalowany zasobnik, lub samodzielnym regulatorem temperatury. Jest on dostarczany jako wyposazenie opcjonalne. Regulacja temperatury
jest opisana w samodzielnej instrukcji regulatora.
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Zasobniki cieptej wody:

OKC 200-1000 NTR/HP: Z jedng wezownicg, do postawienia na ziemi.

Zasobniki s przeznaczone do ogrzewania cieptej wody pompga ciepta. Regulacja temperatury przebiega na panelu pompy ciepta wedtug instrukcji
obstugi pompy ciepta.

Zasobniki cieptej wody:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Z dwoma wezownicami, do postawienia na ziemi.

Dolna wezownica jest przeznaczona do ogrzewania cieptej wody kolektorami stonecznymi. Regulacja ogrzewania przebiega wedtug instrukcji
jednostki sterujacej systemu solarnego. Temperatura wody w zasobniku moze by¢ sterowana wedtug instrukcji obstugi kotta gazowego,
centralnego regulatora systemu grzewczego, w ktérym jest zainstalowany zasobnik, lub samodzielnym regulatorem temperatury. Jest
on dostarczany jako wyposazenie opcjonalne. Regulacja temperatury jest opisana w samodzielnej instrukcji regulatora.

Zasobniki cieptej wody:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Z jednym wymiennikiem i ogrzewaniem elektrycznym do umieszczenia na
ziemi. Temperature wody w podgrzewaczu mozna regulowac poprzez regulacje kotta z funkcjg podgrzewania TUV. Dziatanie sterownika pokazano
w czesci obrazkowej. Regulacja temperatury wody za pomoca ogrzewania elektrycznego.

Zasobniki cieptej wody:

OKCE 500-1000 S: Elektryczny zasobnik do postawienia na ziemie.

Zasobnik trzeba wyposazy¢ w elektryczny kotnierz grzewczy typu TPK, TPJ.

Regulacja temperatury cieptej wody jest opisana w samodzielnej instrukcji elektrycznego kotnierza grzewczego.

Zasobniki cieptej wody:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektryczny zasobnik do postawienia na ziemie.

Obstuga urzadzenia polega tylko na nastawieniu zgdanej temperatury wody z pomoca pokretta termostatu, wedtug obrazowej czesci niniejszej
instrukcji.

OKC 160-300 S: Elektryczny zasobnik do postawienia na ziemie.

Zasobnik trzeba wyposazy¢ w elektryczny kotnierz grzewczy typu TPK, TPJ.

Regulacja temperatury cieptej wody jest opisana w samodzielnej instrukcji elektrycznego kotnierza grzewczego.

Zgtaszanie reklamaciji
Wymiany lub odstgpienia od umowy kupna-sprzedazy dotyczg odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. Jezeli na wyrobie wystgpi wada,
ktdrej ktdrej powtanie nie wynikato z niewtasciwego uzytkowania lub sita wyzsza, np. kleska zywiotowa, wyréb zostanie naprawiony bezptatnie.
Okres gwarancji na wyrdb zaczyna biec od dnia montazu u klienta koricowego (ale najpdzniej 6 miesiecy od sprzedazy w Drazicach) dla:

- 5lat na zbiornik wewnetrzny ogrzewacza i wieko kotnierza.
Okres gwarancji na czesci zamienne wynosi 24 miesigce.

1. Warunki realizacji gwarancji
- Karta gwarancji musi by¢ stosownie wypetniona ( potwierdzona data sprzedazy ).
- Montaz produktu musi zosta¢ przeprowadzony przez uprawniong do tego osobe (potwierdzone w karcie gwarancji).
- Przed uruchomieniem produktu kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z instrukcjami eksploatacji i montazu dla danego produktu.
2. Gwarancja zanika
- Gdy klient nie spetniat warunkéw punktu 1.
- Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie zostata przeprowadzona przez sprzedajgcego albo jego umownego partnera serwisowego.
- Jezeli usterka produktu zostata w sposéb ewidentny zawiniona przez niewtfasciwy montaz albo uzywanie produktu.
- Jezeli produkt nie byt uzywany zgodnie z instrukcjami eksploatacji i montazu okreslonych przez sprzedajacego czy producenta.
- Jezeli na produkcie dokonywano niefachowych modyfikacji albo ingerencji w jego konstrukcje.
- Jezeli zostata uszkodzona tabliczka znamionowa z numerem produkcyjnym albo jej nie ma.
3. Serwis
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny $wiadczy sprzedawca za posrednictwem autoryzowanych partneréw serwisowych.
4. Procedura w przypadku reklamacji
- Koncowy klient oznajmi pod adresem umownego partnera serwisowego albo bezposrednio sprzedajgcego rodzaj usterki, numer
produkcyjny, numer typowy, date sprzedazy produktu (z karty gwarancyjnej) razem ze zwieztym opisem usterki.
- Poczeka na przybycie mechanika serwisowego, ktéry usunie usterke albo dokona innych krokéw waznych dla zatatwienia reklamacji .
- Prosimy, aby nigdy nie demontowac produktu z systemu (wazne dla oceny usterki)!
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty zwigzane z reklamacjg obcigzajg bezposrednio klienta.

KEZELESI ES HASZNALATI UTMUTATO A FELHASZNALO RESZERE @

Vizmelegitd, tarold tartallyal: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Melegviz tarolék: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Gyartd: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

rr1

Altalanos elGirasok
o A terméket testi és szellemi fogyatékos személyek és gyerekek, illetve a termék hasznalatat nem ismeré és hasonlo
termékek Uzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkezd személyek csak a termék hasznalati és biztonsagi
utasitasait ismerd és a termék hasznalataért felelGsséget vallalo személy feliigyelete mellett hasznalhatjak.
e A gyerekeket ne hagyja feliigyelet nélkiil. Ugyeljen arra, hogy a termékkel a gyerekek ne jatszanak.
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A termék megbizhatdsagat és biztonsagat a brnoi Strojirensky zkusebni Ustav (Gépipari Vizsgdld Intézet) vizsgalta be. A viztartalyban gazdasagos
maodon lehet hasznalati meleg vizet (HMV) elGallitani, kiilonb6z6 héforrasok segitségével. A hasznélati melegviz el6allitasahoz kilonb6z6 kazanok
altal elGallitott meleg vizet, megujulé energiaforrasok segitségével elGallitott meleg vizet (pl. hészivattyd, napkollektor stb.), vagy ezek
kombinaciojat, illetve elektromos energiat lehet hasznalni. A BP (a 160 I-est kivéve), SOL és HP tipusu melegviz tartalyokba elektromos flitGtestet
is be lehet épiteni, fix vagy valtoztathato teljesitménnyel. A megfelels tipusu flitétestrdl konzultaljon a termék eladdjaval.

A melegviz tarolot (vizmelegit6t) kizardlag csak a termékcimkén taldlhatd feltételeket betartva lehet haszndlni. A nemzeti és nemzetkozi
szabvanyok és elGirasok betartasa mellett be kell tartani az elektromos energiat és az ivovizet szolgaltatd szervezet vonatkozo elGirasait. A termék
telepitését szolgald helyiségben nem lehet fagypont alatti h6mérséklet. A helyiségben a h6mérséklet legyen legalabb +2 °C. A terméket ugy kell
telepiteni, hogy az konnyen és akadalymentesen hozzaférhetd legyen a karbantartasokhoz, az esetleges javitasokhoz, vagy alkatrész cserékhez.
Amennyiben a terméket fiird6szobaba vagy mosddba kivanja telepiteni, akkor errél konzultaljon szakemberrel.

A terméket csak megfelelé (vizszerel6, villanyszereld, fiitésszerel6 stb.) szakképzettséggel és jogosultsaggal rendelkezd szakcég vagy egyéni
vallalkozé telepitheti. A termék elektromos bekotését kizardlag csak villanyszerel6 szakember végezheti el, figyelembe véve a vonatkozo
miiszaki szabvanyokat. A termék szakszer(itlen telepitése és javitasa tilos.

Az dramszolgéltatétdl kérjen informaciot, hogy az On ltal hasznélt helyiségben lizemeltetheti-e az adott teljesitmény( vizmelegitét.

Informacidk a termék iizembe helyezésére jogosultsaggal rendelkez6 szakemberek részére
Mert részletes utasitasokat fel a kapcsolatot a termék eladojaval.

Biztonsagi, hasznalati és kezelési utasitasok

Minden nyomas alatt |év6 tartallyal rendelkezd vizmelegit6 és haszndlati melegviz tarold rendszerbe biztonsagi szelepet kell beépiteni
a CSN 060830 szabvany szerint. A 200 liternél nagyobb térfogati elektromos vizmelegit6k, valamint a napkollektorhoz csatlakoztatott
vizmelegit6k melegviz kimenetére is kell biztonsagi szelepet beépiteni. A melegviz tarold és a biztonsagi szelep kozé zardszelepet beépiteni tilos.
A biztonsagi szelep m(ikodését rendszeresen ellenGrizze le (a biztonsagi szelep hasznalati Utmutatdja szerint). A termék m(iszaki paramétereit
a palaston elhelyezett termékcimke tartalmazza. Az elektromos bekotésen bekotési, javitasi vagy karbantartasi munkakat csak villanyszerel6
szakember hajthat végre.

Az elektromos flitGegységekkel is felszerelt kombinalt vizmelegiték esetében el6fordulhat, hogy a hékapcsold a hdcserélébe dramlé meleg
viz tulfitése miatt is lekapcsol. Akar abban az esetben is, amikor az elektromos f(it6egység nincs bekapcsolva. A legionella (60 °C alatti
hémérsékleten vizben elszaporodd) baktériumok elleni védelem érdekében, hetente egyszer a termosztatot 65 °C-ra kell beallitani.

Termékbe olyan fém részek vannak beépitve, amelyeknek egy része 0,1 témegszazaléknal nagyobb koncentracidéban tartalmaz dlmot (CAS-szam:
7439-92-1), illetve olyan termosztatok vannak beépitve, amelyek 0,1 toémegszazaléknal nagyobb koncentraciéban tartalmaznak hidrogénezett
terfenilt (CAS-szam: 61788-32-7). Ezek olyan anyagok, amelyek nagyon komoly hatassal lehetnek az emberi egészségre és a kdrnyezetiinkre. Ezen
termékek elGirt (a hasznalati Gtmutatdnak megfelel6) haszndlata, valamint a mUszaki utasitasoknak és a szokasos szervizgyakorlatnak megfelel
karbantartdsa és javitasa esetén, a fenti anyagok nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre és a kornyezetiinkre. Az elhasznalédott vagy
a haszndlatbdl kivont termékeket tilos a haztartasi hulladékok kdzé kidobni. A termékeket olyan szakképzett és hulladékok atvételére feljogositott
cégeknek kell atadni, vagy elektromos berendezések hulladékai esetében olyan hulladékgydijté helyeken kell leadni, ahol a vonatkozé el6irdasok
figyelembe vételével, az emberi egészséget és a kornyezetiinket nem veszélyeztet6 médon gondoskodnak az atvett termékek szétszerelésérdl,
az anyagok szelektaldsardl és Ujrahasznositasardl, illetve megsemmisitésérdl.

A melegviz tarol6 karbantartdsa

A biztonsagi szelep m(ikodését havonta egyszer (illetve a vizmelegité minden lizembe helyezése esetén) ellenGrizze le (a biztonsagi szelep
haszndlati Utmutatdja szerint). Amennyiben a biztonsagi szelep nem mi(ikodik megfelel6 mddon, akkor a vizmelegitét le kell kapcsolni
(fesziltségmentesiteni kell), zarja el a hidegvizellatast, kombinalt f(it6berendezés esetén pedig a flitéviz ellatast is. Vegye fel a kapcsolatot
a markaszervizzel. A tartaly bel6 falan és az elektromos flit6testen egy id6 utan lerakddas képzddik, amely csokkenti a vizmelegit6é hatékonysagat.
A lerakddas fligg a vizmelegitGbe vezetett ivoviz min&ségétdl és dsszetételétdl. A tartdly falat a zomdnc bevonat mellett magnézium andd is védi
a korrdzios hatdsoktdl. Az andd élettartama fligg a bevezetett ivoviz Osszetételétél és az elGallitott meleg viz hGmérsékletétdl. Két év lizemeltetés
utdn szakembernél (vagy szakcégnél) rendelje meg az andd cseréjét, valamint a vizmelegité belsejének a tisztitasdt. A kévetkezd hasonld
karbantartas idejét az andd fogydsa és a tartalyban lerakddott réteg vastagsaga szerint kell meghatarozni. Rendszeresen ellendrizze le, hogy
a paldston vagy a padldn nincs-e viz. Amennyiben ez el6fordul, akkor ez a tartdly tomitetlenségére utal. llyen esetekben a vizmelegitét valassza le
az elektromos haldzatrél és a vizvezeték rendszerrél, majd hivja fel a markaszervizt. A vizmelegit6 kiils6 palastjanak a tisztitdsdhoz ne hasznaljon
agressziv és karcold anyagokat, vagy oldo- és higitd szereket.

Tisztitas

A tisztitasi, ill. fertGtlenitési utasitast (beleértve az alkalmas fertGtlenit6szer megnevezését is) a gyartonak, ill. forgalmazdnak egyértelmiien
avasarld tudomasara kell hoznial A termék tisztitasa/fertStlenitése soran hasznélt vegyszerek bejelentésére/nyilvantartasba vételére
vonatkozdan a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzcsM-FVM-KvVM egytittes rendeletben leirtak a mérvaddak

A vizmelegit6 meghibasoddsa esetén vegye fel a kapcsolatot a termék eladdjaval.

A vizmelegit6 elhasznalt csomagoldanyagat az Gnkormanyzat 4ltal kijelolt hulladékgyjté helyen adja le. Az elhasznalddott és hasznalhatatlanna
valt terméket vigye az elektromos hulladékok gy(jtésére kijel6lt telephelyre, ahol gondoskodnak a termék Gjrahasznositasarol.

A berendezés kezelése

Melegviz taroldk:

OKC 100-200 NTR: Egy hécserélbvel, padldra allithato.

OKC 200 NTRR: Két h&cserélével, padldra allithatd.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: Egy hécserél6vel, foldre kell helyezni a gazkazan alatt. A vizhémérséklet
a flit6ben a kazanszabdlyozassal szabalyozhatd a TUV flités funkcioval. A vezérlé miikodése a kép részben lathato.
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Melegviz tarolok:

OKC 160-1000 NTR/BP: Egy hécserélével, padléra allithatd.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Két hécserélével, padldra allithatd.

OKF 200-300 NTR/S: Egy hécserélbvel, padldra éllithatd

A vizmelegit6ben a viz h6mérsékletét szabalyozni lehet a flitésrendszer vezérlésével (hasznalati melegviz elGallitdsa), vagy kozvetlentl
a vizmelegitd tartalyaba épitett h6mérd segitségével. Ez utdbbit kiilon tartozékként lehet megvasarolni. A hémérséklet bedllitasat a szabalyozo
hasznalati Utmutatdjaban talalja meg.

Melegviz tarolok:

OKC 200-1000 NTR/HP: Egy hécserélével, padlora allithatd.

A melegviz tarolot hszivattyus rendszerekben lehet hasznalati melegviz elGallitasara felhasznalni. A melegviz h6mérsékletét a hészivattyu vezérl6
paneljén lehet beallitani (lasd a hGszivattyd hasznélati Utmutatdjat).

Melegviz tarolok:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Két h&cserélével, padlora allithatd.

Az alsé hécserél6t napkollektorhoz lehet csatlakoztatni. A melegviz h6mérsékletét a napkollektor vezérlé paneljén lehet beallitani (lasd
a napkollektor hasznalati utmutatojat). A vizmelegité felsé hdcserélGjének a szabdlyozasat és hasznalatat a gazkazan, a flitésrendszer
stb. vezérlGjével lehet mikodtetni, vagy kozvetleniil, a vizmelegitGbe épitett 6nallé szabdlyozédssal. Ez utdbbit kiilon tartozékként lehet
megvasarolni. A h6mérséklet bedllitasat a szabalyozoé hasznalati Utmutatdjaban taldlja meg.

Melegviz tarolok:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Egy h&cserélével és foldre helyezhet elektromos flitéssel. A vizh6mérséklet
a fit6ben a kazanszabalyozassal szabalyozhatd a TUV f(ités funkcidval. A vezérlé m(ikodése a kép részben lathatd. VizhEmérséklet szabalyozas
elektromos flitéssel.

Melegviz tarolok:

OKCE 500-1000 S: Elektromos vizmelegitd, padlora allithaté.

A tartalyba TPK, TPJ tipusu elektromos flitGegységet kell beépiteni.

A hasznalati melegviz h6mérsékletének a beallitasat az elektromos flit6egység hasznalati utmutatdja tartalmazza.

Vizmelegitd, térold tartéllyal:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektromos vizmelegit, padldra allithatd.

A termék kezelése egyszerd, csak a kivant melegviz hEmérsékletet kell beallitani a termosztat gomb segitségével (lasd az utmutatd képes részét).
OKCE 160-300 S: Elektromos vizmelegitd, padléra allithatd.

A tartalyba TPK, TPJ tipusu elektromos flitGegységet kell beépiteni.

A hasznalati melegviz h6mérsékletének a beallitasat az elektromos flit6egység hasznalati itmutatdja tartalmazza.

A termékhiba felelGsségbdl eredd jogok érvényesitése
A termék cseréjére, vagy az adasvételi szerz6déstdl vald elallasra, a Polgari Torvénykonyv vonatkozd rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben
a termék meghibasodik, és a hibat nem a felhasznalé vagy valamilyen elére nem lathatdé esemény ("vis maior") okozta, akkor a terméket
ingyenesen megjavitjuk.
A jotdllasi id6 a végfelhasznaldnal végrehajtott felszerelés napjatdl szamitddik (vagy legkés6bb a Drazicébdl valo elszallitds 6. hdnapjatdl):

- 5évavizmelegit6 belsé tartalyra és a karima fedélre.
A potalkatrészekre 24 hénap garanciat adunk.

1. A jotallas érvényesitésének feltételei
- Ajotdllasi jegy szabalyosan legyen kitdltve (az eladas datumanak igazolasa).
- Atermék szerelését arra jogosult személynek kell végezni (igazolni kell a jétallasi jegyen).
- Vev6 koteles a termék lizembe helyezése el6tt megismerkedni az adott termékre vonatkozé izemi szerelési elGirdsokkal.
2. A jétallas megsziinik
- Haavev6 nem teljesiti az 1. pontban foglaltakat.
- Haajotdllasi id6n belll a javitast nem az eladd vagy az 6 szerz6dott partnerszervize végezte.
- Ha atermék meghibasodasanak oka lathatdan helytelen szerelés vagy haszndlat kovetkezménye.
- Ha a terméket nem az lizemi szerelési elGirdsokban foglaltaknak és az eladd vagy gyartd altal meghatdrozott kdvetelményeknek
megfelel§en hasznaltak.
- Ha szakszerl(tlen valtoztatasokat vagy konstrukcidmaodositast hajtottak végre a terméken
- Ha a gydrtasi szamot tartalmazé adattabla sérilt vagy hidnyzik.
3. Szerviz
- Agarancialis es extragarancialis tevekenysegeket az elado vagy annak felhatamazott partnerei vegzik.
4. A reklamacié menete
- Avégfelhasznald bejelenti a szerz6déses partner-szerviznek vagy kézvetleniil az eladdnak a hiba tipusat, a gyartasi szamot, a tipusszamot,
a termék eladasanak datumat (a jotallasi jegy szerint) a hiba rovid leirasaval egydtt.
- Megviérja a szerviz szerelGjének megérkezését, aki elharitja a hibat, vagy megteszi a reklamacié elintézéséhez fontos tovabbi
intézkedéseket.
- Soha ne szerelje ki a terméket a rendszerbdl (ez fontos a hiba megitélése szempontjabdl)!
- Jogosulatlan reklamacié esetén a javitasi, kiszallasi és egyéb koltségek a felhasznalét terhelik.

INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE Sl UTILIZARE A PRODUSULUI PENTRU UTILIZATOR ®

Rezervoare pentru incilzirea apei: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Boilere de apa calda: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Producator: DruZstevni zavody DrazZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz
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Instructiuni generale
e Produsul nu este destinat pentru utilizarea de catre persoanele (inclusiv copiii) cu capacitati fizice, senzoriale ori mentale
reduse sau cu experienta si cunostinte insuficiente. Utilizarea produsului in astfel de cazuri este posibila sub stricta
supraveghere din partea persoanei responsabila de siguranta lor si care le-a instruit cu privire la utilizarea produsului.
e Copiii trebuie supravegheati ca sa nu se joace cu produsul.

Fiabilitatea si securitatea produsului a fost testata de catre Institutul de incercare din Brno. Boilerele sunt destinate pentru prepararea economica
de apa calda (ACM) cu ajutorul a diferitelor surse de energie. Pentru incdlzirea ACM se pot alege diferite tipuri de cazane de incdlzire centralg,
surse de energie regenerabile (pompe de caldura, colectoare solare) si combinatia acestora ori energie electrica. Boilerele de tip BP (cu exceptia
volumului de 160 1), SOL si HP se pot echipa ulterior cu un element incalzitor electric de o anumita putere. Consultati un specialist pentru alegerea
unui element de incdlzire adecvat.

Boilerul se poate utiliza exclusiv in conformitate cu conditile mentionate pe placuta de timbru (eticheta). Pentru conectarea boilerelor
la instalatiile electrice/termice/de apa trebuie respectate normele si prevederile legale din tara de destinatie, respectiv conditiile producatorului
si ale furnizorilor de energie electricd, respectiv ap4. Tn inciperea in care se va instala/exploata echipamentul, temperatura nu are voie s3 scad3
sub limita de Tnghet. Temperatura in locul instaldrii trebuie sa fie mai mare de +2 °C. Pentru montajul echipamentului trebuie selectat un loc,
care si permitd accesul fard probleme la echipament in vederea intretinerii ulterioare, reparatiei sau a unei eventuale inlocuiri. in cazul
intentiei amplasarii produsului in camera de baie sau spalator, consultati-va cu o persoana competenta in domeniu pentru a verifica aceasta
posibilitate din punct de vedere legal si al produsului ales.

Instalarea produsului se poate face doar persoane autorizate in domeniul executiei instalatiilor sanitare si termice. Conectarea electrica
se poate face doar de o persoana autorizata pentru lucrari elelctrice in conformitate cu normele tehnice aferente. Orice interventii
neautorizate sunt interzise si periculoase.

Informati-va, daca pentru tipul de boiler ales, nu aveti nevoie de acordul furnizorului de energie electrica local.

Informatii pentru persoanele autorizate pentru instalarea si punerea lui in functiune a produsului
Detaliile privind instalarea corecta se regasesc in prezentul manual, respectiv pe pagina de internet a producatorului www.dzd.cz

si a importatorului www.secpralpro.ro.

Instructiuni de securitate si informatii pentru deservirea produsului

Fiecare incalzitor de apa menajerd sub presiune si fiecare rezervor/ boiler de apa calda trebuie prevazut la intrarea de apa rece, pe toata perioada
exploatarii, cu o supapa de siguranta functionald cu presiunea de descdrcare mai mica decat presiunea maxim admisa pentru echipament;
boilerele echipate cu elemente electrice de incalzire, cu volumul mai mare de 200 | si cele conectate la incdlzire solard, trebuie prevazute in plus
cu ventil de sigurantd la iesirea de apd cald3. Tntre boiler si supapa de sigurantd nu este permis sa fie incadratd nici o armaturd/ element
de inchidere. Buna functionare a supapei de siguranta trebuie controlata in mod regulat conform instructiunilor de deservire a supapei
de sigurantd. Parametrii tehnici ii gasiti pe placuta de timbru de pe carcasa boilerului. Reparatiile si verificirile rezervorului/boilerului le poate
face doar o unitate de service autorizatd in acest sens de citre producitor/ importator.

La rezervoarele/ boilere prevazute cu corp de incélzire electric, in caz exceptional, termostatul de siguranta la supraincalzire poate sa se decupleze
daca dintr-un anumit motiv se depaseste temperatura maxim admisa. Rearmarea (actionarea termostatului) trebuie efectuata manual dupa
decuplarea alimentarii cu energie electrica. Dacd decuplarea nu s-a produs datorita unui viciu de fabricatie, rearmarea nu reprezintd problema
de garantie. Pentru impiedicarea aparitiei bacteriei Legionella (bacterie care apare in apa statuta, daca temperatura este sub 60 °C) recomandam
incalzirea apei la peste 65 °C, cel putin o data pe saptamana.

Produsele cuprind piese metalice, din care unele contin plumb (CAS Nr. 7439-92-1) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate, sau termostate
cu terfenil hidrogenat (CAS Nr. 61788-32-7) in concentratie mai mare de 0,1 % de greutate. Este vorba de substante, care pot avea impacte foarte
grave asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Daca modul de utilizare prescris al acestor produse (conform instructiunilor
de utilizare), service si mentenanta sunt respecate in acord cu instructiunile tehnice si practica standard de service, nu exista nici un pericol pentru
sanatatea persoanelor si nici pentru mediu. Produsele care nu mai functioneaza sau cele casate nu se pun la deseul comunal. Prin predarea lor
catre societatile cu capacitatea necesara, autorizate sd preia deseurile, sau Tn cazul echipamentului electric in locurile de recolectare ale acestuia,
se asigura prelucrarea, utilizarea si lichidarea lor conform dispozitiilor in vigoare, cu eliminarea riscului pentru mediu sau sanatatea oamenilor.

Mentenanta rezervorului

Controlati functionarea corecta a supapei de siguranta min. o datd pe luna si la fiecare punere in functiune a boilerului conform instructiunilorde
deservire a supapei de siguranta. Verificarea trebuie efectuata de persoane competente deoarece supapa de siguranta va descarca apa sub
presiune si posibil la temperaturi ridicate. Se vor lua toate masurile necesare pentru evitatea oricdrei accidentdri. Producatorul nu este
raspunzitor de eventualele accidentiri. Tn caz de indoieli cu privire la functionarea corectd a supapei de sigurantd, deconectati incilzitorul de la
alimentarea cu energie electricd, inchideti alimentarea cu apa rece, iar in cazul unui incalzitor combinat, inchideti si alimentarea cu apa de
incalzire. Contactati unitatile de service competente. Pe peretii interiori ai boilerului si al elementului de incalzire electric se formeaza sedimente,
care pot reduce eficienta boilerului. Formarea sedimentelor depinde de calitatea apei de alimentare. Formarea sedimentelor si consecintele
acestora nu reprezintd probleme de garantie. Corpul boilerului este protejat inpotriva coroziunii prin emailare si de catre anodul de magneziu.
Durata de viatd a acestuia depinde de temperatura si de componenta apei utilizate. Dupa doi ani de functionare, adresati-va unei firme de
specialitate Tn vederea verificarii si schimbarii dupé caz a anodului de magneziu si pentru curdtarea interioard a boilerului. Tn functie de uzura
anodului si de cantitatea de sedimente din vas, stabiliti urmatorul termen de mentenanta. Utilizarea boilerului cu anodul consumat poate avea
ca si consecinta aparitia coroziunii si spargerea boilerului. Astfel de probleme nu reprezinta probleme de garantie avand in vedere cd anodul este
0 componentd consumabild, verificarea/ inlocuirea si costurile aferente sunt in sarcina utilizatorului. Verificati in mod regulat daca pe carcasa
boilerului sau pe pardosea nu apare ap4. Acest lucru thseamnd cd a intervenit defect la etanseitatea vasului. in acest caz, decuplati boilerul de |a
energia electricd, reteaua de apa si contactati service-ul. Pentru curatarea invelisului exterior al incalzitorului nu folositi detergenti agresivi
(abrazivi, preparate chimice acide, bazice) si nici dizolvanti.

n caz de defect ori service contactati vanzatorul dvs.

Depuneti ambalajul de la rezervor in locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor. Demontati produsul inutilizabil si scos din functiune
si transportati-l la centrul de reciclare a deseurilor.
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Deservirea echipamentului

Boilere de apa calda:

OKC 100-200 NTR: Boiler indirect, cu un schimbdtor de caldura (serpentind), fara incdlzire electricd, pentru montaj vertical pe sol.

OKC 200 NTRR: Boiler indirect, cu doua schimbdtoare de caldura (serpentine), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: Cu un singur schimbator, pentru a fi asezat la sol sub cazanul pe gaz.
Temperatura apei din incalzitor poate fi controlata prin reglarea cazanului cu functia de incalzire TUV. Functionarea controlerului este afisata in
sectiunea de imagine.

Boiler de apa calda:

OKC 160-1000 NTR/BP: Boiler indirect, cu un schimbdator de caldura (serpentina), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol, cu flansa
laterala.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Boiler indirect, cu doua schimbatoare de caldura (serpentine), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol si cu
flansa laterala.

OKF 200-300 NTR/S: Boiler indirect, cu un schimbator de caldura (serpentina), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol, cu flansa
laterala.

Temperatura apei din boiler poate fi reglatd conform instructiunilor de deservire pentru regulatorul sistemului de incalzire in care este montat
rezervorul, sau cu regulator independent de temperatura. Acesta se livreaza ca si accesoriu optional. Reglarea temperaturii este afisatad
n instructiunile regulatorului independent.

Boilere de apa calda:

OKC 200-1000 NTR/HP: Boiler indirect, cu un schimbator de caldura (serpentina), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol pentru
pompe de cdldura.

Boilerele sunt destinate pentru incalzirea ACM cu pompa de caldura. Reglarea temperaturii se face pe panoul pompei de caldura conform
instructiunilor de deservire a PC.

Boilere de apd calda:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Boiler indirect, cu doua schimbatoare de caldura (serpentina), fara incalzire electrica, pentru montaj vertical pe sol pentru
sisteme solare.

Schimbatorul de céldura inferior este destinat pentru incalzirea AC cu colectoare solare. Reglarea incalzirii cu schimbator de caldura solar se face
conform instructiunilor unitatii de reglare a sistemului solar. Reglarea incalzirii schimbatorului superior poate fi reglata conform instructiunilor
cazanului pe gaz, instructiunilor de deservire a regulatorului sistemului de incalzire, in care este montat boilerul, sau instructiunilor regulatorului
de temperatura independent. Acesta se livreaza ca si accesoriu optional. Reglarea temperaturii este afisata in instructiunile regulatorului
independent.

Boilere de ap4d calda:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Cu un singur schimbator si incalzire electrica de amplasat la sol. Temperatura
apei din incalzitor poate fi controlata prin reglarea cazanului cu functia de incalzire TUV. Functionarea controlerului este afisata in sectiunea de
imagine. Reglarea temperaturii apei prin incalzire electrica.

Boilere de apd calda:

OKCE 500-1000 S: Rezervor pentru incalzire ACM prin echipare cu element incdlzitor electric, cu montaj pe sol.

Rezervorul trebuie echipat cu flansa cu element electric de incalzire de tip TPK, TPJ. Dupa caz se vor utiliza si flanse de adaptare.

Reglarea temperaturii AC este descrisa in instructiunile pentru flansa electrica de incalzire.

Rezervorul de incalzire a apei:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Boiler electric, cu element incalzitor electric, pentru montaj vertical pe sol.

Deservirea echipamentului consta doar in setarea temperaturii dorite a apei, cu ajutorul comenzii termostatului, conform ilustratiilor din aceste
instructiuni.

OKCE 160-300 S: Rezervor pentru incalzire ACM prin echipare cu element incalzitor electric, cu montaj pe sol.

Rezervorul trebuie echipat cu flansa cu element electric de incalzire de tip TPK, TPJ. Dupa caz se vor utiliza si flanse de adaptare.

Reglarea temperaturii AC este descrisa Tn instructiunile pentru flansa electrica de incalzire.

Garantie
Termenul de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie care insoteste produsul. Reparatiile care fac obiectul garantiei se vor efectua
in mod gratuit de catre unitatile de service abilitate. Reparatiile extragarantie se vor face contra cost.
Fata de aceasta perioada de garantie minima legala, noi oferim in plus o extindere a acesteia, de la data vanzarii, astfel:
- de 5 ani pentru corpul boilerului din interior si pentru capacul de flansa.
Perioada de garantie de conformitate pentru piese este de 24 luni.

1. Conditii de aplicare a garantiei:
- Certificatul de garantie trebuie completat corect (confirmata data vanzarii).
- Montajul produsului trebuie efectuat de catre o persoana competenta (confirmat in certificatul de garantie, sau demonstrabil).
- Cumparatorul este obligat ca inainte de punerea in functiune sa asimileze instructiunile de montaj si functionare pentru produsul respectiv.
2. Pierderea garantiei:
- Tncazul in care clientul nu tndeplineste conditiile de la punctul 1.
- incazul unor interventii asupra produsului de alte persoane decat cele abilitate de producator/ importator.
- Tncazul in care este evident, ci defectul produsului a intervenit prin montajul gresit sau utilizarea gresit3 a acestuia
- Tn cazul in care produsul nu a fost utilizat conform instructiunilor si cerintelor de montaj si functionare stabilite de citre
vanzator/producator/importator in prezentul manual.
- Tncazulin care la constructia produsului au fost efectuate ajustari sau interventii neprofesionale, ev. daci s-a intervenit in mod neautorizat
la produs (afectarea etanseitatii vasului, interventie la instalatia electrica).
- Tncazul in care este deteriorata plicuta de timbru cu numarul de fabricatie, sau dacd aceasta lipseste.
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3. Service:
- Reparatiile pe durata garantiei sau dupa garantie le asigura importatorul SC Secpral Pro Instalatii SRL prin reparatii proprii, sau prin
intermediul partenerilor contractuali de service autorizati.
4. Procedura de reclamatie:
- Clientul final anunta la adresa partenerului contractual de service sau direct vanzatorului felul defectului, numarul de fabricatie, numarul
de tip, data vanzarii produsului (din certificatul de garantie) impreuna cu descrierea succinta a defectului.
- Montajul corect si defectiunea vor fi documentate prin poze relevante transmise in format digital vanzatorului/importatorului.
- Nu demontati niciodata produsul din sistem (important pentru analizarea defectului) padna cadnd producatorul/importatorul nu va
comunica acceptul sau!
- 1n caz de reclamatii nejustificate, costurile legate de reclamatie se vor imputa direct clientului.

GAMINIO APTARNAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 0

Tarinis vandens Sildytuvas: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Kar$to vandens talpos: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Gamintojas: DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad lJizerou, tel.: +420 / 326 370 911,
el. pastas: export@dzd.cz

Bendrosios pastabos
« Sis produktas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus), kuriy fizing, jutiminé ar psichiné geba yra sutrikusios, arba
neturi patirties ir Ziniy, jeigu uz jy sauga atsakingas asmuo jy nepriziiri arba jy neiSmoké naudoti gaminio.
e Vaikai turi bati priziarimi, kad baty uztikrinta, jog jie nezaidzia su gaminiu

Gaminio patikimuma ir gaminio sauga patikrino Brno inZinerinis testavimo institutas. Vandens talpos yra skirtos ekonomiskam $ilto vandens (5V)
paruosSimui naudojant jvairius energijos Saltinius. Vandens Sildymui galima pasirinkti jvairiy tipy centrinio Sildymo katilus, atnaujinancius energijos
Saltinius (Siluminius siurblius, saulés kolektorius) ir juos kombinuojant, arba elektros energijg. BP tipo vandens talpos (iSskyrius 160 | tdrio), SOL
ir HP galima papildomai apriapinti elektriniu Sildymo elementusu fiksuota arba pasirenkama Sildymo elementy galia. Dél tinkamo Sildymo
elemento tipo konsultuokités su specialistu.

Tarinj Sildytuva galima naudoti tik vadovaujantis salygomis nurodytomis galios etiketéje. Be galiojanciy nacionaliniy teisés akty ir standarty taip
pat turi bati laikomasi prijungimo sglygy, kurias nustaté vietinés energetikos ir vandens Gkio jmonés ir privaloma vadovautis aptarnavimo
instrukcija. Patalpa, kurioje bus naudojamas prietaisas, neturi bti $alcio. Sildytuvo montavimo vietoje temperatira turi biti auk$tesné kaip +2 °C.
Svarbu prietaisg montuoti tokioje vietoje, kuri islikty lengvai prieinama ir buty galima atlikti gaminio technine prieZiurg, remontg ar pakeitima.
Jei jrenginys bus montuojamas vonios kambaryje arba prausykloje, dél Sios galimybés pasitarkite su ekspertu.

Instaliuoti gaminj gali tik specialistai turintys galiojancia licencija, galiojantj verslo pazyméjima santechnikos darbams ir Sildymo jrenginiams.
Elektros prijungima gali atlikti tik asmuo turintis atitinkama licencija elektrotechnikos darbams vadovaudamasis atitinkamais techniniais
standartais ir montavimo instrukcijoje pateiktomis taisyklémis. Bet kokia neteiséta intervencija yra draudZiama.

Pasiteiraukite ar Sio tipo Sildytuvui nereikia vietinio elektros energijos tiekéjo sutikimo.

Informacija asmenims turintiems teise gaminius instaliuoti ir paleisti juos eksploatacijai
Dél detaliy instrukcijy susisiekite su savo pardavéju.

Saugos taisyklés ir informacija gaminio aptarnavimui

Kiekvienas sléginis buitinio vandens Sildytuvas ir karSto vandens talpykla visg eksploatacijos laikotarpj turi turéti veikiancig saugos armatuira
su apsauginiu voztuvu pagal CSN 060830. Sildytuvai yra su elektriniu $ildymu, kuriy talpa yra didesné uz 200l ir soliariniu ildymu, taip pat turi
apsauginj voztuva ant Silto vandens iSvesties. Tarp Sildytuvo ir apsauginio voZtuvo neturi bati jstatyta uZzdaromoji armatdra. Saugos voZtuvo
funkcija turi bati reguliariai tikrinama pagal saugos voZztuvo naudojimo instrukcija. Techniniai parametrai pateikiami Sildytuvo etiketéje
patalpintoje ant Sildytuvo korpuso. Sildytuvo remonta ir valdyma gali atlikti tik jgaliota jmoné.

Talpose, kurios turi elektrinj Sildymo elementg gali iSimtinais atvejais Siluminis saugiklis iSjungti ir perkaitinus vandenj, kai perkaitinamas vandens
Sildymo sistemos katilas. Net ir tuo atveju, kai elektrinis Sildymo vienetas neeksploatuojamas. Siekiant uzkirsti kelig Legionelly (bakterija, kuri
atsiranda stovinciame vandenyje, kai temperatlra Zemesné 60 °C) susidarymui, rekomenduojame ne reciau, kaip 1x per savaite nustatyti 65 °C.
temperatara.

Nurodytuose gaminiuose yra metaliniy daliy, kai kuriose i$ $iy daliy yra Svino (CAS Nr. 7439-92-1), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés,
arba termostaty su hidrogenuotu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kurio koncentracija didesné nei 0,1 % masés. Tai medziagos, galincios labai
neigiamai jtakoti Zmoniy sveikatg ir aplinka. Siuos gaminius naudojant nustatytu badu (pagal naudojimo instrukcija), teisingai, laikantis techniniy
instrukcijy ir serviso vykdymo standarty, atliekant jy servisg ir prieZilrg, Zmoniy sveikatai ir gyvenamajai aplinkai negresia jokia rizika.
Atitarnavusiy arba nebenaudojamy gaminiy neiSmeskite j komunalines atliekas. Perdavus kvalifikuotoms, atliekas rinki jgaliotoms organizacijoms,
arba elektros prietaisy atveju, perdavus atitinkamose surinkimo vietose, bus uztikrintas jy perdirbimas, panaudojimas ir kvalifikuotas
sulikvidavimas prisilaikant galiojanc¢iy normy reikalavimy ir nesukeliant pavojaus gyvenamajai aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Talpos prieZiura

Apsauginio voztuvo funkcionaluma tikrinkite ne reciau, kaip vieng kartg per ménes;j ir kiekvieno paleidimo eksploatacijai metu pagal apsauginio
voZtuvo aptarnavimo instrukcija. Jeigu kyla abejoniy dél teisingy apsauginio sléginio voztuvo funkcijy, Sildytuva nustokite eksploatuoti, iSjunkite
iS elektros energijos Saltinio, uzdarykite Salto vandens tiekimg, o kombinuoto Sildytuvo atveju taip pat uzdarykite Sildymo vandens tiekima.
Susisiekite su servisu. Ant talpos ir elektrinio Sildymo elemento sieny susidaro nuosédos, kurios gali sumazinti Sildytuvo veiksminguma. Nuosédy
susidarymas priklauso nuo vandens kokybés ir Sildytuvo eksploatavimo vietos. Talpa yra apsaugota nuo korozijos emaliuotu pavirSiumi ir magnio
anodu. Jos naudojimo laikg lemia Siluma ir naudojamo vandens sudétis. Po dviejy mety eksploatacijos tegul specializuota firma pakeicia magnio
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anoda ir iSvalo Sildytuvo talpykla. Atsizvelgiant j anodo nusidéveéjimg ir nuosédy kiekj talpoje pasirinkite priezilros perioda. Reguliariai tikrinkite
ar ant Sildytuvo korpuso arba grindy néra vandens. Gali blti paZeistas talpos sandarumas. Tokiu atveju iSjunkite Sildytuva i$ elektros tinklo,
vandens tiekimo sistemos ir susisiekite su servisu. Sildytuvo i$orinio korpuso valymui nenaudokite arminiy valymo priemoniy (skysty milteliy,
ragsciy chemikaly, Sarminiy valikliy) nei jokiy skiedikliy.

Sildytuvo gedimo atveju ir dél jo remonto susisiekite su savo pardavéju.

Vandens Sildytuvo pakuote naikinkite atlieky likvidavimo vietose. ISmestg ir nenaudojama gaminj uzbaigus jj eksploatuoti iSmontuokite
ir pristatykite j atlieky perdirbimo centra arba susisiekite su gamintoju.

Jrenginio aptarnavimas

Karsto vandens talpos:

OKC 100-200 NTR: Su vienu Silumokaiciu statoma ant Zemés.

OKC 200 NTRR: Su dviem silumokaiciais, statoma ant Zemeés.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125NTR/HV: Su vienu Silumokaiciu, dedamas ant Zemés po dujiniu katilu. Vandens
temperatirg Sildytuve galima reguliuoti katilo reguliatoriumi su karsto vandens ruosimo funkcija. Valdiklio veikimas parodytas paveikslélio
skyriuje..

Karsto vandens talpos:

OKC 160-1000 NTR/BP: Su vienu Silumokaiciu, statoma ant Zemés.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Su dviem Silumokaiciais, statoma ant Zemés.

OKF 200-300 NTR/S: Su vienu Silumokaitiu, statoma ant Zemés.

Sildytuvo vandens temperatiira gali bati valdoma pagal Sildymo sistemos centrinio reguliatoriaus aptarnavimo instrukcija , kuriame talpa
yra sumontuota arba atskiru temperatiros reguliatoriumi. Jis tiekiamas kaip pasirenkamas priedas. Temperatiros valdymas yra pavaizduotas
atskiroje reguliatoriaus instrukcijoje.

Karsto vandens talpos:

OKC 200 - 1000 NTR/HP: Su vienu Silumokaiciu, statoma ant Zemés.

Talpos yra skirtos vandens Sildymui Siluminiu siurbliu. Temperatira reguliuojama Siluminio siurblio panelyje pagal aptarnavimo instrukcija.

Karsto vandens talpos:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Su dviem silumokaiciais, statoma ant Zemés.

Apatinis ilumokaitis yra skirtas vandens $ildymui su soliariniais kolektoriais. Sildymo reguliavimas soliariniu ilumokaidiu atliekamas pagal
soliarinés sistemos valdymo vieneto instrukcijas. Virsutinio Silumokaicio Sildymo reguliavimas gali bati valdomas pagal dujinio katilo instrukcijg,
centrinio Sildymo sistemos reguliatoriaus aptarnavimo instrukcijg, prie kurio talpa yra sumontuota, arba savarankisku temperatiros
reguliatoriumi. Jis tiekiamas kaip pasirenkamas priedas. Temperatiros valdymas yra pavaizduotas atskiroje reguliatoriaus instrukcijoje.

Karsto vandens talpos:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Su vienu Silumokaiciu ir elektriniu Sildymu dedamas ant Zemés. Vandens
temperatirg Sildytuve galima reguliuoti katilo reguliatoriumi su karsto vandens ruosimo funkcija. Valdiklio veikimas parodytas paveikslélio
skyriuje. Vandens temperatiros reguliavimas elektriniu Sildymu.

Karsto vandens talpos:

OKCE 500-1000 S: Elektriné talpa statoma ant Zemés.

Talpa reikia aprapinti elektriniu Sildymo flans u tipo TPK, TPJ.

Silto vandens temperatiros reguliavimas aprasytas atskiroje elektrinio ildymo flango instrukcijoje.

Karsto vandens talpos:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektriné talpa statoma ant Zemés.

Jrenginys valdomas tik nustatant reikalaujama temperatirg su termostato valdikliu pagal paveikslél].

OKC 160-300 S: Elektriné talpa statoma ant zemés.

Talpa reikia aprapinti elektriniu Sildymo flans u tipo TPK, TPJ.

Silto vandens temperatiros reguliavimas aprasytas atskiroje elektrinio ildymo flango instrukcijoje.

Atsakomybés uz defektus taikymas
Gaminio pakeitimui arba sutarties nutraukimui taikomos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos. Jeigu gaminys turi defekty, kurie atsirado ne dél
vartotojo kaltés ar neiSvengiamo jvykio, pvz. stichinés nelaimés, gaminys bus suremontuotas nemokamai.
Gaminio garantijos laikotarpis prasideda nuo jrengimo pas galutinj klientg sumontavimo dienos (taiau ne véliau kaip per 6 ménesius nuo
pardavimo mieste DraZice CR):

- 5 mety - Sildytuvo vidiniai talpai ir flanSo dangciui.
Atsakomybés uz atsarginiy daliy defektus terminas yra 24 ménesiai.

1. Pasinaudojimo teise pareiksti pretenzijg dél nekokybiskos prekés virs nustatyto jstatymu laikotarpio sglygos
- Garantinis lapas turi bati tinkamai uZpildytas (su patvirtinta pardavimo data).
- Gaminio montavima turi atlikti jgaliojima tam turintis asmuo (patvirtinta garantiniame lape, pateiktas kitoks dokumentas).
- Pirkéjas privalo, prieS pradedant gaminio eksploatacijg, susipaZinti su reglamentais, taikomais konkretaus gaminio eksploatacijai
ir montavimui
2. Garantijos praradimas
- Jei klientas nesilaiké sglygy, nurodyty 1-ame punkte
- Jei remonta garantiniu laikotarpiu neatliko nei gamintojas, nei pardavéjas, nei profesionali techniniy paslaugy jmoné
- Jei aiskiai matosi, kad gaminio defektas atsirado dél neteisingo sumontavimo arba naudojimo
- Jei gaminys buvo naudojamas, nesilaikant nuostaty, reglamentuojanciy eksploatacijg bei montavima, ir pardavéjo ar gamintojo nustatyty
reikalavimy
- Jei gaminyje buvo padaryti nekvalifikuoti pakeitimai arba pakeista jo konstrukcija, arba gaminio jrangoje buvo atliekami neleistini
nejgaliotyjy asmeny veiksmai (indo sandarumo apgadinimas, pakeitimai elektros instaliacijoje)
- Jei apgadinta gamykliné etiketé su serijos numeriu arba etiketés visai néra
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3. Techninés paslaugos
- Garantinj ir po garantinj aptarnavimg atlieka pardavéjas arba jo jgalioti techninés prieZitros partneriai.
4. Pretenzijos pateikimo tvarka
- Galutinis klientas pranesa apie gedima sutartinio partnerio, uZtikrinanéio technines paslaugas, arba tiesiog pardavéjo adresu,
nurodydamas: defekto pobdj, serijos numerj, tipo numerj, gaminio pardavimo datg (i$ garantinio lapo), kartu su trumpu gedimo
aprasymu
- Po to palaukia, kol atvaZiuos techniniy paslaugy jmonés mechanikas, kuris pasalins gedimg arba imsis kitokiy priemoniy, reikalingy
pretenzijos sprendimui.
- Gaminio niekada neiSmontuokite i sistemos (tai svarbu dél defekto jvertinimo)!
- Neteisétai pateiktos pretenzijos atveju iSlaidas, susijusias su pretenzija, turés apmokéti pats klientas.

KASUTUSJUHEND TARBIJATELE 6

Veesoojendid: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Kuumaveesalvestid: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Tootja: Druzstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-post: export@dzd.cz

Uldised hoiatused
e Toode ei ole méeldud kasutamiseks piiratud fiilisiliste, taju- voi intellektuaalsete véimetega isikute (sealhulgas laste)
poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik ei pea nende lile jirelevalvet vGi ei ole neile 6petanud toote kasutamist.
e Laste iile tuleb pidada jarelevalvet, et nad ei mangiks tootega.

Toote téokindlust ja ohutust on kontrollinud Brno masinate katseinstituut. Boilerid on md&eldud tarbevee 6konoomseks soojendamiseks eri
energiaallikate abil. Tarbevee soojendamiseks voib kasutada mitmesuguseid taastuvate energiaallikatega (soojuspumbad, paikesekollektorid)
tootavaid keskkittekatlaid ning nende kombinatsioone, samuti elektrit. Boileritele BP (vdlja arvatud mahuga 160 1), SOL ja HP saab lisada
elektrilisekitteseadme, mille kiittekehade voimsus on fikseeritud voi valitav. Pidage kiitteseadme sobiva tiilibi ile ndu asjatundjaga.

Boilerit voib kasutada ainult vastavalt nimeplaadil esitatud tingimustele. Lisaks seadusega kehtestatud riiklikele eeskirjadele ja standarditele tuleb
kinni pidada ka kohalike elektri- ja veefirmade poolt kehtestatud (ihendamistingimustest. Ruum, kus seadet kasutatakse, ei tohi labi kiilmuda.
Boileri paigalduskohas peab temperatuur olema kérgem kui +2 °C. Seade tuleb paigaldada sellisesse kohta, et sellele oleks tagatud vaba
juurdepdds hooldamiseks, parandamiseks voi vdljavahetamiseks. Toote paigaldamisel vannituppa v6i dusiruumi pidage asjatundjaga nou
boileri vastava tiitibi sobivuse iile.

Toodet voivad paigaldada ainult volitatud isikud, kellel on kehtiv luba sanitaartehnika voi kiitteseadeldiste alal tegutsemiseks. Elektrilise
lihenduse peab looma vastava elektrotehnilise loaga isik kooskdlas asjakohaste tehniliste standarditega. Mis tahes muudatuste tegemine ilma
vastava loata on keelatud.

Uurige, ega seda tlpi boileri jaoks ei ole vaja kohaliku elektrifirma luba.

Teave isikutele, kellel on digus toodet paigaldada ja kasutusse anda
Uksikasjalike juhiste saamiseks pdérduge edasimiiiija poole.

Ohutus- ja muud juhised toote kasutamise kohta

Igal surve all oleval tarbevee boileril peab kogu kasutusaja jooksul olema toimiv kaitseklapp vastavalt standardile SN 060830. Elektrikiittega
boilerid mahuga tle 200 liitri ja paikesekiittega boilerid peavad olema lisaks varustatud kaitseklapiga sooja vee valjundis. Boileri ja kaitseklapi
vahele ei tohi olla paigaldatud mitte Ukski sulgearmatuur. Kaitseklapi toimimist tuleb regulaarselt kontrollida vastavalt kaitseklapi
kasutusjuhendile. Tehnilised andmed leiate boileri korpusel olevalt nimeplaadilt. Boilereid voib parandada ja kontrollida ainult ettevéte, millel
on selliseks tegevuseks luba.

Elektrikitteseadmega boileritel voib termokaitse erandjuhtudel rakenduda ka siis, kui vesi kuumeneb le vesikiittesiisteemi katla tlekltmise
tottu. See vBib juhtuda ka siis, kui elektrikiitteseade ei ole sisse lilitatud. Legionella (seisvas vees temperatuuril alla 60 °C arenevate bakterite)
valtimiseks soovitame vahemalt kord nadalas seada vee temperatuuri 65 °C peale.

Toodetel on metallosi, millest mdned sisaldavad pliid (CASi nr 7439-92-1) kontsentratsiooniga ule 0,1 mahuprotsendi, vdi termostaadid
hidrogeenitud terfentiliga (CASi nr 61788-32-7), mille kontsentratsioon on lle 0,1 mahuprotsendi. Tegu on ainetega, mis v3ivad inimese tervist
ja keskkonda véga raskelt kahjustada. Kui neid tooteid kasutada ettendhtud viisil (vastavalt kasutusjuhendile) ning teenindada ja hooldada
kooskdlas tehniliste juhiste ja standardsete teenindusprotseduuridega, siis ei esine inimeste tervisele ega keskkonnale mingit ohtu. Tooteid, mida
ei saa vOi ei soovita enam kasutada, ei tohi visata dra koos olmejaatmetega. Nende lleandmine spetsiaalsele jaatmekaitluse luba omavale
ettevotetele voi elektriseadmete korral nende viimine tagastamiskohta tagab seadmete to6tlemise, kasutamise ja asjatundliku likvideerimise
kooskdlas kehtivate Gigusaktidega, nii et ei teki ohtu keskkonnale ega inimeste tervisele.

Boileri hooldamine

Kontrollige kaitseklapi toimimist vastavalt kaitseklapi kasutusjuhendile vahemalt kord kuus ja iga kord t66le panemisel. Kui te kahtlete kaitseklapi
Oiges toimimises, kdrvaldage boiler kasutusest, liilitades valja elektritoite, sulgege kiilma vee juurdevool, kombineeritud kittekeha puhul sulgege
ka kutteveevarustus. Votke Ghendust teenindusega. Paagi seinal ja elektrikUttekehal tekib katlakivi, mis vGib boileri tdhusust vahendada. Katlakivi
tekkimine sGltub vee kvaliteedist boileri kasutuskohas. Paaki kaitseb korrosiooni eest lisaks emaileeritud pinnale ka magneesiumanood. Selle
kasutusaeg soOltub vee temperatuurist ja koostisest. Parast kaht kasutusaastat laske asjatundlikul firmal magneesiumanood vilja vahetada
ja puhastada boileri paak. Valige jargmise hoolduse aeg vastavalt anoodi kulumisastmele ja katlakivi hulgale paagis. Kontrollige regulaarselt, ega
boileri korpusel ega p&randal ei ole vett. Paak vdib hakata lekkima. Sellisel juhul lahutage boiler vooluvdrgust ja veevargist ning votke ihendust
teenindusega. Arge puhastage boileri vilist korpust mingite agressiivsete puhastusvahendite, kemikaalide ega lahustitega.
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Rikke parandamiseks voi boileri hooldamiseks votke tihendust oma edasimiitjaga.

Viige boileri pakend omavalitsuse jadgtmekogumiskohta. KasutamiskSlbmatu toode demonteerige ja viige jaatmetootluskeskusesse
(kogumiskohta) voi vGtke Gihendust tootjaga.

Seadme kasutamine

Boilerid:

OKC 100-200 NTR - Gihe soojusvahetiga, porandale paigaldamiseks.

OKC 200 NTRR - kahe soojusvahetiga, pGrandale paigaldamiseks.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV - Uhe soojusvahetiga, asetada maapinnale gaasikatla alla. Vee
temperatuuri kittekehas saab reguleerida soojavee soojendamise funktsiooniga boileri reguleerimisega. Kontrolleri t66 on naidatud pildiosas.
Boilerid:

OKC 160-1000 NTR/BP - lihe soojusvahetiga, pdrandale paigaldamiseks.

OKC 200-1000 NTRR/BP - kahe soojusvahetiga, p&randale paigaldamiseks.

OKF 200-300 NTR/S - Gihe soojusvahetiga, pdrandale paigaldamiseks.

Vee temperatuuri boileris vdib reguleerida kas vastavalt selle kiittestisteemi keskse regulaatori kasutusjuhendile, kuhu boiler on paigaldatud,
vOi eraldi temperatuuriregulaatoriga. See tarnitakse valikulise lisavarustusena. Temperatuuri reguleerimist on kujutatud eraldi regulaatori
kasutusjuhendis.

Boilerid:

OKC 200-1000 NTR/HP - iihe soojusvahetiga, pdrandale paigaldamiseks.

Boilerid on mdeldud tarbevee soojendamiseks soojuspumbaga. Temperatuuri reguleeritakse soojuspumba paneelil vastavalt soojuspumba
kasutusjuhendile.

Boilerid:

OKC 200-300 NTRR/SOL - kahe soojusvahetiga, pdrandale paigaldamiseks.

Alumine soojusvaheti on mdeldud tarbevee soojendamiseks pdikesekiittekollektoritega. Paikesekiitte soojusvahetiga soojendamist
reguleeritakse vastavalt paikesekiittesiisteemi juhtploki kasutusjuhendile. Ulemise soojusvahetiga soojendamist vdib reguleerida kas vastavalt
gaasikatla kasutusjuhendile, selle kiittesiisteemi keskse regulaatori kasutusjuhendile, kuhu boiler on paigaldatud, v6i eraldi
temperatuuriregulaatoriga. See tarnitakse valikulise lisavarustusena. Temperatuuri reguleerimist on kujutatud eraldi regulaatori kasutusjuhendis.
Boilerid:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW - Uhe soojusvahetiga ja maapinnale asetatava elektrikiittega. Vee
temperatuuri kiittekehas saab reguleerida soojavee soojendamise funktsiooniga boileri reguleerimisega. Kontrolleri t66 on naidatud pildiosas.
Vee temperatuuri reguleerimine elektrikittega.

Boilerid:

OKCE 500-1000 S - porandale paigaldatav elektriboiler.

Boiler tuleb varustada flantsiga elektrikiitteseadmega TPK, TPJ.

Tarbevee temperatuuri reguleerimist on kirjeldatud elektrikiitteseadme kasutusjuhendis.

Boiler:

OKCE 100-125 S/2,2 kW - pdrandale paigaldatav elektriboiler.

Seadme kasutamine seisneb ainult soovitud vee temperatuuri mdaaramises termostaadiga vastavalt jooniste osale.

OKCE 160-300 S - pdrandale paigaldatav elektriboiler.

Boiler tuleb varustada flantsiga elektrikiitteseadmega TPK, TPJ.

Tarbevee temperatuuri reguleerimist on kirjeldatud elektrikiitteseadme kasutusjuhendis.

Garantii kasutamine
Toote vdljavahetamise vGi ostulepingust taganemise kohta kehtivad tsiviilseadustiku vastavad satted. Kui tootel tekib viga, mida ei ole
pbhjustanud kasutaja ega valtimatu sindmus (naiteks loodusdnnetus), parandatakse toode tasuta.
Toote garantiiaeg algab IGpptarbija juures paigaldamise paeval (kuid mitte hiljem kui 6 kuud parast mutimist DraZices), kui tegu on:
- 5 aastat boileri sisemisele paagile ja dariku kaanele
Varuosadele kehtib 24-kuune garantiiaeg.

1.Garantii kasutamise tingimused
- Garantiileht peab olema korrektselt tdidetud (kinnitatud muugi kuupéaev).
- Toote peab olema paigaldanud volitatud isik (garantiilehel oleva kinnitusega vdi muul viisil tGestatud).
- Ostja on kohustatud enne toote kasutusele votmist tutvuma paigaldus- ja kasutusjuhendiga selle Toode.
2. Garantii kaotab kehtivuse, kui:
- Klient ei tdida 1. punkti tingimusi.
- Garantiiremonti ei ole teinud muitja voi asjatundlik teenindus.
- Onilmne, et toote vea on p&hjustanud toote ebadige paigaldamine vdi kasutamine.
- Toodet ei ole kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile ning mldja vGi tootja maaratud nSuetele.
- Toote juures on tehtud asjatundmatuid kohandusi, on muudetud selle konstruktsiooni vGi on aset leidnud lubamatu toiming tootega
(paagi tiheduse rikkumine, elektrististeemi muutmine).
- Nimeplaat toote numbriga on kahjustunud voi puudub.
3. Teenindus
- Garantii- ja garantiijargse remondi kindlustab mija iseseisvalt voi volitatud teeninduspartnerite abiga.
4. Pretensiooni esitamine
- LOppkasutaja teatab lepingulisele teeninduspartnerile vGi otse miiijale vea liigi, tootenumbri, tiiibinumbri ja toote miiimise kuupaeva
(garantiilehelt) koos vea lthikirjeldusega.
- Loppkasutaja ootab mehaaniku saabumist, kes kdrvaldab vea vGi rakendab muid meetmeid pretensiooni rahuldamiseks.
- Loppkasutaja ei eemalda kunagi toodet siisteemist (see on oluline vea hindamiseks)!
- Alusetu pretensiooni korral esitatakse sellega seotud kulude kohta arve otse kliendile.
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PRODUKTA APKALPOSANAS UN LIETOSANAS PAMACIBA PATERETAJIEM 0

Termoakumulacijas Gdenssilditajs: OKCE 100-125 S/2,2kW, OKCE 160-300 S

Karsta adens rezervuari: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

RaZotajs: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benétky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-pasts: export@dzd.cz

Visparigi noradijumi
e Produkts nav domats, lai to apkalpotu personas (tostarp bérni) ar ierobezotam fiziskajam, manu vai garigajam spéjam,
vai personas ar nepietieckamam zinasanam un pieredzi, ja tas neuzrauga atbildiga persona, vai tas nav pietiekami
apmacitas par produkta lietosanu.
e Bérni biitu jauzrauga, lai nodrosinatu to, ka tie nespéléjas ar produktu.

Produkta uzticamibu un drodumu parbaudija Brno Masinbives testé3anas institits. Udens rezervuari ir paredzéti ekonomiskai karsta tdens (K0)
karsé3anai ar dazadu energijas avotu palidzibu. KU karsé$anai var izvéléties dazadu veidu centralapkures katlus, atjaunojamos energoresursus
(siltumstknus, saules energijas kolektorus) un to kombinacijas, art elektroenergiju. BP (iznemot 160 | tilpuma), SOL un HP tipa Gdens rezervuarus
ir iespéjams papildus aprikot ar Gdens apsildes ierici ar fiksétu vai iestatamu sildkermenu jaudu. Piemérotu apsildes ierices tipu apspriediet
ar specialistu.

Termoakumulacijas Gdenssilditajus atlauts izmantot tikai un vienigi saskana ar nosacijumiem, kas noraditi uz jaudas plaksnites. Papildus likuma
atzitajiem nacionalajiem noteikumiem un normam jaievéro ari tie pieslégSanas nosacijumi, ko noteikusi vietgéjie elektroenergijas
un tGdenssaimniecibas uznémumi. Vieta, kura ierice tiks ekspluatéta, nedrikst bat sals. Temperatdrai silditaja uzstadiSanas vieta jabat augstakai
par +2 °C. lerices montazai jarékinas ar tadu vietu, lai iericei bez problemam varétu piekljat vélak nepiecieSamas apkopes, remonta vai
iespéjamas nomainas vajadzibam. Ja produkts novietots vannas istaba vai mazgatava, apspriediet So dota tipa silditaja iespéju ar specialistu.
Produkta uzstadisanu ir atlauts veikt tikai autorizétam personam - profesionalas darbibas atJaujas turétajiem santehnikas un apkures sisteému
joma. Pieslégsanu elektropadeves tiklam atJauts veikt personai ar attiecigu elektrotehnika licenci saskana ar attiecigajam tehniskajam
normam. Jebkada neautorizéta iejauksanas ir aizliegta.

Noskaidrojiet, vai dotajam silditaja tipam nav nepiecieSama vietéja elektroenergijas piegadataja piekrisana.

Informacija asmenims turintiems teise gaminius instaliuoti ir paleisti juos eksploatacijai
Dél detaliy instrukcijy susisiekite su savo pardavéju.

DroSibas un informacijas noradijumi produkta apkalposanai

Visiem karsta Gdens spiediena silditajiem un karsta Gdens rezervuariem visa ekspluatacijas laika jabut aprikotam ar drosibas armatdru un ar
drosibas ventili atbilstosi CSN 060830. Silditaji, kas aprikoti ar elektrisko karséanu, kuru apjoms parsniedz 200 litrus, un solaro sildi$anu, jaapriko
vél ar drosibas ventili karsta Gdens izvada. Starp silditaju un droSibas ventili nedrikst atrasties nekada noslédzo$a armatira. Drosibas ventila
darbiba regulari jakontrolé atbilstosi drosibas ventila apkalpoSanas pamacibai. Tehniskos parametrus atradisiet uz raZotaja plaksnites uz silditaja
korpusa. Silditaja remontu un kontroli atlauts veikt tikai uznémumam, kas pilnvarots $adai darbibai.

Rezervuarus, kas aprikoti ar elektrisko apsildes ierici, iznémuma gadijumos termiskais drosinatajs var izslégt ari Gdens parkarSanas gadijuma,
parkurinot karsta Gdens apkures sistémas katlu. Turklat arT gadijuma, ja elektriska apsildes ierice netiek ekspluatéta. Lai novérstu Legionellu
(baktérijas, kas veidojas stavosa tdeni, ja ta temperatira ir zemaka par 60 °C) vairo$anos, iesakam vismaz 1x nedéla iestatit karsta Gdens
temperatdru virs 65 °C.

Produktiem ir metala dalas, un daZas no tam satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas, vai termostatus
ar hidrogenétu terfenilu (CAS Nr. 61788-32-7), kura koncentracija parsniedz 0,1 % masas. Runa ir par vielam, kam var bat |oti nopietna ietekme
uz cilvéku veselibu un apkartéjo vidi. levérojot So produktu paredzéto pielietojumu (atbilstosi apkalpoSanas pamacibai), veicot to servisu
un tehnisko apkopi saskana ar tehniskajiem noradijumiem un standarta servisa praksi, nepastav nekadi draudi ne personu veselibai, ne apkartéjai
videi. Produkti, kas savu mazu nokalpojusi vai iznemti no ekspluatacijas, nav likvidéjami ka majsaimniecibas atkritumi. Nododot tos profesionali
kvalificetiem uznémumiem, kas pilnvaroti atkritumu savaksanai, vai elektroiericu gadijuma — nododot tos atpakalnodosanas vietas, tiek
nodrosinata to parstradasana, izmantosana un profesionala likvidésana saskana ar spéka esosajiem tiesibu aktiem, novérsot draudus apkartéjai
videi un cilvéku veselibai.

Rezervuara apkope

Parbaudiet drosibas ventila funkcionalitati vismaz reizi ménesi un katru reizi, palaiZot silditaju ekspluatacija, saskana ar drosibas ventila
apkalposanas pamacibu. Pastavot Saubam par droSibas spiediena varsta pareizu darbibu, partrauciet silditaja darbibu, atslédzot to no
elektropadeves tikla, aizveriet auksta Gdens padevi, bet kombinéta silditaja gadijuma aizveriet ari apkures tdens padevi. Sazinieties ar servisu.
Uz tvertnes sieninam un uz elektriska sildkermena veidojas nosédumi, kas var mazinat silditaja efektivitati. Nosedumu veidosanas ir atkariga
no Gdens kvalitates vieta, kur silditajs tiek ekspluatéts. Tvertni pret koroziju aizsarga ne tikai emaljéta virsma, bet ari magnija anods. Ta darbmazu
nosaka temperatira un izmantota tGdens sastavs. Péc diviem gadiem ekspluatacijas uzdodiet specialai firmai nomainit magnija anodu un iztirit
silditaja tvertni. Atbilstosi anoda nolietojuma pakapei un nosédumu daudzumam tvertné izvélieties nakamo apkopes periodu. Regulari
kontroléjiet, vai uz silditaja korpusa vai uz gridas neparadas Gdens. Tvertne var vairs nebit hermétiska. Sada gadijuma atvienojiet silditaju
no elektroenergijas padeves, Gdens padeves tikla un sazinieties ar servisu. Silditaja aréja korpusa tiriSanai neizmantot ne agresivus tirisanas

Silditaja defektu un servisa nepiecieSamibas gadijuma sazinieties ar savu pardeveéju.

Udenssilditaja iepakojumu novietojiet vieta, ko pasvaldiba paredzéjusi atkritumu savak$anai. Produktu, kas iznemts un ekspluatacijas, un kas vairs
nav lietojams, péc ekspluatacijas demonté un aizved uz atkritumu parstrades centru (savaksanas centru) vai sazinieties ar razotaju.
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lerices apkalpoSana

Karsta tdens rezervuari:

OKC 100-200 NTR: Ar vienu siltummaini, novietoSanai uz zemes.

OKC 200 NTRR: Ar diviem siltummainiem, novietoSanai uz zemes.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: Ar vienu siltummaini, novietojams uz zemes zem gazes katla. Udens
temperatdru silditaja var kontrolét ar katla regulésanu ar karsta Gdens sildisanas funkciju. Kontroliera darbiba ir paradita attéla sadala.

Karsta dens rezervuari:

OKC 160-1000 NTR/BP: Ar vienu siltummaini, novieto$anai uz zemes.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Ar diviem siltummainiem, novietosanai uz zemes.

OKF 200-300 NTR/S: Ar vienu siltummaini, novieto$anai uz zemes.

Udens temperatiru silditaja var vadit saskana ar apkures sistémas, kura montéts rezervuars, centrala regulatora apkalpo3anas pamacibu vai ar
atseviska siltuma regulatora palidzibu. Tas tiek piegadats ka izvéles piederums. Temperatiiras regulésana ir attélota atseviska regulatora
pamaciba.

Karsta Gdens rezervuari:

OKC 200-1000 NTR/HP: Ar vienu siltummaini, novieto$anai uz zemes.

Rezervuari ir paredzéti KU karsé3anai ar siltumsiikna palidzibu. Temperatiras regulé3anu veic uz siltumsikna panela atbilstosi siltumsikna
apkalposanas pamacibai.

Karsta Gdens rezervuari:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Ar diviem siltummainiem, novietosanai uz zemes.

Apak3éjais siltummainis ir paredzéts KU karsé$anai ar saules energijas kolektoru palidzibu. Karsé3anu ar solara siltummaina palidzibu veic saskana

kura montéts rezervuars, centrala regulatora apkalposanas pamacibu vai ar atseviska siltuma regulatora palidzibu. Tas tiek piegadats ka izvéles
piederums. Temperatiras regulésana ir attélota atseviska regulatora pamaciba.

Karsta Gdens rezervuari:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Ar vienu siltummaini un elektrisko apkuri, kas janovieto uz zemes. Udens
temperatiru silditaja var kontrolét ar katla regulé3anu ar karsta Gdens sildidanas funkciju. Kontroliera darbiba ir paradita attéla sadala. Udens
temperatiras regulésana ar elektrisko apkuri.

Karsta Gdens rezervuari:

OKCE 500-1000 S: Elektriskais rezervuars novietosanai uz zemes.

Rezervuars jaapriko ar TPK, TPJ tipa elektrisko apkures atloku.

KU temperatiras reguléana ir aprakstita atseviska elektriska apkures atloka pamaciba.

Termoakumulacijas Gdenssilditajs:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektriskais rezervuars novieto$anai uz zemes.

lerices apkalposanai ir tikai jaiestata nepiecieSama tGdens temperatira, ar termostata vadibas ietaises palidzibu atbilstosi attélu dalai.

OKCE 160-300 S: Elektriskais rezervuars novietosSanai uz zemes.

Rezervuars jaapriko ar TPK, TPJ tipa elektrisko apkures atloku.

KU temperatiras regulé3ana ir aprakstita atsevidka elektriska apkures atloka pamaciba.

Tiesibu, kas izriet no neatbilstigas izpildes, istenosana
Produkta nomainiSanu vai atkapSanos no liguma regulé attiecigie Civillikuma noteikumi. Ja produktam paradijies defekts, ko nav radijis lietotajs
vai neparvarama vara, piem., dabas katastrofa, produkts tiks remontéts bez maksas.
Produkta garantijas termins skaitams no datuma, kad tas uzstadits pie galapatérétaja (velakais tomér 6 ménesu laika no pardosanas DraZicés):
- 5gadus silditaja iek$éjai tvertnei un atloka vakam.
Garantijas termins rezerves daju neatbilstigam izpildijumam ir 24 ménesi.

1. Nosacijumi, lai pieprasitu neatbilstiga izpildijuma labosanu papildus likumiskajam termipam
- Garantijas talonam jabut pienacigi aizpilditam (apstiprinats pardosanas datums).
- Produkta montaza javeic pilnvarotai personai (apstiprinats garantijas talona, citadi pieradits).
- Pirms produkta ekspluatacijas uzsaksanas pircéjam ir pienakums iepazities ar ekspluatacijas un montazas instrukcijam, kas attiecas uz So
produktu.
2. Izpilde beidzas
- Jaklients neizpilda 1. punkta minétos nosacijumus.
- Jagarantijas termina remontu nav veicis raZotajs, pardevéjs vai profesionals serviss.
- Ja produkta defektus ir izraisijusi nepareiza produkta montaza vai nepareizs ta lietojums.
- Ja produkts nav lietots saskana ar apkalposanas pamacibu.
- Ja produktam veikti neprasmigi parveidojumi vai iejaukSanas ta konstrukcija, pieméram, veiktas neautorizétas darbibas ar produktu
(bojats tvertnes hermétiskums, iejauksanas ta elektroinstalacija).
- Jair bojata razotaja plaksnite ar sérijas numuru, vai ta vispar trakst.
3. Serviss
- Garantijas un pécgarantijas remontu nodrosSina pardevéjs saviem spekiem vai ar autorizéto sadarbibas servisu palidzibu.
4. Riciba siidzibu gadijuma
- Galapatérétajs pardevéja vai tieSi uz servisa partnera, ar ko noslégts ligums, adresé pazino par defekta veidu, partijas numuru, tipa
numuru, produkta pardosanas (montazas) datumu (no garantijas talona) kopa ar Tsu defekta aprakstu.
- Galapatérétajs sagaida servisa mehanika, kas novérs defektu un veic citus pasakumus, kas batiski stidzibas izskatiSanai, ierasanos.
- Nekad nedemontgjiet produktu no sistémas (svarigi defekta novértésanai).
- Nepamatotu stdzibu gadijuma ar to saistitas izmaksas tiks aprékinatas tiesi klientam
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KEPIBHMLITBO 3 EKCM/IYATALLII TA OBC/IYTOBYBAHHA NPUNAALY @

BopgoHarpisaui: OKCE 100-125 S/2,2 kBT, OKCE 160-300 S

baku ansa 36epiraHHa rapaydoi sBogm: OKCE 100-125 NTR/2,2 kBT, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2 kBT, OKCE 160 NTR/HV/2,2 kBT, OKC 160-1000
NTR(R)/BP, OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,

OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Bupo6HuK: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou, Ten.: +420 /326 370 911,
e-mail: export@dzd.cz

3aranbHi 3acTepeXKeHHaA
e Leit npunag moxXyTb BUKOPUCTOBYBATH AiTH Y Billi Big 8 poKiB Ta 0cobu 3 obmexkeHMMU disMUHUMHK, YyTTEBUMU abOo
PO3yMOBMMU MOKANBOCTAMM 260 3 HEAOCTATHICTIO A0CBiAY i 3HaHb, AKLLO0 BOHU NepebyBaloTb Nig NOCTIMHUM HarnA40M
a60 ix NPOiHCTPYKTOBaHO W,0A0 6€3ne4YHOro BUKOPUCTAHHA NPUAaAY Ta BOHU 3p03yMiloTb MOXKAUBI Hebe3neku.
e [liTn He NOBUHHI 6aBUTUCA 3 NpUNagOM.
e OuuweHHA Ta 06cNYroByBaHHA CNOXKMBaYeM He NOBUHHI 34ilCHIOBATH A4iTH 6e3 Harnapy.

HagiviHictb Ta 6e3neyHicTb npunagy niaTBepasKeHi BMNPOOYBaHHAMM, MpoBeAEHUMU |HXKEHepHO-BUNPOOYBaNbHUM iHCTUTYTOM Yy BpHO.
PesepByapu ona Bogm npusHayeHi 418 eKOHOMHOI NiAroTOBKM rapAYvoi BOAM 3a AONOMOTOK Pi3HUX gxKepen eHeprii. Jns HarpiBy rapa4oi Bogu
MOKHA BUKOPWCTOBYBATU Pi3HM TUMW KOT/I0B LIEHTPAIbHOIO OMNasieHHs, Bi4HOBAOBaNbHI AXKepena eHeprii (TensoBi HACOCK, COHAYHI KONeKTopK),
a TaKoX ix KoMbiHaLii abo enekTpUUHy eHeprito. Pesepsyapu Tnnis BP (Kpim 06'emy 160 n), SOL Ta HP MoKHa f,0AaTKOBO 06/1a4HATU €N1EKTPUYHUM
HarpisasbHUM 610KOM 3 dikcoBaHO abo HaNALITOBYBAHOK MOTYXKHICTIO HArpiBasibHUX eNemMeHTIB. BiAHOCHO NpuAaTHOro TMNY HarpiBanbHOro
610Ky NPOKOHCYNbTYTECA 3 daxiBLeM.

BoaoHarpiBay NOBMHEH eKCNyaTyBaTUCb BUK/IOYHO BifNOBIAHO L0 YMOB, HaBeAeHUX Ha Tabaunuui 3 napameTpamu. Kpim BCTaHOB/IEHWUX 3aKOHOM
HaLiOHaNbHUX CTaHAAPTIB i HOPM NOTPIGHO AOTPMMYBATUCb YMOB NiAK/IOYEHHA, BCTAHOBNEHUX MIiCLLEBMMM NOCTayasbHUKAMU eNeKTpo- Ta
BOoAONOCTayaHHA. omeleHne, rae 6yaeT 3KCNNyaTUPOBATLCA YCTPOWMCTBO, HE [O/IKHO Npomeps3aTb. Temnepatypa B MecTe YCTaHOBKM
BOAOHArpeBatens Ao/KHa 6biTb 60sbwe +2 °C. MOHTaXX Npuaagy NOBUMHEH NPOBOAUTUCA HA MicLi, AIKe BBAXKAETbCA NPUAATHUM ANA
BCTAHOB/IEHHA, TO6TO 3a6e3neuyeTbcA Nerkuii AocTyn A0 06NaAHAHHA NPU MOXAUBOMY TEXHIYHHOMY 06CNYroByBaHHI, PEMOHTI YM 3aMiHi.
Y pasi BCTaHOB/NIEHHA NPUaAy B BaHHI KiMHATi U4 MUAHUX, NPOKOHCY/IbTyTeca 3 ¢paxiBuem LWo[0 MOXKAMBOCTI BCTAHOBJIEHHA B LMX MiCUAX
[AHOro TMNy BoAoHarpisava.

MoHTaX npunaay MoxyTb NPOBOAUTM /iMLLIE YNOBHOBAXKEHI HA Li po60Tn 0cobu, Wo MaloTb Aitlovi NOCBIAYEHHA Ta A03BOAUN HA AiANbHICTD
B 06sacTi BOAONPOBOAHOI CAaHTEXHIKM Ta onaneHHA. EnekTpuuHe NigKAlOYEHHA NOBMHHO 3A4iNCHIOBATUCL Y BiANOBIAHOCTI A0 TeXHIYHUX
CTAaHAAPTIB i BKa3iBOK, WO MICTATbCA B iHCTPYKUii 3 MOHTa)Ky, KBanipikoBaHOW 0c06010, WO Ma€E NOCBiAYEHHA eneKkTpuka. byab-aki
HeCaHKL,iOHOBaHi BTpyYaHHA 3a60poHeHi.

Y pasi NOWKOoAXKEHHS WHYPA }XUBNEHHS, W06 YHUKHYTU He6e3neKu, Moro 3amiHy mae NnpoBoAUTH BUPOGHUK, cepBicHa cny»6a un aHanoriuHuin
KBanipikoBaHMii nepcoHan.

Byab nacka, nepekoHalTecs, Wo 415 AAHOro TUNY BOAOHArpiBaya He NoTpibHO 3roau mMicLLEBOro NocTavyaibHUKA e/IeKTPUYHOI eHeprii.

IHpopmauia Ana 0cobu, AKa Ma€e NPaBO BUKOHYBATU MOHTaX i BBOAUTM NPUAAA B eKCNayaTaLitlo
3BepHIiTbCA 40 NPOAABLA ANA OTPUMAHHA AETANbHUX IHCTPYKLN.

Mpasuna TexHiku 6e3neku Ta iHpopmauiliHi BKa3iBKK Woa0 06cnyrosyBaHHA npuaaay

KoXKHUWI HanipHWi1 BOAOHarpiBad i pesepsyap rapayvoi BoAU NPOTATOM YCbOro TepMiHy ekcrayaTaLii mae byTv 3abe3nedyeHnit CnpaBHOO 3aXMCHOO
apmaTypoto 3 3anobixkHUM KnanaHom 3riaHo CSN 060830. BogoHarpisayi 3 eN1eKTpUYHUM Harpisom 06'emom noHag 200 niTpiB Ta BogoOHarpisavi
3 COHAYHMM HArpiBOM MOBWHHI TaKOX OyTM 061afHaHi 3anobiXKHMM KlanaHOM Ha Buxogi rapa4yoi sogu. Mix BofoHarpisayem i 3anobixkHUm
KNanaHom 3ab0pPOHEHO BCTAaHOBAOBATM bByab-AKy 3anipHy apmaTtypy. yHKLiOHYyBaHHA 3anobiXHOro KnanaHa HeobxigHO peryasapHo nepesipaTH
3riflHO 3 B IHCTPYKLi€ElO 3 eKcnayaTauii 3anobixXHOro KnanaHa. TexHiYHi NapameTpu 3HaXoAATbCA Ha 3aBOACbKOMY MapKyBaHHI Ha 060/10HU;
BOAOHarpisaya. PeMOHT i nepeBipKy eneKkTpoobiagHAHHA MOXKe 3AIMCHIOBATU TiIbKM NiANPUEMCTBO, AIKE MAE YNOBHOBAXXEHHA HA L0
BiANbHiCTb.

B peAknx BMNagKax Yy BOAOHArpiBayiB 3 eNeKTPUYHUM HarpiBaibHUM 610KOM TennosBui 3anobiKHUK MOXKe MPUNUHUTU MOCTaYaHHA
e/IeKTpoeHeprii Npu NneperpiBaHHi BOAM Yepes neperpiBaHHA KOT/1a CUCTEMM BOAAHOIO ONaJieHHA rapAYyoto BoAolo. Lle morke ctatuca, HaBiTb AKLWO
eNIeKTPUYHUI HarpiBaNbHUI enemeHT He npautoe. [ns 3anobiraHHs yTBopeHHto b6akTepiii Legionella (6akTepii, Wwo 3’aBAA0TbCA y CTOAYIM BOAi Npu
Temnepatypi H1K4Ye 60 °C) NpuHaAMMHI pa3 Ha TUXKAEHb TemMNepaTypy rapayoi BoAM CAifg BCTaHOBAOBATKU BULe 65 °C.

O6cnyrosyBaHHsA pesepsyapa

MepeBipainTe GyHKLiOHYBAHHA 3aM0b6iXKHOrO KAanaHa NPUMHAMMHI O4MH Pa3 Ha MIcALb Ta NPU KOXKHOMY BKJIKOYEHHI, K 3a3HAYeHO B iHCTPYKLT
3 eKcnayaTauii 3anobixKHOro KnanaHa. Y pasi CyMmHiBiB y NpaBubHil po60Ti 3aXMCHOro HanipHOro KAanaHa BUMKHITb BOZOHArpiBay BigKAt0OYeHHAM
noAayi enekTpMYHOI eHeprii, 3aKpuiiTe Nogadvy XoN04HOT BOAM, @ Y BUNAAKY KOMBIHOBAHOMO Harpisaya TakoX 3aKkpuiiTe nogady onantoBaibHOI
BoAM. 3aTenedoHyiiTe B cepBicHY cny»kby. Ha cTiHKax pe3epByapa Ta eNeKTPMUHOMY HarpiBajbHOMY e/1eMeHTi YTBOPIOKOTbCA 0CaAM, AKI MOXYTb
3MeHLWNTU epeKTUBHICTb BOZOHArpiBaya. YTBOPEHHA 0cay 3a/1eXKMUTb Bij XiMiYHOTo CKAaZy BoAM B MicL,i eKcnyaTau,ii BogoHarpiaya. Pesepsyap
3axMLLEeHuI Big KOposii 33 LONOMOroo emMasiboBaHOi NOBEPXHi Ta MarHieBOro aHoAa. TepMiH MOro ciyxbum 3anexuTsb Big TemnepaTypu Ta cKaaay
BOAM B MiCLLi BAKOPUCTaHHA. Yepes ABa pOoKKM eKcnyaTau,ii 3a6e3neyTte 3amiHy MarHieBOro aHoAa Ta OYMULLEHHSA pe3epByapa AN BOAM Bif Hakuny,
cneuianizoBaHo ¢ipmoto. B 3aneKHOCTI Bif, CTyneHa 3HOCY aHOZa Ta KiZIbKOCTi OCafiB B pe3epByapi PO3PAaxOBYETbCA HACTYMHUIA nepiog,
obcnyrosyBaHHA. PerynapHo KoHTpontoiTe, WwWob Ha obonoHLUi BogoHarpisaya abo Ha nignosi He 3'aBunaca Boga. Moxe cTatnca NopyLeHHA
repmeTUYHOCTI pe3epsyapa. Y TakoMy BMNAAKY Bi4iMKHWUTbL MOro Bif, eNeKTPUYHOI eHeprii, BO4ONPOBiAHOT MepeKi Ta 3aTenedoHylTe B cepBicHY
cnyx6y. [Na OUMLLEHHA 30BHILHBOrO KOpPMNycy BOAOHArpiBa4ya He BUKOPUCTOBYIMTE arpecuBHi 3aCObU A5 YMLLEHHA (HanpuKAaa, piaKui Nicok,
XiMiYHi PEYOBMHM - KUCNOTHI, Ny»KHi) abo po3pigxyBaui.

Y pasi BUHWKHEHHA HECNPABHOCTI YM HeobXigHOCTI B cepBicHOMY 06C/lyroByBaHHi BOgOHarpisaya, 3atesnedoHyiiTe 40 CBOro Auaepa.
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MpuHeciTb, 6yab /flacka, NMaKyBaHHA BOAOHArpiBaya 4O Micus yTUAI3aUii CMITTA, BU3HAYEHOro MyHiuunanitetom. llicna 3akiHYEHHA TepMiHy
CNyK6Wm, BignpaLboBaHU Ta HENPUAATHUIN ANA NOAA/NBLIOTO BUKOPUCTAHHA NPUAAA, AEMOHTYWTE Ta NepesainTe Ha CTaHL o nepepobku Biaxosis
(NyHKT npuiiomy) abo 3BepHITLCA 40 BUPOOHMKA

Ekcnayatauia npunagy

Pesepsyapwu ans 36epiraHHA rapaYoi Boaun:

OKC 100-200 NTR: 3 ogHMM TENN00O6MIHHMKOM, AN BCTaHOBAEHHA Ha MNignosi.

OKC 200 NTRR: 3 agBoma Tenn1006MiHHUKaMu, AN BCTAaHOB/IEHHSA Ha Niano3i.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: 3 ogH1UM TENI006MIHHUKOM, AR PO3MILLEHHA HA 3eMAi Mig, ra3oBum
KoTnom. TemnepaTypy BOAM B HarpiBadi MOXHa peryaoBaTi 3a AONOMOrO peryatoBaHHA KoTna 3 GpyHKLieto Harpisy TUV. PoboTa KoHTponepa
nokKasaHa B po3zini 306pakeHHs.

PesepByapu ans 36epiraHHA rapa4oi Boau:

OKC 160-1000 NTR/BP: 3 ogH/M TeNN006MIHHUKOM, 418 BCTaHOBNEHHA Ha Mig/o3i.

OKC 200-1000 NTRR/BP 3 gBoma Tenn006miHHMKamK, AN BCTaHOB/IEHHA Ha Nigno3i.

OKF 200-300 NTR/S: 3 ogHUM TENI006MIHHUKOM, ANA BCTAHOB/IEHHA Ha NiANo3i.

TemnepaTypy BOAM B HarpiBayi MOMKHA PeryntoBaTy 3rigHO 3 iHCTPYKLED 3 06CNYroByBaHHA LEHTPANIbHOTO PEry/iaTopa CUCTEMM OMNaneHHs,
[ie BCTaHOB/IEHUI pe3epByap, abo OKpeMUM peryaaTopom Temnepatypu. BiH nocTayaeTbea K akcecyap 40 npuaagy. PeryntoBaHHA Temnepatyp
M300paXKeHOo B OKPeMIlt iIHCTPYKLT, WO A0AAETLCA [0 KOHTPOAEpa.

Pesepsyapu ans 36epiraHHA rapaYoi Boau:

OKC 200-1000 NTR/HP: 3 ogHMM TEeNN00OMIHHUKOM, 418 BCTaHOBAEHHA Ha Mig/o3i.

PesepByapu npusHauveHi Ana HarpiBy rapa4voi TexHiYHOI BOAM TEnN0BMM HAcOCOM. TemmnepaTypa PerytoeTbCA Ha MaHeni TenaoBoro Hacoca,
AK 3a3HAYEHO B IHCTPYKL,iT 3 eKcnyaTauii Tenn1o0Boro Hacoca.

Pesepsyapu ans 36epiraHHA rapaYoi Boau:

OKC 200-300 NTRR/SOL: 3 aBoma Tenn1006MiHHUKaMM, A1A BCTaHOBAEHHSA Ha Mia/io3i.

HWKHIM TeNN100OMIHHWK NPU3HAYEHUI AN1A HArpiBy BOAW 33 AOMNOMOTOK COHAYHUX KONEKTOPIB. Perynsuia Harpisy COHAYHMUM TENNI00OMIHHUKOM
3[iMCHIOETbCA 3riAHO IHCTPYKLIT 3 eKcnyaTauii o 610Ky KepyBaHHA COHAYHOI CUCTEMOIO. PeryitoBaHHA HarpiBy BEPXHbOro TEM/I006MiHHMKA
MOKHA 34iMCHIOBATM 3MiAHO 3 IHCTPYKLIE A0 rasoBOro KOT/a, IHCTPYKLIT 3 ekcnayaTauii LeHTPabHOIO peryaaTopa CUCTEMM OMNaseHHsA B AKIN
BCTAHOBNEHMWI BOAOHArpisay abo okpemum perynatopom Temnepatypu. BiH nocTayaetbea Ak akcecyap A0 npunagy. PeryntoBaHHA TemnepaTyp
M306paXKeHO B OKPEMIN iHCTPYKLT, LLLO AOAAETLCA A0 KOHTPOAEPA.

Pesepsyapu ans 36epiraHHA rapavoi Boaun:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kBT, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 KBT: 3 04H1M TENN006MIHHUKOM Ta ENEKTPUYHUM ONaNEHHAM A1 PO3MILLLEHHSA
Ha 3emni. TemnepaTypy BOAM B HarpiBaydi MOXKHa peryatoBaTy 3a LOMNOMOroK PeryntoBaHHA KoTaa 3 ¢yHKUieto Harpiy TUV. PoboTa KoHTponepa
NnoKasaHa B po3fini 306pakeHHnA. PeryntoBaHHA TeMnepaTypy BOAM eNeKTPOHarpiBaHHAM.

Pesepsyapu ans 36epiraHHA rapavoi Boaun:

OKCE 500-1000 S: EnekTpuuHmuiA pesepsyap 4/ BCTAHOB/IEHHA Ha Nig/o3i.

Pe3epsyap noBMHEH ByTN 061agHAHUI €NeKTPUYHUM 3aHYPLOBaIbHUM Harpisadem Tunis TPK, TPJ.

PeryntoBaHHA TemnepaTypu HarpiBy rapa4yoi BOAM ONUCAHO B iHCTPYKLIAX OKPEMO /1A KOXKHOTO e/1IeKTPUYHOTO HarpiBasibHOro e/1eMeHTY.
BopoHarpisavyi:

OKCE 100-125 S/2,2 KBT: EneKTpuyHmMi1 pesepsyap 4/ BCTaHOBAEHHA Ha Nianosi.

O6cnyroByBaHHA Npwuaagy MOMATAE TiIbKM B HANAWTyBaHHI HeobXigHOI TemnepaTypu BOAWM 3a AOMOMOIOK Py4YKM TepmocTaTa, BiAmnosigHO
[0 PUCYHKIB, LLIO MICTATbCA B LLbOMY KEpPiBHULTBI.

OKCE 160-300 S: EnekTpuuHuii pesepByap ANs BCTAHOB/IEHHA HA NiAN03i.

Pesepsyap noBuHeH 6yTn 061afHaHUI €NEKTPUYHMM 3aHYPIOBAaIbHUM Harpisadem tunis TPK, TPJ.

PeryntoBaHHA TemnepaTypu Harpisy rapavoi BOAY ONUCAHO B iIHCTPYKLIAX OKPEMO A/1A KOXKHOTO e/IeKTPUYHOTO HarpiBasibHOro e/1eMeHTy.

Ckapru Ha HecnpaBHe BUKOHAHHA Npuaagy
AKwo 6yae BuABNeHO aedeKT Npunaay, WO BUHWKHYB He 3 BUHM KOpUCTyBaya abo He B 3B'A3KY 3 HenepeAbayeHMMU HEMUHYYUMU NOAIAMM,
HAMpUKAag, CTUXiMHUM NMXoM, BUpPib byae BigpeMOHTOBaHO He3KOLWTOBHO.
FapaHTiHKMI Nepioa Ha BUPI6 NOYMHAE BigpaxoByBaTUCA 3 AATU BCTAHOB/IEHHA Y KiHLEBOrO CMoXKMBava (ane He nisHiwe 6 MicALiB 3 MOMEHTY
npogaxy 8 [paxuue) ana:

- 5 poKiB Ha BHYTpILWHilt pe3epByap BoAOHArpisaya Ta KpULWKY dnaHuA.
[apaHTIiHWIA TEPMIH Ha 3anacHi YaCTUHKU CTaHOBMUTb 24 micAu,.

1. YmoBu npeg’aBAeHHA CKapr Nicas 3aKOHHOrO TepPMiHy:
- TapaHTIliHWI TaNoH NOBMHEH BYTM 3aNOBHEHUI HaneXXHMM cnocobom (nigTeepasKeHa AaTa Npoaaky).
- MoHTax npunagy NoOBMHEH 3A4iMCHIOBATUCA YNOBHOBAXKEHOI 0CO60t0 (NiATBEPAKEHO B rapaHTIMHOMY TasoHi, NiATBEPAXKEHO iHWKUM
YynHOM).
- MMepw HixX BBECTM Npwuaaj B eKCcrnyaTauilo, nokyneub 3aboB’A3aHUMIA 03HAMOMMTUCA 3 MpaBMAAMWM MOHTAXy Ta eKcnayatauii,
LLIO HaAATbCA A0 LbOro nNpuaagy.
2. MpunuHeHHs Aji rapaHTii:
- AIKWwo noKkynewlb He BUKOHYE YMOBM NYHKTY 1.
- AKWO PemoHT B nepios rapaHTiHOro TepmiHy NPOBOAMBCA He BUPOBHMKOM, NpoaaBsLLem abo crnewjianizoBaHNM CepBiCOM.
- AKWO ABHO NPUYMHOIO AedeKTy € HEMPABUIbHUIN MOHTaX abo HenpaBwu/ibHe BUKOPUCTAHHA NpUagy.
- fAKWwo npunag He ekcnayaTyBaBCA BiANOBIAHO A0 KepiBHULTBA 3 eKcnayaTaLii.
- fAKwo B npunagi 6ynu 3pobaeHi HecaHKLiOHOBaHI 3MiHM abo BTPy4aHHS B MOTO KOHCTPYKLitO (MOpYyLWEeHHA repMeTUYHOCTI pesepByapa,
BTPYYaHHSA B €/1I€KTPONPOBOAKY).
- AKwo nowkoayKeHa abo BiaCcyTHA TabNNMUKA MapKyBaHHA 3 3aBOACbKMM HOMEPOM.
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3. CepsicHe 06cnyroByBaHHA:

- - lapaHTiliHWiA Ta nicaarapaHTiiHUA peMOHT 3abe3neyye NnpoAaselb BAACHUMMU cunamm abo 3a J0NOMOTOH0 AOrOBiPHUX aBTOPU30BaHMX
CepBiCHMX NapTHepiB.

4. Mpoueaypa NOAAHHA CKapru:

- KiHueBuit KopucTyBay nosigomnaae npogasua abo napTHepa cepBicHOro marasuHy 6esnocepefHbo 3a CBOEKD aApPECOI0, BKA3yUM Tvn
HEeCNpPaBHOCTI, cepiliHMIA HoMep, HoOMep TUNy, AaTy NpuAbaHHA (MOHTaXKy) ToBapy (3a3HayeHi B rapaHTiHOMY TasIOHi) Ta KOPOTKUA Onuc
nedekTa.

- [ani KopucTyBay YeKae Npwuisgy CepBiCHOro iHXeHepa, AKMIA abo ycyHUTb aedeKT, abo 34JACHWUTL iHWK 3axoau, HeobxiaHi ans
Bpery/ItoBaHHA NpeTeHsii.

- KopwucTyBauy Hikoau He NOBWMHEH Big eAHYBaTV Npuaag Bif cuctemm (Le HeobXigHO ANA KOPEKTHOT OLiHKK AedekTiB).

- Y pasi HeobI'pyHTOBaHOI CKapru, BUTPATH, NOB'A3aHI 3i CKaproto, CTAryoTbCA 6e3nocepeaHbo i3 3aMOBHUKa.

BEDIENINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VAN HET PRODUCT VOOR DE CONSUMENTEN @

Tankwaterverwarmer: OKCE 100-125 S/2,2 kW, OKCE 160-300 S

Warmwaterboilers: OKCE 100-125 NTR/2,2kW, OKCE 100.1-125.1 NTR/HV/2,2kW, OKCE 160 NTR/HV/2,2kW, OKC 160-1000 NTR(R)/BP,
OKC 100-200 NTR(R), OKCE 500-1000 S, OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV,
OKC 200-1000 NTR/HP, OKC 200-300 NTRR/SOL, OKF 200-300 NTR/S

Fabrikant: DruZstevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. DraZice 69, 294 71 Bendtky nad Jizerou, tel.: +420 / 326 370 911, e-mail: export@dzd.cz

Algemene aanwijzingen
e Dit product mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, mentale of
geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen in het gebruik van het product geinstrueerd heeft.
e De kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet spelen met het apparaat.

De betrouwbaarheid en veiligheid van het product worden bevestigd door tests die zijn uitgevoerd door Strojirensky zkusebni Ustav (Engineering
Test Institute) in Brno. De waterboilers zijn ontworpen voor een economische bereiding van warm water (WW) met behulp van verschillende
energiebronnen. Voor de verwarming van WW kan worden gekozen uit verschillende soorten centrale verwarmingsketels, hernieuwbare
energiebronnen (warmtepompen, zonnecollectoren) en combinaties ervan, event. elektrische energie. De waterboilers van het type BP (met
uitzondering van volume 160 |), SOL en HP kunnen achteraf worden uitgerust met een elektrische verwarmingseenheid met een vast of optioneel
verwarmingsvermogen. Overleg het geschikte type verwarmingseenheid met een specialist.

Een tankwaterverwarmer kan uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de op het prestatieplaatje aangegeven voorwaarden. Naast
de wettelijke nationale voorschriften en normen moeten ook de aansluitvoorwaarden van lokale energie- en waterbedrijven in acht genomen
worden. De ruimte waarin het apparaat gebruikt wordt, moet vorstvrij zijn. De temperatuur op de plaats van het installeren van de verwarmer
moet hoger zijn dan +2 °C. Het apparaat moet op een geschikte plaats gemonteerd worden, zodat deze gemakkelijk toegankelijk is voor
eventueel noodzakelijk onderhoud, reparatie of vervanging. Indien het apparaat in een badkamer of wasruimte geplaatst wordt, moet u die
optie voor een bepaald type verwarmer met een specialist bespreken.

Installatie van producten mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde personen die in het bezit zijn van een geldige vakvergunning voor
loodgieters- en verwarmingsinstallatiewerk. De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een persoon met vereiste
elektrotechnische bevoegdheid, in overeenstemming met de relevante technische normen. Elke niet-geautoriseerde ingreep is verboden.
Verzeker u ervan dat u voor dit type verwarming geen goedkeuring nodig hebt van de plaatselijke elektriciteitsleverancier.

Informatie voor personen die bevoegd zijn om de installatie uit te voeren en het product in gebruik te nemen
Neem indien nodig contact op met uw dealer.

Veiligheids- en informatievoorschriften voor de bediening van het product

Elke drukverwarmer voor warm water en warmwaterboiler moet gedurende de gehele bedrijfsperiode uitgerust zijn met een functionele
veiligheidsinrichting met een veiligheidsklep overeenkomstig CSN 060830. De verwarmers met elektrische verwarming met een volume van meer
dan 200 liter en met een verwarming op zonne-energie, moeten ook uitgerust zijn met een veiligheidsklep aan de warmwateruitlaat. Er mag zich
geen enkele afsluiter tussen de verwarming en de veiligheidsklep bevinden. De werking van de veiligheidsklep moet regelmatig gecontroleerd
worden aan de hand van de gebruikshandleiding voor de veiligheidsklep. Technische parameters zijn te vinden op het gegevensplaatje op de
behuizing van de verwarmer. Reparaties en controles van de verwarmer moeten worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde entiteit.

In boilers die zijn uitgerust met een elektrische verwarmingseenheid, kan de thermische zekering in uitzonderlijke gevallen uitschakelen wanneer
het water oververhit raakt als gevolg van oververhitting van de ketel van het warmwaterverwarmingssysteem. Dit geldt zelfs als de elektrische
verwarmingseenheid buiten bedrijf is. Om de ontwikkeling van legionella (een bacterie die zich in stilstaand water ontwikkeld wanneer de
temperatuur lager is dan 60 °C) te voorkomen, raden wij aan de temperatuur van warm water minstens 1x per week boven 65 °C in te stellen.

De producten hebben metalen onderdelen, waarvan sommige lood bevatten (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0,1 %
(gewichtsprocent) of thermostaten met gehydrogeneerd terfenyl (CAS Nr. 61788-32-7) in een concentratie meer dan 0,1 % (gewichtsprocent).
Dit zijn stoffen die zeer negatieve effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Als deze producten op voorgeschreven
wijze (volgens de gebruikshandleiding) gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de technische instructies en de standaard
onderhoudspraktijk, ontstaat er geen risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. De versleten of afgedankte producten behoren niet bij
het huishoudelijk afval. Door deze in te leveren aan gespecialiseerde bedrijven met een vergunning voor het afnemen van afval of in geval van
elektrische apparatuur aan de verzamelpunten, wordt verwerking, hergebruik en vakkundige verwijdering ervan in overeenstemming met de
geldende voorschriften gewaarborgd, zodat elk risico voor het milieu en de menselijke gezondheid uitgesloten wordt.
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Onderhoud van de boiler

Controleer ten minste eenmaal per maand en bij elke inbedrijfstelling de functionaliteit van de veiligheidsklep in overeenstemming met de
instructies vermeld in de bedieningshandleiding van de veiligheidsklep. In geval van twijfel over de juiste werking van de veiligheidsoverdrukklep
moet het verwarmingsapparaat buiten werking gesteld worden door, de stroomtoevoer te onderbreken, de koudwatertoevoer sluiten. En bij een
combiketel ook de verwarmingswatertoevoer naar de warmtewisselaar af te sluiten. Contacteer een klantenservice. Op de wanden van het
reservoir en het elektrische verwarmingselement vormen zich afzettingen, waardoor het rendement van het verwarmingselement kan
verminderen. De vorming van afzettingen is afhankelijk van de kwaliteit van het water op de plaats van gebruik van de verwarmer. Naast het
geémailleerde oppervlak wordt het reservoir ook beschermd tegen corrosie door een magnesiumanode. De levensduur van de magnesiumanode
wordt bepaald door de temperatuur en de samenstelling van het gebruikte water. Laat na twee jaar gebruik de magnesiumanode vervangen door
een gespecialiseerd bedrijf en laat het reservoir van de verwarmer reinigen. Bepaal verdere onderhoudsperiode afhankelijk van de mate van
slijtage van de anode en de hoeveelheid afzettingen in het reservoir. Controleer regelmatig of er geen water zichtbaar is op de behuizing van de
verwarmer of op de vloer. Mogelijk is de dichtheid van het reservoir verloren gegaan. In zulk geval, koppel de verwarmer los van de stroomtoevoer
envan de waterleiding en neem contact op met de service. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemicalién of verdunners om de mantel
van de verwarmer te reinigen.

Als er een storing optreedt of onderhoud vereist is, neem dan contact op met uw dealer.

Breng de verpakkingen van de verwarmer naar een gemeentelijke afvalstortplaats. Demonteer het afgedankte en onbruikbare product aan het
einde van zijn levensduur en breng het naar een afvalrecyclingcentrum (verzamelplaats) of neem contact op met de fabrikant.

Bediening van de installatie

Warmwaterboilers:

OKC 100-200 NTR: Met een warmtewisselaar, te plaatsen op de grond.

OKC 200 NTRR: Met twee warmtewisselaars, te plaatsen op de grond.

OKC 100-160 NTR/HV, OKC 100.1-125.1 NTR/HV, OKH 100-125 NTR/HV: Met één wisselaar, te plaatsen op de grond onder de gasboiler. De
watertemperatuur in de verwarming kan worden geregeld door de ketelregeling met de warmwaterfunctie. De werking van de controller wordt
weergegeven in de afbeeldingssectie.

Warmwaterboilers:

OKC 160-1000 NTR/BP: Met een warmtewisselaar, te plaatsen op de grond.

OKC 200-1000 NTRR/BP: Met twee warmtewisselaars, te plaatsen op de grond.

OKF 200-300 NTR/S: Met een warmtewisselaar, te plaatsen op de grond.

De watertemperatuur in de verwarmer kan geregeld worden overeenkomstig de bedieningsinstructies van de centrale regelaar van het
verwarmingssysteem, waarin de boiler gemonteerd is, of door een aparte temperatuurregelaar. Deze wordt geleverd als een optioneel accessoire.
De temperatuurregeling is weergegeven in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de regelaar.

Warmwaterboilers:

OKC 200-1000 NTR/HP: Met een warmtewisselaar, te plaatsen op de grond.

De boilers zijn ontworpen voor de verwarming van water door een warmtepomp. De temperatuur wordt geregeld op het paneel van de
warmtepomp volgens de bedieningshandleiding van de warmtepomp.

Warmwaterboilers:

OKC 200-300 NTRR/SOL: Met twee warmtewisselaars, te plaatsen op de grond.

De onderste warmtewisselaar is bedoeld voor het opwarmen van water door zonnecollectoren. De regeling van de verwarming door de
zonnewisselaar wordt uitgevoerd overeenkomstig de instructies in de bedieningshandleiding van de regeleenheid van het zonnesysteem. De
verwarming van de bovenste wisselaar kan geregeld worden overeenkomstig de bedieningsinstructies van de gasketel, bedieningsinstructies van
de centrale regelaar van het verwarmingssysteem, waarin de boiler gemonteerd is, of door een aparte temperatuurregelaar. Deze wordt geleverd
als een optioneel accessoire. De temperatuurregeling is weergegeven in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de regelaar.
Warmwaterboilers:

OKCE 100-125 NTR/2,2 kW, OKCE 100.1-125.1-160 NTR/HV/2,2 kW: Met één wisselaar en elektrische verwarming voor plaatsing op de grond. De
watertemperatuur in de verwarming kan worden geregeld door de ketelregeling met de warmwaterfunctie. De werking van de controller wordt
weergegeven in de afbeeldingssectie. Watertemperatuurregeling door elektrische verwarming.

Warmwaterboilers:

OKCE 500-1000 S: Elektrische boiler, te plaatsen op de grond.

De boilers moeten uitgerust zijn met de elektrische verwarmingsflens van de types TPK, TPJ.

De regeling van de warmwatertemperatuur wordt beschreven in een aparte handleiding voor de elektrische verwarmingsflens.
Tankwaterverwarmer:

OKCE 100-125 S/2,2 kW: Elektrische boiler, te plaatsen op de grond.

De bediening van het apparaat bestaat alleen uit het instellen van de gewenste watertemperatuur, met de thermostaatknop, zoals aangegeven
in het afbeeldingengedeelte.

OKCE 160-300 S: Elektrische boiler, te plaatsen op de grond.

De boilers moeten uitgerust zijn met de elektrische verwarmingsflens van de types TPK, TPJ.

De regeling van de warmwatertemperatuur wordt beschreven in een aparte handleiding voor de elektrische verwarmingsflens.

Het claimen van een recht voortvloeiend uit gebrekkige uitvoering
Voor de vervanging van het product of de herroeping van de koopovereenkomst worden de overeenkomstige bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek toegepast. Indien zich tijdens de garantieperiode een defect aan het product voordoet dat niet veroorzaakt is door de gebruiker of een
onvermijdelijke gebeurtenis (bijv. een natuurramp), zal het product gratis gerepareerd worden.
De garantieperiode wordt berekend vanaf de datum van montage door een bevoegd persoon bij de eindklant (echter niet later dan 6 maanden
na de verkoop in Drazice):

- 5jaar voor het binnenvat van de verwarmer en de flensafdekking.
De periode van gebrekkige prestaties voor reserveonderdelen bedraagt 24 maanden.
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1. Voorwaarden voor het claimen van gebrekkige prestaties na het verstrijken van de wettelijke periode:

- Het garantiebewijs moet naar behoren zijn ingevuld (met bevestigde verkoop- en montagedatum).

- De montage van het product moet door een bevoegd persoon uitgevoerd zijn (bevestigd in het garantiebewijs of anders
gedocumenteerd).

- De koper is verplicht zich vertrouwd te maken met de bedienings- en montage-instructies van het desbetreffende product alvorens hij
het product in gebruik neemt.

2. Beéindiging van de prestatie:

- Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 1.

- Indien een binnen de garantieperiode uitgevoerde reparatie niet door de fabrikant, verkoper of gespecialiseerde service is uitgevoerd.

- Als het defect aan het product duidelijk veroorzaakt is door onjuiste montage of onjuist gebruik van het product.

- Indien het product niet gebruikt wordt in overeenstemming met de door de verkoper of de fabrikant bepaalde montagevoorschriften.

3. Service:
- De verkoper verleent zelf garantie en service na garantie via geautoriseerde servicepartners.
4. Reclamatieprocedure:

- De eindklant meldt aan het adres van de contractuele servicepartner of rechtstreeks aan de verkoper het soort defect, het
productienummer, het typenummer, de verkoopdatum (montagedatum) van het product (volgens het garantiebewijs), samen met een
korte beschrijving van het defect.

- Hij wacht op de komst van een servicemonteur die het defect zal verhelpen of verdere maatregelen zal nemen die van belang zijn voor
de afhandeling van de reclamatie.

- Demonteer nooit het product uit het systeem (dit is van belang voor de beoordeling van het defect).

- Ingeval van onterechte reclamatie zullen de kosten die daaraan verbonden zijn, rechtstreeks aan de klant in rekening worden gebracht.

OBRAZOVA CAST / OBRAZOVA CAST / PUCYHKM / IMAGE PART/ ABBILDUNGSTEILS / CZESC OBRAZOWA / KEPES RESZ / SECTIUNEA
ILUSTRATIVA / PAVEIKSLELIAI / JOONISTE OSA/ ATTELU SADALA / PUCYHKM / AFBEELDINGEN GEDEELTE

OKC NTR, OKC NTRR,OKC NTR/HV, OKH NTR/HV
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OKCE NTR/HV/2,2 kW, OKCE NTR/2,2 kW

1 - Knoflik termostatu

2 - Kontrolka sepnuti el. obvodu

3 - Teplota ,,proti zamrznuti“ (cca 10 °C)
4 - Spodni hranice tep. rozsahu

5 - Pevny bod na ovladacim panelu

6 - ,,Optimalni“ teplota (kolem 55 °C)

7 - Horni hranice tep. rozsahu (cca 75 °C)

1 - MaxoBuK TepmocTaTa

2 - UHAWKaTOP BK/IKOYEHUA 3/1. Lenun

3 - Temnepatypa "ot 3amep3aHua" (npumepHo 10 °C)

4 - HXKHAA rpaHMua Temn. AnanasoHa

5 - dukcnpoBaHHasA TOYKa Ha NaHeNn ynpasaeHuA

6 - "OnTumanbHana" TemnepaTypa (npumepHo 55 °C)

7 - BepxHaA rpaHuua Temn. guanasoHa (npumepHo 75 °C)

1 - Thermostatknopf

2 - Kontrollleuchte der Elektrokreisschaltung

3 - Temperatur ,gegen Einfrieren” (ca. 10 °C)

4 - Untere Grenze des Temperaturbereichs

5 - Festpunkt an der Betatigungstafel

6 - ,,Optimale” Temperatur (rund 55 °C)

7 - Obere Grenze des Temperaturbereichs (ca. 75 °C)
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1 - Gombik termostatu

2 - Kontrolka zopnutia el. obvodu

3 - Teplota ,,proti zamrznutiu“ (cca 10 °C)
4 - Spodna hranica tep. rozsahu

5 - Pevny bod na ovladacom paneli

6 - ,Optimalna“ teplota (okolo 55 °C)

7 - Horna hranica tep. rozsahu (cca 75 °C)

1 - Thermostat knob

2 - Electric circuit closing indicator lamp

3 - "Anti-frost" temperature (approx. 10 °C)
4 - Lower limit of temp. range

5 - Fixed point on the control panel

6 - "ldeal" temperature (around 55 °C)

7 - Upper limit of temp. range (approx. 75 °C)

1 - Pokretto termostatu

2 - Kontrolka witgczenia obwodu el.

3 - Temperatura , przeciwko zamarznieciu” (ok. 10 °C)
4 - Dolna granica zakresu temp.

5 - Nieruchomy punkt na panelu do obstugi

6 - ,Optymalna“ temperatura (okoto 55 °C)

7 - Gorna granica zakresu temp (ok. 75 °C)



1 - Termosztat gomb

2 - Elektromos daramkor bekapcsolas kijelzé

3 - Fagyas elleni h6mérséklet (kb. 10 °C)

4 - Bedllithaté hémérséklet alsé hatarértéke

5 - Fix pont a m(kodtets panelen

6 - ,,Optimalis“ hémérséklet (kb. 55 °C)

7 - Bedllithaté h6mérséklet felsé hatarértéke (kb. 75 °C)

1 - Termostato rankenélé

2 - El. grandinés jungiklio lemputé

3 - Teperatiira ,nuo uzsalimo” (10 °C)
4 - temperatdros apatiné riba

5 - Fiksuotas taskas valdymo pulte

6 - ,,Optimali“ temperatdra (55° C)

7 - Virsutiné temperatdros riba (75 °C)

1 - Termostata poga

2 - El. kontira saslégSanas indikators

3 - ,Pret sasalSanas“ temperatdra (apm. 10 °C)

4 - Temperatdiras diapazona apakséja robeza

5 - Fiksétais punkts vadibas paneli

6 - ,,Optimala“ temperatidra (ap 55 °C)

7 - Temperatiras diapazona aug$éja robeza (apm. 75 °C)

1 - Thermostaatknop

2 - Controlelampje van het schakelen van het el. circuit
3 - Temperatuur “tegen bevriezing” (ca. 10 °C)

4 - Ondergrens van het temperatuurbereik

5 - Vast punt op het bedieningspaneel

6 - “Optimale” temperatuur (rond 55 °C)

7 - Bovengrens van het temperatuurbereik (ca. 75 °C)

1 - Buton termostat

2 - Indicator de control cuplare a circuitului el.

3 - Temperatura ,,antiinghet” (cca 10 °C)

4 - Limita inferioara a intervalului de temp.

5 - Punct fix pe panoul de comanda

6 - Temperatura ,,Optimad“ (in jur de 55 °C)

7 - Limita superioara a intervalului de temp. (cca 75 °C)

1 - termostaadi nup

2 - sisseliilitatud elektriahela signaallamp

3 - kaitse kilmumise eest (ca 10 °C)

4 - temperatuurivahemiku alumine piir

5 - fikseeritud punkt juhtpaneelil

6 - optimaalne temperatuur (ca 55 °C)

7 - temperatuurivahemiku tlemine piir (ca 75 °C)

1 - Pyyka Tepmocrara

2 - IHAMKATOpP BBIMKHEHHA eN. NaHLtora

3 - Temnepartypa "8ig 3amep3aHHa" (npubansHo 10 °C)

4 - HWXKHA mMexKa fiana3oHy TemnepaTtypum

5 - ®dikcoBaHa MiTKa Ha NaHeni ynpasaiHHA

6 - "OnTumanbHa" TemnepaTtypa (Npnbam3Ho 55 °C)

7 - BepxHs MesKa AianasoHy Temnepatypu (npubansHo 75 °C)

INFORMACNTI LIST / INFORMACNY LIST / PRODUCT FISCHE / PRODUKTDATENBLATT / ARKUSZ INFORMACYJNY /

TERMEKISMERTETO ADATLAP / INFORMACINIS DOKUMENTAS / TEABELEHT / INFORMACIJAS LAPA / INFORMATIEBLAD

’ X X . . OKC 200 OKC 250 OKC 300 OKH 100 OKH 125
Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tatip / Tips / Type NTRR/SOL NTRR/SOL NTRR/SOL NTR/HV NTR/HV
T¥ida energetické Ulinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi c c c B B
osztély / Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe
klass / Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse
Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste / Strata W]
statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala / Pusikaod / Statiskais (87) 82 87 85 44 49
zudums / Statisch verlies
Uzitny objem / UZitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen / Pojemnosé m
uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris / Kasulik maht / ) 200 242 275 87 113
Uzglabasanas tilpums / Nettovolume
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type

OKCE 100
NTR/2,2 kW

OKCE 125
NTR/2,2 kW

OKCE 100.1
NTR/HV/2,2 kW

OKCE 125.1
NTR/HV/2,2 kW

OKCE 160

NTR/HV/2,2 kW

Trida energetické ucinnosti / Trieda energetickej u¢innosti / Energy
efficiency class / Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej /
Energiahatékonysagi osztaly / Clasa de eficienta energeticd / Energijos
efektyumo klasé / Energiatdhususe klass / Energoefektivitates klase /
Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste / Strata
statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala / Pisikaod /
Statiskais zudums / Statisch verlies

[(w]
(87)

42

29

33

65

Uzitny objem / Uzitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen /
Pojemnos$é uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris /
Kasulik maht / Uzglabasanas tilpums / Nettovolume

Ul
(n)

85

110

83

107

144

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulip / Tips / Type

OKC 200
NTR/HP

OKC 250
NTR/HP

OKC 300
NTR/HP

OKC 500
NTR/HP

OKC 750
NTR/HP

OKC 1000
NTR/HP

Ttida energetické Gcinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi
osztély / Clasa de eficientd energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe

klass / Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste / Strata

statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala / Pusikaod / Statiskais

zudums / Statisch verlies

(W]
(87)

82

87

72

105

130

142

Utitny objem / Uzitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen / Pojemnosé

uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris / Kasulik maht /
Uzglabasanas tilpums / Nettovolume

[
(n)

208

234

286

469

710

930

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type

OKC 160
NTR/BP

OKC 200
NTR/BP

OKC 300
NTR/BP

OKC 500
NTR/BP

OKC 750
NTR/BP

OKC 1000
NTR/BP

Ttida energetické ucinnosti / Trieda energetickej u¢innosti / Energy
efficiency class / Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci
energetycznej / Energiahatékonysagi osztély / Clasa de eficientd
energeticd / Energijos efektyumo klasé / Energiat8hususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste /
Strata statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala /
Pusikaod / Statiskais zudums / Statisch verlies

(w]
(B7)

75

82

83

110

127

140

Uzitny objem / UZitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen /
Pojemnos$é uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris /
Kasulik maht / Uzglabasanas tilpums Nettovolume

[l
(n)

148

208

296

447

725

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type

OKC 200
NTRR/BP

OKC 300
NTRR/BP

OKC 500
NTRR/BP

OKC 750
NTRR/BP

OKC 1000
NTRR/BP

OKCE 500 S

Ttida energetické u¢innosti / Trieda energetickej Uéinnosti / Energy
efficiency class / Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci
energetycznej / Energiahatékonysagi osztély / Clasa de eficientd
energeticd / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste /
Strata statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné zala /
Piisikaod / Statiskais zudums / Statisch verlies

(W]
(B7)

82

83

111

129

142

110

Uzitny objem / Uzitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen /
Pojemnos$¢ uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris /
Kasulik maht / Uzglabasanas tilpums / Nettovolume

Ul
(n)

200

285

433

710

930

462
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Ttutp / Tips / Type

OKCE 100
S/2,2kwW

OKCE 125
S/2,2kwW

OKCE
160 S

OKCE
200S

OKCE
250 S

OKCE"
300S

Zatézovy profil / Zatazovy profil / Load profile / Lastprofil / Profil Obcigzeniowy /
Terhelési profil / Profil de solicitare / Apkrovos profilis / Koormusprofiil / Slodzes
profils / Belastingsprofiel

M

XL

XL

XL

TFida energetické Glinnosti / Trieda energetickej Uéinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztaly
/ Clasa de eficienta energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Energeticka u¢innost / Energetickd ucinnost / Energy efficiency /
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz / Sprawnosci energetycznej /
Energiahatékonysagi / Eficientad energetica / Energijos efektyvumo / Energiatdhususe
/ Energoefektivitates / Energie-efficiéntie

%

38

39

39

40

40

38

Roéni spotieba el. energie / Roénd spotreba el. energie / Annual electricity
consumption / Jahrlicher Stromverbrauch / Roczne zuzycie energii elektrycznej / Eves
energiafogyasztds / Consumul anual de el. energie / Metinis elektros energijos
suvartojima / Elektrikulu aastas / Elektroenergijas patérin$ gada / Jaarlijks
elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT-rog)

1349

2637

2612

4301

4215

4361

Nastaveni termostatu / Nastavenie termostatu / Thermostat temperature settings /
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers / Nastawienie termostatu /
Termosztat bedllitasa / Setare termostat / Termostato nustatymas / Termostaadiga
reguleerimine / Termostata iestatisana / Thermostaatinstelling

°C

55

Hladina akustického vykonu / Hladina akustického vykonu / Sound power level /
Schallleistungspegel / Poziom mocy akustycznej / Zajszint/Nivel de zgomot /
Akustinés galios lygis / Helivdimsuse tase / Akustiskas jaudas limenis /
Geluidsvermogensniveau

dB (aB)

15

Funkce pouze mimo 3pic¢ku / Funkcia len mimo $pi¢ky / Function only during off-peak
hours / AusschlieRlicher Betrieb des Warmwasserbereiters zu Schwachlastzeiten /
Praca tylko poza / szczytem / Cstcsidén kiviili funkcié / Functia Tn afara orelor de varf
/ Funkcijos ne piko metu / Ainult véljaspool tipptunde té6tamise funktsion / Funkcija
tikai laika / Functie alleen buiten de piekuren

ANO

Funkce SMART / Funkcia SMART / SMART function / SMART Wert / Funkcja SMART /
SMART funkci6 / Functia SMART / Funkcija SMART / Funktsioon SMART / SMART
funkcija / SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Dennd spotreba el. Energie / Daily power consumption /
Tagliche Stromverbrauch / Dzienne zuzycie energii elektrycznej / Napi

energiafogyasztds / Consum zilnic de el. energie / El. energijos suvartojimas per dieng
/ Elektrikulu p&evas / Elektroenergijas patérins diena / Dagelijks elektriciteitsverbruik

kWh
(kBT'rog)

6,23

12,12

11,96

19,74

19,23

20,09

Smiend voda V40 / Zmie$ana voda V40 / Mixed water V40 / Mischwasser V40 /
Zmieszana woda V40 / Kevert viz V40 / Apa mixta V40 / Sumai$ytas vanduo V40 /
Segavesi V40 / Sajauktais Gdens V40 / Gemengd water V40

133,17

156,44

235,47

362,16

418,23

419,08

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulp / Tips / Type

OKC 160
NTR/BP

OKC 200
NTR/BP

OKC 300
NTR/BP

OKC 500
NTR/BP

OKC 750
NTR/BP

OKC 1000
NTR/BP

T¥ida energetické ¢innosti / Trieda energetickej G¢innosti / Energy
efficiency class / Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci
energetycznej / Energiahatékonysagi osztély / Clasa de eficientd
energeticd / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste /
Strata statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné zala /
Piisikaod / Statiskais zudums / Statisch verlies

(W]
(B7)

75

110

127

140

Uzitny objem / Uzitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen /
Pojemnos¢ uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris /
Kasulik maht / Uzglabasanas tilpums Nettovolume

Ul

148

447

725

945

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Taiip / Tips / Type

OKC 200
NTRR/BP

OKC 300
NTRR/BP

OKC 500
NTRR/BP

OKC 750
NTRR/BP

OKC 1000
NTRR/BP

OKCE 500 S

Tfida energetické Gcinnosti / Trieda energetickej U¢innosti / Energy
efficiency class / Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci
energetycznej / Energiahatékonysagi osztély / Clasa de eficienta
energetica / Energijos efektyumo klasé / EnergiatShususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse

Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste /
Strata statyczna / Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala /
Pisikaod / Statiskais zudums / Statisch verlies

(W]
(B7)

82

129

142

110
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Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip
/ Tipas / Tutp / Tips / Type

OKCE
160S

OKCE
200S

OKCE
250 S

OKCE
300S

OKCE
500S

OKCE
750 S

OKCE
1000S

Zatézovy profil / Zatazovy profil /
Load profile / Lastprofil / Profil
Obcigzeniowy / Terhelési profil /
Profil de solicitare / Apkrovos profilis
/ Koormusprofiil / Slodzes profils /
Belastingsprofiel

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

Tfida energetické Gcinnosti / Trieda
energetickej u¢innosti / Energy
efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa
sprawnosci energetycznej /
Energiahatékonységi osztaly / Clasa
de eficientd energetica / Energijos
efektyumo klasé / Energiatdhususe
klass / Energoefektivitates klase /
Energie-efficiéntieklasse

Energeticka Uéinnost / Energetickd
uéinnost / Energy efficiency /
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz / Sprawnosci
energetycznej / Energiahatékonysagi
/ Eficienta energetica / Energijos
efektyvumo / Energiat8hususe /
Energoefektivitates / Energie-
efficiéntie

%

39

40

40

38

39

40

40

Ro¢ni spotieba el. energie / Roénd
spotreba el. energie / Annual
electricity consumption / Jahrlicher
Stromverbrauch / Roczne zuzycie
energii elektrycznej / Eves
energiafogyasztas / Consumul anual
de el. energie / Metinis elektros
energijos suvartojima / Elektrikulu
aastas / Elektroenergijas patérin3
gada / Jaarlijks elektriciteitsverbruik

kwh
(kBT-TOA)

2612

4301

4215

4361

5562

5059

5036

Nastaveni termostatu / Nastavenie
termostatu / Thermostat
temperature settings /
Temperatureinstellungen des
Temperaturreglers / Nastawienie
termostatu / Termosztat beallitasa /
Setare termostat / Termostato
nustatymas / Termostaadiga
reguleerimine / Termostata
iestatiSana / Thermostaatinstelling

°C

55

Hladina akustického vykonu /
Hladina akustického vykonu / Sound
power level / Schallleistungspegel /
Poziom mocy akustycznej /
Zajszint/Nivel de zgomot / Akustinés
galios lygis / Helivimsuse tase /
Akustiskas jaudas limenis /
Geluidsvermogensniveau

dB (ab)

15

Funkce pouze mimo 3picku / Funkcia
len mimo 3pi¢ky / Function only
during off-peak hours /
AusschlieRlicher Betrieb des
Warmwasserbereiters zu
Schwachlastzeiten / Praca tylko poza
/ szczytem / Csucsidén kivili funkcio
/ Functia n afara orelor de varf /
Funkcijos ne piko metu / Ainult
valjaspool tipptunde té6tamise
funktsion / Funkcija tikai laika /
Functie alleen buiten de piekuren

ANO

Funkce SMART / Funkcia SMART /
SMART function / SMART Wert /
Funkcja SMART / SMART funkci6 /
Functia SMART / Funkcija SMART /
Funktsioon SMART / SMART funkcija
/ SMART functie

Denni spotfeba el. energie / Denna
spotreba el. Energie / Daily power
consumption / Tagliche
Stromverbrauch / Dzienne zuzycie
energii elektrycznej / Napi
energiafogyasztds / Consum zilnic de
el. energie / El. energijos
suvartojimas per dieng / Elektrikulu
paevas / Elektroenergijas patéring
diena / Dagelijks
elektriciteitsverbruik

kWh
(KBT-rog)

11,96

19,74

19,23

20,09

25,58

23,20

22,93

Smiend voda V40 / Zmie$and voda
V40 / Mixed water V40 /
Mischwasser V40 / Zmieszana woda
V40 / Kevert viz V40 / Apd mixta V40
/ Sumaisytas vanduo V40 / Segavesi
V40 / Sajauktais Gdens V40 /
Gemengd water V40

235,47

362,16

418,23

419,08

640,08

1277,49

1594,86
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, . . . . OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 200 OKC 200 OKC 250 OKC 250

Typ / Product / Produkt / Tipus / Tip / Tipas / Tulip / Tips / Type NTR NTR NTR NTR NTRR NTR NTRR
Trida energetické ucinnosti / Trieda energetickej ucinnosti / Energy efficiency class /
Energieeffizienzklasse / Klasa sprawnosci energetycznej / Energiahatékonysagi osztély

e . . X o B C C C C C C
/ Clasa de eficienta energetica / Energijos efektyumo klasé / Energiatdhususe klass /
Energoefektivitates klase / Energie-efficiéntieklasse
Staticka ztrata / Statickd strata / Standing loss / Warmhalteverluste / Strata statyczna (W]
/ Sztatikus veszteség / Pierdere staticd/Statiné Zala / Plsikaod / Statiskais zudums / (87) 42 54 75 82 82 87 87
Statisch verlies
Uzitny objem / UZitkovy objem / Storage volume / Speichervolumen / Pojemnosé i
uzyteczna / Hasznos térfogat / Volum util / Naudotas taris / Kasulik maht / ") 87 113 148 208 200 242 234
Uzglabasanas tilpums / Nettovolume

CS - Navod na obsluhu pojistného ventilu T-3160 DN20

Technické udaje: Maximalni provozni tlak 0,6 MPa. Pojistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalni provozni teplota 90 °C.

Poutiti: Pojistny ventil (obrazek ¢. 1) je bezpednostni armatura, kterd zajistuje bezpecénou funkci elektrickych a kombinovanych ohfivaéli vody.
UmozZnuje pripojeni uvedenych ohfivacd vody v rozvodech pitné a uzitkové vody do maximalniho pracovniho tlaku 0,6 MPa. Pro rozvody s vyssim
pracovnim tlakem je nutné nainstalovat reduk¢ni ventil na zredukovani tlaku rozvodu.

Soucasti pojistného ventilu je zpétny ventil ,B“, ktery zabranuje zpétnému proudéni vody do rozvodu vody, kdyz tlak vody v rozvodu poklesne.
Pojistny ventil ,A“ koriguje pretlak vznikajici pfi ohfevu vody v ohfivaci, nebo v pfipadé poskozeni termostatu.

Kontrola funkénosti pojistného ventilu: Funkénost ventilu se ovéfuje pootocenim ovladace ,2“ vlevo cca o 20°. Pfi tomto Ukonu se oddali
membrana od sedla ventilu a musi z odtoku ,,1“ vytékat voda. Po jeho dalsim pretoceni vlevo se musi dostat membrana do puvodni polohy
a z odtoku ,,1“ prestane vytékat voda. Ventil je nutné timto zplisobem kontrolovat minimalné jedenkrat za mésic a také pred kazdym uvedenim
ohfivace do provozu.

Dulezité upozornéni: V pribéhu ohfevu vody dochdzi k jejimu prekapavani pfes odtok pojistného ventilu, coZz je normdini jev vzhledem
k zvétSovani objemu vody pfi jejim ohfevu. Uzavfit odtok je zakazané. V pripadé zasahu do pojistného ventilu se uZivatel vystavuje nebezpeci
poskozeni majetku a ohroZeni osob. Je zakdzano vypoustét ohtivac pres sedlo pojistného ventilu. Uvolnéné ¢asti vapencovych usazenin mohou
trvale poskodit sedlo a membranu pojistného ventilu. Pti ovéfovani funkénosti ventilu a vypousténi ohfivace je potifebnd zvySena opatrnost
z dlivodu vytoku teplé vody z odtoku ,,1“ a vzniku moZnosti Urazu.

Pokud neni ohfivac vybaven vypoustécim ventilem, je mozné provést vypusténi ohrivace vyjmutim zatky ,4“ podle obrazku ¢. 1. Pfed vypousténim
zavrete privod a odtlakujte ohfivac¢ otocenim ovladace 2.

SK - Navod na obsluhu poistného ventilu T-3160 DN20

Technické udaje: Maximalny prevadzkovy tlak 0,6 MPa. Poistny pretlak 0,63 + 0,03 MPa. Maximalna prevadzkova teplota 90 °C.

Poutzitie: Poistny ventil (obrazok ¢. 1) je bezpe€nostna armatura, ktora zaistuje bezpeénu funkciu elektrickych a kombinovanych ohrievacov vody.
UmozZnuje pripojenie uvedenych ohrievacov vody v rozvodoch pitnej a Uzitkovej vody do maximalneho pracovného tlaku 0,6 MPa. Pre rozvody
s vy33im pracovnym tlakom treba nainstalovat redukény ventil na zredukovanie tlaku rozvodu.

Sucéastou poistného ventilu je spatny ventil , B, ktory zabrafiuje spatnému prudeniu vody do rozvodu vody, ked tlak vody v rozvode poklesne.
Poistny ventil ,,A“ koriguje pretlak, ktory vznika pri ohreve vody v ohrievacialebo v pripade poskodenia termostatu.

Kontrola funkénosti poistného ventilu: Funkénost ventilu sa overuje pooto¢enim ovladaca ,,2“ vlavo cca o 20°. Pri tomto Ukone sa membréana
oddiali od sedla ventilu a z odtoku ,1“ musi vytekat voda. Po jeho dalSom pretoéeni vlavo sa membrana musi dostat do pévodnej polohy
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a z odtoku ,,1“ prestane vytekat voda. Ventil treba tymto spdsobom kontrolovat minimalne raz za mesiac a aj pred kazdym uvedenim ohrievada
do prevadzky.

Dolezité upozornenie: V priebehu ohrevu vody dochadza k jej prekvapkavaniu cez odtok poistného ventilu, ¢o je normalny jav, vzhladom
na zvacSovanie objemu vody pri jej ohreve. Uzavriet odtok je zakazané. V pripade zasahu do poistného ventilu sa uZivatel vystavuje nebezpeciu
poskodenia majetku a ohrozenia fudi. Je zakdzané, vypustat ohrieva¢ cez sedlo poistného ventilu. Uvolhené &asti vapencovych usadenin mézu
trvale poskodit sedlo a membranu poistného ventilu. Pri overovani funkénosti ventilu a vypustani ohrievaca je potrebnd zvysena opatrnost
z dévodu vytekania teplej vody z odtoku ,,1“ a vzniku moZnosti Urazu.

Ak ohrievad nie je vybaveny vypustacim ventilom, vypustenie ohrievac¢a mozno urobit vybratim zatky ,4“ podla obrazku ¢. 1. Pred vypustanim
zavrite privod a ohrievac zbavte tlaku otocenim ovladaca 2.

RU - PyKoBoACTBO N0 06CNy>KMBaHUIO NpeaoXpaHUTeNbHOro KnanaHa T-3160 DN20

TexHMUecKue pgaHHble: MakcumanbHoe paboyee gasneHue 0,6 MIMa. npegoxpaHuTensHoe gasneHue 0,63+0,03 MlMa. MakcumanbHas paboyas
Temnepatypa 90 °C

MpumeHeHume: MpeaoxpaHUTENbHbIM KnanaH (pucyHok N2 1) 3awmTHas apmatypa, KoTtopas obecneymBaeT 6esonacHyo paboTy S1eKTpUYEeCcKUX
N KOMBUHWMPOBAHHbIX BOogOHarpesaTenei. Mo03BosfSeT MOAKNOYATb YKa3aHHble BOAOHArpeBaTeNM B CETAX NUTbLEBOW M TEXHUYECKOM BOAbI
[0 MaKkcmanbHoro pabodero aasneHus 0,6 MMMa. ns ceTeit ¢ 6onee BbICOKMM pabounm gaBneHMem Heo6XoAMMO YCTaHOBUTL PeayKLUMOHHbIN
KNanaH ans YyMeHbLeHUA AaBaeHus.

YacTblo NpeaoxXpaHUTeIbHOTO KNanaHa aBaseTca obpaTtHbIl KnanaH "B", KoTopbit NpegoTepalLaeT 06paTHbIN NOTOK BOAbl B CETb, KOrAa AaBNeHue
BoAbl B TpybonpoBoae ynagert. MpeaoxpaHuTenbHblit KnanaH "A" KoppeKkTupyeT M3bbIToYHOE AaB/eHWe, BO3HMKaloLWee Npu HarpesaHuu Boasbl
B BOZLOHarpeBsaTesie UK B C/ly4ae NOBPEXAEHUA TepMmocTaTa.

KoHTponb paboTbl npepoxpaHUTENbHOro KnamaHa: PaboTocnocobHOCTb KnanaHa npoBepseTca MoBopayMBaHMEM MaxoBuKa "2" Haneso
npumepHo Ha 20°. MNpu 3TOM AelCTBUM MembpaHa oTaansaeTcs oT cefnla KnanaHa M u3 ctoka "1" po/mkHa BbiTeKaTb Boda. lMocne ero
nocsieAyoLwero NOBOpaYMBaHuUA HaJeBo MeMbpaHa 0/1KHa NONacTb B UCXOAHOE MOJIOXKEHME, A U3 CTOKa "1" nepecTaHeT BbiTeKaTb BoAa. KnanaH
HeobxoaMMO TakMm 06pa3om KOHTPOAMPOBATb MWHUMANbHO OOMH pa3 B MecAl, a TaKXKe nepes KaxAblM BBOAOM BOAOHarpesaTens
B 3KCNyaTaumio.

BakHoe npegynpexxaeHue: B xoae HarpeBa BoAbl NPOUCXOAUT ee NepekanbiBaHWe Yepes3 CTOK NpefoXPaHUTEeIbHOTO KaanaHa, uTo ABAfeTca
HOPMa/ibHbIM ABJIEHWEM C YHETOM yBEIMYEHNUA 06bema BoAbl NPU ee HarpeBaHUW. 3anpeLLaeTcsa NepeKkpbIBaTb CTOK. B cnyyae BMelwaTensCTsa B
NpeaoXpaHUTENbHBIM KnanaH nosib3oBaTeNb MNOABEPraeTcA OMAcHOCTU MOBPEXAEHMA MMYLLECTBA M OMACHOCTM ANA Nogei. 3anpeliaercs
CrycKaTb BOAOHarpeBaTesib Yepes ceasio NpefoxpaHuTesibHoro KnanaHa. OcBo6oaMBLLIMECH YaCTU M3BECTKOBbLIX OCAXAEHMI MOryT NoBpeanTb
cenno M membpaHy nNpefoXpaHWTEeNbHOro KnamaHa. Mpu nposepke paboTbl KnamaHa M Cnycke BogoHarpesaTens HeobxoaMmo cobnoaatb
NOBbILUEHHYI0 OCTOPOXKHOCTb MO NPUYNHE BbITEKAHWA ropsAYelt BoAbl U3 CTOKa "1" 1 BO3HUKHOBEHWIO BO3MOXKHOCTU TPaBMbI.

Ecnun BofoHarpesaTtesib He OCHALLLEH CMYCKHbIM K/anaHOM, TO ONOPOXKHEHWE BOAOHArpeBaTeNsl MOMKHO OCYLLLECTBUTb M3B/ieYeHnem npobku ,4“
cornacHo pucyHky Ne 1. Mepea, cnycKom NepeKpbITb Nogavy U CHATb AaB/eHWe C BOAOHArpeBaTes MoOBOPaYMBaHMEM MaxoBUKa 2.

EN - Manual for operation of safety valve T-3160 DN20

Technical data: Maximum operating pressure of 0.6 MPa. Safety overpressure 0.63 + 0.03MPa. Maximum operating temperature 90°C.

Use: Safety valve: Figure No. 1 - is a safety armature that ensures safe functioning of electrical and combined water heaters. It enables
the connection of the referred-to water heaters in the mains for potable and service water up to a maximum operating pressure of 0.6 MPa.
For mains with a higher operating pressure, it is necessary to install a reduction valve for reducing the pressure in the piping.

Part of the safety valve is pressure relief valve "B" that prevents backflow of water into the water supply when the water pressure drops in the
system. Safety valve "A" rectifies overpressure caused during the heating of water in the heater or in the case of a damaged thermostat.
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Checking the functionality of the safety valve: The functionality of the valve is verified by turning the control "2" to the left by about 20°. During
this operation, the membrane is moved away from the valve saddle and water must pour from drain "1". After further turning to the left
the membrane must return to the initial position and water stops pouring from drain "1". The valve must be checked in this way at least once
a month and also before each putting the heater into operation.

Important notice: During the heating of water, it by nature drips over the safety valve outflow which is a normal occurrence due to its increased
volume as it is heated. Closing the drain is forbidden. By opening the safety valve user risks damaging the property and endangers people. It is
forbidden to drain the heater over the safety valve saddle. Loosened parts of limestone may permanently damage the saddle and the membrane
of the safety valve. While testing the functionality of the valve and draining the heater, special attention must be paid due to the outflow of hot
water from drain "1" and possible risk of injury.

If the heater isn't equipped with a discharge valve, it may be drained by removing the cap "4" as shown in Figure 1. Prior to draining close
the supply and depressurize the heater by turning control "2".

DE - Bedienungsanleitung fiir das Sicherheitsventil T-3160 DN20

Technische Angaben: Hochstbetriebsdruck 0,6 MPa. Sicherheitstiberdruck 0,63 + 0,03 MPa. Hochstbetriebstemperatur 90 °C

Anwendung: Das Sicherheitsventil (Abbildung 1) ist eine Sicherheitsarmatur, die die sichere Funktion von elektrischen und kombinierten
Warmwasseraufbereitern gewahrt. Das Ventil ermdoglicht den Anschluss der genannten Warmwasserbereiter in Trinkwasser- und
Brauchwasserverteilungen bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 0,6 MPa. In Verteilungen mit einem hoheren Betriebsdruck muss ein
Reduzierventil zur Druckminderung installiert werden.

Ein Bestandteil des Sicherheitsventils ist das Riickschlagventil ,,B“, das die Riickstromung des Wassers in die Wasserverteilung bei Drucksenkung
verhindert. Das Sicherheitsventil ,A“ korrigiert den Uberdruck, der im Warmwasserbereiter wihrend der Wassererwarmung, oder bei
Beschadigung des Thermostates entsteht.

Kontrolle der Funktionsfahigkeit des Sicherheitsventils: Die Funktionsfahigkeit des Ventils iberprifen wir, wenn wir den Regler ,,2“ um ca.
20°nach links drehen. Dabei hebt sich die Membrane vom Ventilsitz ab und vom Auslass ,,1“ muss Wasser austreten. Nachdem der Regler
nochmals nach links gedreht wird, muss die Membrane in die urspriingliche Position kommen und vom Auslass ,1“ tritt kein Wasser mehr aus.
Das Ventil ist auf diese Weise mindestens einmal pro Monat und auch vor jeder Inbetriebnahme des Erhitzers zu liberprifen.

Wichtige Hinweise: Wahrend der Warmwasserbereitung tropft das Wasser aus dem Sicherheitsventil ab; es handelt sich um eine normale
Erscheinung, die durch die VergroRerung des Wasservolumens verursacht ist. Es ist verboten, den Auslass abzusperren. Bei unsachgemaRen
Eingriffen in das Sicherheitsventil drohen Sach- und Personenschaden. Es ist verboten, den Warmwasserbereiter iber den Ventilsitz abzulassen.
Gelbste Teile der Kalkablagerungen kénnen den Ventilsitz und die Membrane des Sicherheitsventils dauerhaft beschidigen. Bei der Uberpriifung
der Funktionsfahigkeit des Ventils und dem Ausleeren des Erhitzers ist eine erh6hte Aufmerksamkeit wegen dem Austritt von erhitztem Wasser
aus dem Ablass "1" und dem maglichen Korperschaden erforderlich.

Ist der Erhitzer mit keinem Ablassventil ausgestattet, kann der Erhitzer ausgeleert werden, indem der Stopsel ,,4“ laut Abbildung Nr. 1 gezogen
wird. Vor Ausleeren die Zufuhr schlieBen und den Erhitzer durch das Drehen des Reglers 2 drucklos schalten.

PL - Instrukcja obstugi zaworu bezpieczeristwa T-3160 DN20

Dane techniczne: Maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa. Nadcisnienie otwarcia 0,63 + 0,03 MPa. Maksymalna temperatura robocza 90 °C.
Przeznaczenie: Zawor bezpieczenstwa (rysunek nr 1) jest to zawor zabezpieczajacy, ktéry zapewnia bezpieczne funkcjonowanie elektrycznych
i kombinowanych ogrzewaczy wody.

Umozliwia podtaczenie podanych ogrzewaczy wody do instalacji wody pitnej i uzytkowej do maksymalnego cisnienia roboczego 0,6 MPa. W razie
instalacji z wyzszym cisnieniem roboczym jest konieczne zainstalowane zaworu redukcyjnego w celu zredukowania cisnienia doprowadzanej
wody.

Czescig zaworu bezpieczenstwa jest zawor zwrotny B, ktory zapobiega przeptywowi powrotnemu wody do wodociagu, kiedy cisnienie wody
w wodociggu obnizy sie. Zawdr bezpieczenstwa ,,A“ koryguje nadcisnienie powstajgce podczas ogrzewania wody w ogrzewaczu, lub w razie
uszkodzenia termostatu.

Kontrola dziatania zaworu bezpieczenistwa: Dziatanie zaworu sprawdza sie obracajac pokrettem ,2“ w lewo o ok. 20°. Podczas tej czynnosci
membrana oddali sie od gniazda zaworu i z odprowadzenia ,,1“ musi wycieka¢ woda. Po jego dalszym obréceniu w lewo membrana musi wrdcié
do pierwotnej pozycji i z odprowadzenia ,1“ przestanie wycieka¢ woda. Zawor nalezy w ten sposob kontrolowaé minimalnie raz w miesigcu oraz
przed kazdym oddaniem ogrzewacza do uzytku.

Wazna uwaga: Podczas ogrzewania wody dochodzi do jej kapania z odprowadzenia zaworu bezpieczeristwa, co jest normalnym zjawiskiem
wynikajgcym ze zwiekszania objetosci wody podczas jej ogrzewania. Zabrania sie zamykania odprowadzenia. W razie ingerencji do zaworu
bezpieczenstwa uzytkownik naraza sie na niebezpieczenstwo uszkodzenia majatku i zagrozenia dla oséb. Zabrania sie oprdzniania ogrzewacza
przez gniazdo zaworu bezpieczenstwa. Uwolnione czesci wapiennych osadéw mogg trwale uszkodzi¢ gniazdo i membrane zaworu
bezpieczenstwa. Podczas kontroli dziatania zaworu i oprdzniania ogrzewacza jest konieczne zachowanie szczegdlnej ostroznosci z powody
wypuszczania cieptej wody z odprowadzenia ,1“ i niebezpieczenstwa poparzenia.

Jezeli ogrzewacz nie posiada zaworu spustowego, mozna go oprdzni¢ wyjmujac korek ,4“ wedtug rysunku nr 1. Przed rozpoczeciem wypuszczania
wody zamkng¢ doprowadzenie i obnizy¢ cisnienie w ogrzewaczu obracajac pokrettem 2.

HU - Hasznalati utmutaté a T-3160 DN20 biztonsagi szelephez

Miiszaki adatok: Maximalis izemi nyomas 0,6 MPa. Biztonsagi tulnyomas 0,63 + 0,03 MPa). Maximalis izemi h6mérséklet: 90 °C

Hasznalat: A biztonsagi szelep (1. dbra) egy olyan biztonsagi tartozék, amely biztositja az elektromos és kombinalt vizmelegit6k biztonsagos
Uzemeltetését. Lehetdvé teszi a feltlintetett vizmelegit6k 0,6 MPa nyomasu ivviz és hasznalati melegviz haldzatokra vald bekotését. Amennyiben
a vizvezeték rendszerben ennél nagyobb a nyomas, akkor a biztonsagi szelep elé nyomascsdkkents szelepet kell beépiteni.

A biztonsagi szelep része egy visszacsapo szelep ("B") is, amely megakaddlyozza a viz visszafolyasat az ivoviz haldzatba (amikor a nyomas csokken).
Az "A" biztonsagi szelep korrigalja a talnyomdast, amely a vizmelegit6ben a viz melegitése kozben kovetkezik be (illetve ha a termosztat
meghibdsodna).

A biztonsagi szelep miikod6képességének az ellendrzése: A szelep m(ikodGképességének az ellendrzéséhez a "2" gombot kb. 20°-kal forditsa
el balra. A membran elemelkedik a szelep tilékétdl, az "1" tulfolyon keresztiil viz folyik ki. Forditsa tovabb a gombot balra, a membran ismét raiil
a szelep Uilékére, megsziinik a viz kifolydsa az "1" tulfolydn keresztiil. A szelepet a fentiek szerint havonta legalabb egyszer le kell ellenGrizni.
Hasonlé mddon kell eljarni minden alkalommal, amikor a vizmelegit6t ismételten Gizembe helyezi.
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Fontos figyelmeztetés: Hasznalat kdzben a biztonsagi szelep tulfolydjan keresztil viz csepeg ki. Ez normalis jelenség, mivel a viz térfogata
a melegités kozben novekszik. A tulfolyot elzarni vagy bedugaszolni tilos. A biztonsagi szelep elallitasa vagy megvaltoztatdsa esetén bekovetkezd
karokért és személyi sérilésekért a felhasznald felel. A vizmelegit6t tilos a szelep Ulékén keresztiil leereszteni. A vizké lerakddasok a szelep
Ulékében vagy a membranban sériléseket okozhatnak, ami a szelep meghibdsodasat okozhatja. A szelep miikod6képességének az ellenérzése,
vagy a vizmelegit6 leeresztése kézben legyen évatos a kifolyd viz (az "1"-es talfolydbdl) égési sériiléseket okozhat.

Ha a vizmelegit&be nincs leeresztd szelep beépitve, akkor a tartalybdl a vizet a "4"-es dug6 (lasd az 1. dbrat) kicsavarozasaval lehet végrehajtani.
A viz leeresztésének a megkezdése elGtt zarja el a bemend ivdvizet, és a tartalybdl a "2"-es gomb elforgatasaval engedje ki a nyomast.

RO - Instructiuni de utilizare a supapei de siguranta T-3160 DN20

Date tehnice: Presiunea de functionare maxima 0,6 MPa. Suprapresiune de siguranta 0,63 + 0,03 MPa. Temperatura de functionare maxima 90 °C.
Utilizare: Supapa de siguranta (ilustr. nr. 1) este o armatura de siguranta, care asigura functionarea sigura a incalzitoarelor de apa calda electrice
si combinate. Permite racordarea incalzitoarelor de apa mentionate la reteaua de apa potabila si menajera cu presiunea de lucru maxima de pana
la 0,6 MPa. Pentru distributia cu presiune de lucru mai mare, trebuie instalat un regulator pentru reducerea presiunii din distributie.

Parte integranta a ventilului de siguranta este ventilul de sens ,B“, care impiedica curgerea regresiva a apei in distributie, atunci cand presiunea
apei din distributie scade. Ventilul de sigurantd ,,A” corecteaza suprapresiunea aparura la incalzirea apei din incdlzitor, sau in caz de deteriorare
a termostatului.

Controlul de functionare a ventilului de siguranta: Functionalitatea ventilului se verificd prin rotirea butonului ,2“ spre stanga cu cca 20°.
n timpul acestei operatii, membrana se indeparteaza de scaunul ventilului si din scurgerea , 1“ trebuie s& curgd apa. La urmatoarea rotire spre
stanga, membrana trebuie sa revina in pozitia initiald si din scurgerea ,, 1“ nu are voie sa mai curga apa. Ventilul trebuie verificat in acest mod cel
putin o data pe luna si inainte de fiecare punere in functiune a incalzitorului.

Atentionare importanta: Tn timpul incalzirii apei, intervine scurgerea acesteia prin conducta de scurgere a ventilului de siguranta, ceea ce este
normal luand in considerare cresterea volumului de apa n timpul incilzirii. Este interzisd inchiderea acestui orificiu de scurgere. in caz de
interventie la ventilul de siguranta, utilizatorul se expune la riscul de deteriorare a bunurilor si de periclitare a persoanelor. Este interzisa golirea
incalzitorului prin scaunul ventilului de siguranta. Sedimentele de calcar pot deteriora iremediabil scaunul si membrana ventilului de siguranta.
Verificarii functionalitatii ventilului si a golirii incdlzitorului trebuie acordata o atentie sporita din motivul scurgerii de apa calda din orificiul de
scurgere ,,1“ si a riscului de accidentare.

n cazul in care incilzitorul nu este prevazut cu ventil de golire, golirea acestuia se poate face prin scoaterea dopului ,4“ conform ilustratiei nr. 1.
nainte de golire, inchideti alimentarea si depresurizati incilzitorul rotind butonul 2.

LT - Apsauginio voztuvo T-3160 DN20 aptarnavimo taisyklés

Techniniai duomenys: Maksimalus darbinis slégis 0,6 MPa. Apsauginis virsslégis 0,63 + 0,03 MPa. Maksimali darbiné teperatira 90 °C.
Naudojimas: Apsauginis voZtuvas (1 pav.) yra apsauginé armatira, uztikrinanti saugy elektriniy ir kombinuoty vandens Sildytuvy veikima. LeidZia
prijungti vandens Sildytuvus geriamojo ir buitinio vandens vamzdZiuose iki maksimalaus darbinio slégio 0,6 MPa. Grandinéms su didesniu darbiniu
slégiu, reikia sumontuoti slégio ribotuva, kuris sumazinty kolektoriaus slég;j.

Apsauginio voztuvo dalimi yra atbulinis voztuvas ,,B“, kuris neleidZia vandeniui grjzti j vandens tiekimo grandine, kai vandens slégis sumazéja.
Apsauginis voztuvas "A" koreguoja virsslégj, kuris susidaro kaitinant vandens Sildytuva arba termostato pazeidimo atveju.

Apsauginio voztuvo veikimo kontrolé: Voztuvo funkcionalumas patikrinamas pasukus rankenéle "2" j kairz ma daug 20°. ioje operacijoje
membrana nutolsta nuo voztuvo balno, o vanduo turi tekeéti i$ nutekéjimo "1". Kai jis pasuktas j kaire, membrana turi bati nukreipta j pradine
padétj, o i3 iStekéjimo angos "1" nustoja tekéti vanduo. VoZtuvas turi bati tikrinamas bent kartg per ménesj, taip pat pries kiekvieng Sildytuvo
eksploatavima.

Svarbios pastabos: Vandens Sildymo metu jis lasa per apsauginio voztuvo iSleidimo anga, tai yra jprastas reiskinys dél vandens kiekio padidéjimo
Sildymo metu. Uzdaryti iStekéjima yra draudziama. Jeigu patekty j apsauginj voZtuvg, vartotojui gresia turto Zala ir asmeny suzalojimo pavojus.
DraudZiama ileisti Sildytuvg per apsaugos voztuvo balng. Kalkiy nuosédy dalys gali visam laikui sugadinti balng ir apsauginio voZztuvo membrana.
Tikrinant vozZtuvo funkcionaluma ir Sildytuvo isleidima, reikia elgtis labai atsargiai dél karSto vandens nutekéjimo ,,1“ ir galimo suzalojimo.

Jei Sildytuve néra isleidimo voZtuvo, Sildytuva galima iStustinti iStraukus kistuka "4" pagal 1 pav. Prie$ iSleidima, uZdarykite jleidimo anga
ir pasalinkite Sildytuvo slégj pasukdami rankenéle 2.

ET - Kaitseklapi T-3160 DN20 kasutusjuhend

Tehnilised andmed: Maksimaalne t66rohk 0,6 MPa. Kaitserohk 0,63 + 0,03 MPa. Maksimaalne to6temperatuur 90 °C.

Kasutamine: Kaitseklapp (joonis 1) on kaitsearmatuur, mis tagab elektri- ja kombineeritud boilerite ohutu t66. See vGimaldab nende boilerite
Uhendamist joogi- ja tarbevee siisteemidega, mille maksimaalne t66rohk on 0,6 MPa. Suurema t66rohuga veevdrgi korral tuleb réhu
vahendamiseks paigaldada reduktorklapp.

Kaitseklapi osa on tagasiloogiklapp B, mis takistab veevargis réhu langemisel vee tagasivoolamist. Kaitseklapp A korrigeerib tleréhku, mis tekib
vee soojendamisel boileris v3i termostaadi kahjustumisel.

Kaitseklapi toimimise kontrollimine: Kaitseklapi toimimise kontrollimiseks tuleb juhtseadeldist 2 umbes 20° vorra vasakule pddrata. Selle juures
eraldub membraan ventiili pesast ja dravoolust 1 peab hakkama vesi vdlja voolama. Edasisel vasakule keeramisel peab membraan minema tagasi
algasendisse ja dravoolust 1 ei tohi enam vett vilja voolata. Ventiili tuleb nii kontrollida vahemalt kord kuus ning iga kord enne boileri tédle
panemist.

Tahelepanu! Vee soojendamise ajal tilgub seda kaitseklapi dravoolust valja. See on normaalne, kuna vee ruumala suureneb soojendamisel.
Aravoolu on keelatud sulgeda. Kaitseklapi muutmisel seab kasutaja ohtu vara ja inimesed. Boilerit on keelatud lasta tiihjaks |3bi kaitseklapi pesa.
Vabanenud katlakivi osakesed vdivad kaitseklapi pesa ja membraani péérdumatult kahjustada. Klapi toimimise kontrollimisel ja boileri tihjaks
laskmisel tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna dravoolust 1 valjub kuum vesi, mis vGib pShjustada poletuse.

Kui boileril puudub véljalaskeventiil, vGib selle tiihjaks lasta korgi 4 eemaldamisega vastavalt joonisele 1. Enne tlihjaks laskmist sulgege vee
sissevool ja vabastage boiler juhtseadeldise 2 po6ramisega rohu alt.
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LV - Drosibas ventila T-3160 DN20 apkalposanas pamaciba

Tehniskie dati: Maksimalais ekspluatacijas spiediens 0,6 MPa. Drosibas parspiediens 0,63 + 0,03 MPa. Maksimala ekspluatacijas temperatira
90 °C.

LietoSana: Drosibas ventilis (1. attéls) ir drosibas armatiira, kas nodrosina elektrisko un kombinéto Gdenssilditaju drosu darbibu. Tas |auj pieslégt
minétos Udenssilditajus dzerama un apkures Gdens sadalé lidz maksimalajam ekspluatacijas spiedienam 0,6 MPa. Sadalei ar augstaku
ekspluatacijas spiedienu ir jauzstada redukcijas ventilis, lai mazinatu spiedienu sadalé.

Drosibas ventila sastavdala ir pretventilis ,,B”, kas novérs Gdens atgrieSanos Gdens sadal€, kad sadalé kritas Gdens spiediens. Drosibas ventilis ,,A”
korige parspiedienu, kas rodas, karséjot Gdeni silditaja, vai termostata bojajumu gadijuma.

Drosibas ventila funkcionalitates kontrole: Ventila funkcionalitati parbauda, pagriezot vadibas ietaisi ,2” pa kreisi apm. par 20°. Sis darbibas laika
attalina membranu no ventila ligzdas, un pa novadcauruli ,1” japlGst Gdenim. P&c ta pagrieSanas talak pa kreisi membranai jaatgriezas sakotngja
pozicija, un pa novadcauruli ,1” vairs nedrikst plst Gdens. Sada veida ventilis jakontrolé vismaz vienu reizi ménesi, ka ari pirms katras silditaja
laisanas ekspluatacija.

Svarigs pazinojums: Udens karsé3anas laika tas parplist pari drosibas ventila novadcaurulei, kas ir normala paradiba, nemot véra adens tilpuma
palielinasanos ta karsésanas laika. Novadcaurules noslégsana ir aizliegta. Izjaucot drosibas ventili, lietotajam draud Tpasuma bojasana un personu
savainoSana. Aizliegts izliet silditaju caur drosibas ventila ligzdu. Kalka nosédumu dalinas var pastavigi sabojat droSibas ventila ligzdu
un membranu. Parbaudot ventila funkcionalitati un izlaizot silditaju, jabat 1pasi piesardzigam, jo pa novadcauruli ,1” var izplUst karstais Gdens
un radit traumas iespéju.

Ja silditajs nav aprikots ar izplides ventili, Gdeni no silditaja var izlaist, iznemot aizbazni ,4” ka paradits attéla Nr. 1. Pirms izlaiSanas aizveriet
padevi un atgaisojiet silditaju, pagriezot vadibas ietaisi 2.

UA - IHCTpYKuifa 3 ekcnayaTauii 3anobixkHoro knanaHa T-3160 DN20

TexHiuHi XapaKTepucTUKn: MakcumanbHUin pobounii Tuck 0,6 MrMa. Be3neyHuit HagnmwKkosuii Tck 0,63+0,03 MMa. MaKcumanbHa poboya
Temnepatypa 90 °C.

3acrocyBaHHA: 3anobixkHuI KnanaH (pucyHok Ne 1) — ue 3axucHa apmatypa, Aka 3abesneyye 6e3neyHy poboTy eNekTPUYHUX i KOMBIHOBaHMX
BOAOHarpisauyiB. Lle 3a6e3neuye MOXAMUBICTb NiAKNIOUYEHHS 3a3HAYEHUX BOLOHArpiBayis 40 Mepexki NUTHOI Ta TEXHIYHOT BOAW 3 MAaKCUMaIbHUM
pobounm Tuckom 0,6 MMa. Ona mepex 3 GiNbll BUCOKMM 3HAYEHHAM PobOYOro TMCKY HeobxiAHO BCTAHOBWUTU peayKLiMHWIA KnanaH pns
3MEeHLUEeHHsA TUCKY B Tpybonposoaax.

YacTuHoto 3anobixKHOro KnanaHa € 3BOPOTHUIA KnanaH "B", saKkuiA 3anobirae 3B0poTHOMY MOTOKY BOAM Has3ag y Tpybonposia npu nagiHHi TUCKY
B Tpybonposoai. 3anobixxHuin knanaH "A" KOpWUrye Hag/MILIKOBUIM TUCK, WO BMHWKAE MPW HarpiBaHHi BogM B BogoHarpisadi abo B pasi
NOLWKOAMKEHHA TepMmocTaTa.

MNepesipKa PpyHKLiOHYBaHHA 3an06iKHOro KnanaHa: Mpaue3aaTHICTb KNanaHa nepeBipAETbCA NOBEPTAaHHAM KepyBaibHOro maxosuka "2" Bniso
npubansHo Ha 20°. Mig vac uiei aii membpaHa BiacyBaeTbCA Big, Ciana KNanaHa Ta Boga NOBWHHA BUTIKaTK 3i cToky "1". Micns loro noganbworo
NoBepHEeHHA BNIBO MembpaHa MOBMHHA MOTPANUTVU B MOYATKOBE MOJNOMEHHA, a 3i cTOKy "1" nepectaHe BMTIKaTU Boga. KnanaH HeobxiaHo
nepeBipATU TAaKMM YUHOM HE MeHLLe OAHOrO Pasy Ha MicALb, @ TAKOXK Nepes, KOXHUM BBEAEHHAM BOAOHArpiBaya B eKCn/yaTaLito.

BaxknuBe 3acteperkeHHs: [ig yac Harpisy BoAW, BOHa 36inbluye cBil 06’em Ta BigbOyBa€eTbCA KpanaHHA BOAW Yepes CTOK 3anobiKHOro Knanaxa,
LLLO0 € HOPMaJIbHUM ABULLEM. 3aKPUBATH Liell CTOK 3a6OpoHeHO. Y pasi BTpy4YaHHs B 3anobiKHWUIA KanaH KOPWUCTYBaY HapaKaeTbcA Ha Hebesneky
NOWKOAKEHHA MaliHa Ta Hebe3neKky ansa nogen. 3abopoHAETLCA 3/1MBAaTU BOAY 3 BOAOHarpiBaya yepes cigno 3anobixkHoro KnanaHa. BinbHi
YaCTUHM BANHAHWUX OCAAiB MOXYTb NOLWKOANUTU CiaNo Ta MembpaHy 3anobixkHoro KnanaHa. MNig vac nepesipku GyHKLIOHYBaHHA KnanaHa Ta 3/MBy
BOJOHarpisaya cnig 3BepHyTM 0cob6aMBY yBary yepes BiATiK rapsayoi BOAM 3i 3/IMBY «1» Ta MOXAUBUIN PU3KK TPABMYBAHHS.

AKLWO BOAgOHArpiBay He 06/1a4HAHO 3/IMBHMM K/J1lanaHOM, TO CMOPOXKHEHHSA BOLOHArpiBava MOXKHa 34iMCHUTU BUTATaHHAM Npobku "4" BianosiaHo
00 PucyHka Ne 1. Mepepg, 3A1nBaHHAM NnepekpuiiTe NoAadvy Ta 3HIMiTb TUCK Y BOAOHarpiBavi NOBepTaHHAM MaxoBUKa 2.

NL - Instructies voor het gebruik van de veiligheidsklep T-3160 DN20

Technische gegevens: Max. bedrijfsdruk bedraagt 0,6 bar. Veiligheidsoverdruk 0,63 + 0,03 MPa. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C.

Gebruik: De veiligheidsklep (afbeelding nr. 1) is een veiligheidsvoorziening die zorgt voor de veilige werking van elektrische en gecombineerde
waterverwarmers. De veiligheidsklep maakt de aansluiting mogelijk van bovengenoemde verwarmers in de distributie van drink- en
gebruikswater, tot een max. bedrijfsdruk van 0,6 MPa. Voor leidingen met een hogere bedrijfsdruk moet een reduceerventiel geinstalleerd worden
om de druk in de leidingen te reduceren.

Een onderdeel van de veiligheidsklep is de terugslagklep “B”, die voorkomt dat het water terugstroomt in het waterleidingsysteem wanneer de
waterdruk in het systeem daalt. De veiligheidsklep “A” corrigeert overdruk die ontstaat tijdens het opwarmen van water in de verwarmer of als
de thermostaat beschadigd raakt.

Controle van de werking van de veiligheidsklep: De werking van de veiligheidsklep wordt gecontroleerd door de regelaar “2” ongeveer 20° naar
links te draaien. Tijdens deze stap beweegt het membraan weg van de klepzitting en moet er water uit uitloop “1” stromen. Nadat de regelaar
weer naar links gedraaid wordt, moet het membraan terugkeren naar de oorspronkelijke positie en mag er geen water uit uitloop “1” stromen.
De veiligheidsklep moet ten minste eenmaal per maand op deze wijze gecontroleerd worden alsook voor elke inbedrijfstelling van de verwarmer.

Belangrijk: Tijdens het verwarmen van water druppelt er water uit de uitloop van de veiligheidsklep, wat een normaal verschijnsel is vanwege
het toegenomen volume van water bij het verwarmen. Het afsluiten van de uitloop is verboden. Een ingreep in de veiligheidsklep kan tot materiéle
schade en persoonlijk letsel leiden. Het is verboden de verwarmer via de veiligheidsklepzitting af te tappen. Losgeraakte delen van de kalkafzetting
kunnen de klepzitting en het membraan van de veiligheidsklep permanent beschadigen. Bij het testen van de werking van de klep en het aftappen
van de verwarmer is extra zorg vereist wegens de uitstroom van warm water uit de uitloop “1” en de mogelijkheid van lichamelijk letsel.

Als de verwarmer niet met een aftapkraan uitgerust is, kan het water worden afgetapt door de dop “4” te verwijderen volgens de afbeelding nr.
1. Voordat u begint met aftappen, sluit de toevoer en verlaag de druk door de regelaar 2 te draaien.

Pojistny ventil se dodava jen k zasobnikiim do 250 I. / Poistny ventil sa dodava len k zasobnikom do 250 I. / NpegoxpaHuTenbHbI
KnanaH noctaBnseTca TOAbKO K 6oitnepam ao 250 n. / Safety valve is supplied solely for hoppers up to 250 I. / Das Sicherheitsventil
wird nur zu Speichern bis zu 250 | geliefert. / Zawér bezpieczeristwa jest dostarczany tylko z zasobnikami do 250 l. / Biztonsagi szelepet
csak a 250 liternél kisebb térfogatu tartalyokhoz adunk. / Ventilul de siguranta se livreazd numai la rezervoarele de pana la 250 I. /
Apsauginis voituvas tiekiamas tik 250 | talpoms. / Kaitseklapp on komplektis ainult kuni 250-liitristel boileritel. / Drosibas varstu
piegada tikai rezervuariem, kuru tilpums neparsniedz 250 I. / De veiligheidsklep wordt alleen geleverd voor de boilers tot 250 I.
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Vodovodni instalace / Vodovodna instalacia / NogknoueHue K sogonposogy / Plumbing fixture/ Wasserinstallation /
Instalacja wodociggowa / Vizrendszer bekotése / Instalatia de apa / Vandentiekis / Veevirgiga ithendamine /
Udensapgades iekartas / MigkntouenHs go sogonposoay / Waterinstallatie

6 5 4 3 2 1
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@ 1. Uzaviraci ventil, 2. ZkuSebni kohout pro kontrolu tésnosti zpétného ventilu, 3. Zpétny ventil, 4. Manometr, 5. Pojistny ventil,
6. Vypoustéci ventil nebo zatka

@ 1. Uzavieraci ventil, 2. Skisobny kohutik na kontrolu tesnosti spatného ventilu, 3. Spatny ventil, 4. Manometer,5. Poistny ventil,
6. Vypustaci ventil alebo zatka

@ 1. 3anopHbIi Knanax, 2. UcnbiTaTeNbHbIM KPaH 411 KOHTPOIA repMeTUYHOCTM 06paTHOro Knanaxa, 3. ObpaTHbIV KnanaH,
4. MaHomeTp, 5. NpeaoxpaHuTenbHbI KnanaH, 6. CNycKHOM KnanaH uam npobKa

@ 1. Shutoff valve, 2. Test valve for checking the tightness of the backflow valve, 3. Backflow valve, 4. Manometer, 5. Safety valve,
6. Discharge valve or cap

@ 1. Absperrventil, 2. Priifhahn fiir die Dichtheitspriifung des Rickschlagventils, 3. Riickschlagventil, 4. Manometer,
5. Sicherheitsventil, 6. Ablassventil oder Stopsel

@ 1. Zawor odcinajacy, 2. Zawor prébny do kontroli szczelnosci zaworu zwrotnego, 3. Zawér zwrotny, 4. Manometr,
5. Zawor bezpieczenstwa, 6. Zawoér spustowy lub korek

@ 1. Zaré szelep, 2. Visszacsapd szelep tomitettségének az ellenérzését szolgald csap, 3. Visszacsapo szelep, 4. Manométer,
5. Biztonsagi szelep, 6. Leeresztd szelep vagy dugd

@ 1. Ventil de inchidere, 2. Robinet de incercare pentru controlul etanseitatii supapei de sens, 3. Supapa de sens, 4. Manometru,
5. Supapa de siguranta, 6. Ventil de golire sau dop

0 1. UZdarymo voZtuvas, 2. Bandymo Ciaupas atbulnio voZtuvo sandarumo patikrinimui, 3. Atbulinis voZtuvas, 4. Manometras,
5. Apsauginis voZtuvas, 6. ISleisdimo voZtuvas arba kamstis.

@ 1. Sulgeklapp, 2. Tagasiloogiklapi tiheduse kontrollimise katsekraan, 3. Tagasiloogiklapp, 4. Manomeeter, 5. Kaitseklapp,
6. Vdljalaskeventiil voi kork

® 1. Slégventilis, 2. Izméginasanas krans pretventila hermétiskuma parbaudei, 3. Pretventilis 4. Manometrs, 5. Drosibas ventilis,
6. Izplldes ventilis vai aizbaznis

@ 1. 3anipHuii KnanaH, 2. MPo6HMIA KNanaH ANA KOHTPOJIIO repMeTUYHOCTI 3BOPOTHOrO KnamnaHa, 3. 3BOPOTHMIM KNanaH,
4. MaHomeTp, 5. 3ano6ixKHKUI KnanaH, 6. 31MBHMIA KNanaH abo npobka

. Afsluitklep, 2. Testkraan voor de controle van de dichtheid van de terugslagklep, 3. Terugslagklep, 4. Manometer,
. Veiligheidsklep, 6. Aftapventiel of -stop

]
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